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Szigetvar Varos Onkorminyzatinak Képviselé-testiilete
2021. szeptember O5-i RENDKIVULI iilésére

Targy: Eléterjesztés Gordiilé Fejlesztési Tervek elfogaddsarél, jévahagyasardl.
Melléklet: - kivonat;

- Baranya Viz Zrt. megkeresések;

- Gordiilé Fejlesztési Terv ivovizhalézatra vonatkozoan;

- Gordiild Fejlesztési Terv szennyvizhilézatra vonatkozoéan.

Eléterjeszto: Dr. Vass Péter polgarmester
Az eldterjesztést készitette: Marton-Fekete Csilla osztalyvezeté
Eléadé: Dr. Vass Péter polgarmester
Dr. Vass Péter polgarmester
Véleményezésre megkapta: Varga Zoltan
alpolgarmester
Dr. Weszner Veronika
jegyzd
Titkarsagi Osztaly
Vagyongazdalkodasi és M :
Miiszaki Osztaly
Hatarozat/rendelet elfogadasa: Minésitett tobbség -
Toérvényességi véleményezésre Dr. Kovacs Jozsef jogi
bemutatva: eldado
Torvényességi észrevétel: Dr. Weszner Veronika \I\iijlcs\/az alabbi:
jegyzo — M
Elézmény/korabbi diontés: 120/2020. (IX.01.) Kt. sz. hatarozat
Terjedelem: 51 oldal




Eloterjesztés

Szigetvar Varos 6nkorményzaténakr Képviselé-testiilete
2021. szeptembero.ﬁ-i RENDKIVULI iilésére

Targy: Eléterjesztés Gordiilé Fejlesztési Tervek elfogadasarél, jévahagyasarol.
Eléterjeszté: Dr. Vass Péter polgarmester

Tisztelt Képvisel6-testiilet!

Szigetvar Varos Onkormanyzatinak Képviseld-testiilete 2020. szeptember 01-i rendkiviili
iilésén dontstt a Baranya-Viz Zrt., mint vizik6zmi szolgaltatd altal Osszeallitott Gordiild
Fejlesztési Tervek elfogadasarol. A Képvisel6-testiilet 120/2020. (IX.01.) Kt. sz. hatarozata
ezen elbterjesztés 1. szamu mellékletét képezi.

A Képviseld-testiilet jovahagyasat kovetben vizikézmi szolgaltaté jogszabalyi eléirasoknak
megfelelden a Gordilld Fejlesztési Terveket mind az ivovizhalézatra, mind a
szennyvizhal6zatra vonatkozoan benyujtotta a Magyar Energetikai és K6zmii-szabalyozasi
Hivatal (tovabbiakban: MEKH) részére.

A Baranya-Viz Zrt. 2021. augusztusiban ismételt megkereséssel fordult Szigetvar Varos
Onkorményzata felé annak érdekében, hogy az ivoviz, illetve szennyviz rendszerre vonatkoz6
vizik6zmii szolgaltatd altal Osszedllitott Gordiild Fejlesztési Terv elfogadast nyerjen. A
Baranya-Viz Zrt. altal 6sszeallitott megkeresések ezen eléterjesztés 2. szamu mellékletét

képezik.

A megkeresés értelmében vizik6zmii agazatonként és rendszerenként (kilon ivoviz és
szennyviz) mindésszesen 36.600 Ft igazgatasi szolgéltatési dijat sziikséges befizetni a Baranya
Megyei Katasztréfavédelmi Igazgatosag részére a beruhdzési tervrészre vonatkozéan. Az
igazgatasi szolgaltatasi dijak eszkozhasznalati dij terhére keriilnek elszamolasra, igy az
Onkormanyzatnak 4tutalasi kotelezettsége nincs. A Képviselo-testiilet altal hozott hatarozatot
2021. szeptember 23. napjaig egy eredeti példanyban sziikséges megkiildeni a Baranya-Viz Zrt.
részére.

A Baranya-Viz Zrt. 4ltal &sszedllitott ivovizrendszerre vonatkozo6 beruhézasi, illetve feldjitasi
és potlasi terv ezen elbterjesztés 3. szamu mellékletét képezi, mig a szennyvizrendszerre
vonatkozd beruhazasi, illetve feldjitasi €s potlasi terv ezen eléterjesztés 4. szamu mellékletét

képezi.

Kérem Tisztelt Képviselé-testiiletet, hogy az elbterjesztés alapjan a hatarozati javaslatot
tamogatni, elfogadni sziveskedjenek!

Hatarozati javaslat

Szigetvar Varos Onkormanyzatianak Képviseld-testiilete az ,,Eldterjesztés Gordiild Fejlesztési
Tervek elfogadasardl, jévahagyasarol” cimii elterjesztést megtargyalta és az alabbi hatarozatot
hozza:

1./ Szigetvar Varos Onkormanyzata a vizikézmi szolgaltatasrél sz616 2011. évi CCIX. torvény
(Vksztv.) 11. §-a alapjan a vizik6zmii-szolgaltaté és az ellatisért felelos kotelezettségébe



tartozé, a BARANYA-VIZ Zrt. altal 15 éves id6tartamra (2022-2036-ig) készitett, a lenti
azonositokkal rendelkezé Gordiild Fejlesztési Tervet - felujitdsi é€s pétlasi, valamint a
beruhazasi tervrészt is — elfogadja és jovahagyja az alabbiak szerint:
e 1V.65. Szigetvar-Hobol vizmiirendszer (Vizikozmii-rendszer MEKH azonositdja: 11-
26578-1-003-00-07);
e IV.66. Szigetvar szennyvizrendszer (Vizikdzmi-rendszer MEKH azonositdja: 21-
26578-1-001-00-01).

Szigetvéar Varos Onkormanyzatianak Képvisel6-testiilete felhatalmazza a véros polgarmesterét,
hogy ezen hatarozatot kiildje meg egy eredeti példanyban a Baranya-Viz Zrt. Szigetvari
Uzemigazgatosaga részére (7900 Szigetvar, Gyar utca 1.).

Felelds: Dr. Vass Péter polgarmester
Kozremiik6d6: Dr. Weszner Veronika jegyzo

Marton-Fekete Csilla osztalyvezetd
Hatarido6: 2021. szeptember 06.

Szigetvar, 2021. szeptember 02.

Dr. Vass Péter
polgarmester
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SZIGETVARI POLGARMESTERI HIVATAL
Titkarsagi Osztaly
7900 Szigetvar, Zrinyi tér 1.

KIVONAT

Szigetvar Varos Onkormanyzatanak Képvisel6-testiilete 2020. szeptember 1-i rendkiviili
iilésének jegyzokdnyvébd!

Targy: Elterjesztés Gordiild Fejlesztési Tervek elfogadasarél, jovahagyasarol
Eléterjeszts: Dr. Vass Péter polgarmester

120/2020. (1X.01.) Kt. sz. HATAROZAT

Szigetvar Varos Onkormanyzatanak Képviselé-testilete az ,ElGterjesztés Gérduld Fejlesztési
Tervek elfogadasardl, jovahagyasarél” cimii elbterjesztést megtargyalta és az alabbi
hatarozatot hozta:

1./ Szigetvar Varos Onkormanyzata a vizikézm( szolgéltatasrél sz616 2011. evi CCIX. térvény
(Vksztv.) 11. §-a alapjan a vizikézmd-szolgaltaté és az ellatasert feleldés kotelezettségébe
tartoz6, a BARANYA-VIZ Zrt. altal 15 éves idétartamra (2021-2035-ig) készitett, a lenti
azonositokkal rendelkezé Gordilld Fejlesztési Tervet - felljitasi és potidsi, valamint a
beruhazasi tervrészt is — elfogadta és jévahagyta az alébbiak szerint:

« IV.65. Szigetvar-Hobol vizmiirendszer (Vizikézmi-rendszer kodja: 11-26578-1-003-
00-07);

e |IV.66. Szigetvar szennyvizrendszer (Vizikozmi-rendszer kodja: 21-26578-1-001-00-
01).

Szigetvar Véaros Onkormanyzatanak Képviseld-testilete felhatalmazta a varos
polgarmesterét, hogy ezen hatérozatot kiildje meg egy eredeti példanyban a Baranya-Viz Zrt.
Szigetvari Uzemigazgatosaga részére (7900 Szigetvar, Gyar utca 1.).

Felelds: Dr. Vass Péter polgarmester
Kézremiikédo: Csokliné Dr. Valler Maria jegyz6
Marton-Fekete Csilla osztalyvezett
Hataridé: 2020. szeptember 16.
K.m.f.

Csokliné dr. Valler Maria s.k.
jegyzd

Dr. Vass Péter s.k.
polgarmester
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A kivonat hitelélil: Freiemé Mozsgai Eszter jkv.
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BARANYA-VIiZ Vizikézmi Szolgaltaté Zrt.

BARANYA. )mz <7700 Mohics, Budapesti orszagyit 1.

®69-311-144, &73-311-448, vizmu@baranyaviz.hu
ZRT. www.baranyaviz.hu

Szigetvar Varos Onkormanyzat

Cmzes ’ Dr. Vass Péter Polgarmester Ur
Postacim » 7900 Szigetvar, Zrinyi tér 1.
Ugyintézéjik ~ »

Ugyintéz6nk » Magda Jozsef, Farkas Hajnalka
Iktatészam » 6781-1/2021.

Datum » 2021. augusztus 27.

Targy » Gordiild Fejlesztési Terv

Tisztelt Polgarmester Or!

A vizik6zmii-szolgaltatasrél szol6 2011. évi CCIX. tv. (a tovabbiakban: Vksztv.) 11. §-a a
vizikozmii-szolgéltatds hosszi tdvi biztosithatosaga érdekében a vizik6zmi-szolgaltatési
4dgazatonkénti bontasban, vizikézmii-rendszerenként, 15 éves idétavlatra gordilld fejlesztési
terv (a tovabbiakban: GFT) készitését irja el6, amelyet minden év szeptember 30-ig kell
benytjtania az ellatasért felelés Onkorményzatnak és a vizikozmi-szolgaltaténak a Magyar
Energetikai és K6zmii-szabalyozasi Hivatathoz (a tovabbiakban Hivatal), jovahagyasra.

Az Onok illetékességi teriiletén lizemeltetett vizik6zmii-rendszer adatai:

Megnevezés: Szigetvar-Hobol vizmiirendszer
Erintett telepiilések: Szigetvar, Hobol, Mozsgé -  Alsészdléhegy
telepiilésrész

A 2021-ben benyujtandé GFT elkészitését és az engedélyeztetés lebonyolitasst a BARANYA-
Viz Zrt. atvallalja, figyelembe véve a vonatkozd jogszabalyok moédosuldsait és a Hivatal
legtijabb ajanlésait, valamint az lizemeltetési tapasztalatainkat, kotelezettségeket.

A GFT két részbél, felujitasi és potlasi tervb6l, valamint beruhazasi tervbél all, melynek
részeként jelen leveliinkhéz mellékeljiik az Osszefoglalé tdblazatokat €s igény esetén a
részletesebb sziveges miiszaki kiegészitését. Amennyiben egyetértenek az altalunk javasolt
feladatok megvalositasaval, vagy az ajanlottakon kiviil mas igényiik is lenne, kérjik jelezzék
2021. szeptember 23-ig, hogy a modositasokat id6ben elvégezhessiik.

A GFT Beruhazisi tervrésze elkészitésének, jovahagyasanak koltségeit az ellatasért felelés
Onkormanyzatok viselik. Az eljards meggyorsitdsa és az Onkorméanyzat anyagi terheinek
csokkentése érdekében @ BARANYA-VIZ Zrt. az Onkormdnyzat helyett az igazgatdsi
szolgdltatdsi dijakat befizeti és a Vksztv.-ben foglaltak szerint ezek koltségét a bérleti
(eszkozhasznélati) dij terhére leszamlazza az ellatasért felelds onkormanyzatok felé.

Bankszamlaszam: 50400096-16041628-00000000, Ad6szam: 24257017-2-02, Cégjegyzékszam: 02-10-060389 Pécsi Térvényszék Cégbirdsiga
MEKH engedélyszam 3192/2014



A dijakat vizikozmii dgazatonként és rendszerenként (kiilon ivéviz és kiilon szennyviz) kell
megfizetni. A fizetendé dij két részbol 4ll, a Hivatal részére, valamint a Baranya Megyei
Katasztrofavédelmi Igazgatdsag részére kell igazgatasi szolgéltatasi dijat fizetni.

Az 1/2014. (1I1.4.) MEKH rendelet alapjan az igazgatasi szolgaltatasi dij mértéke a Hivatal felé
15.000 Ft (a teljes idétav vonatkozasdban tényleges feladatot nem tartalmazé beruhazési
tervrész esetén a dij 50%-a), a 13/2015. (IIL.31.) BM rendelet alapjan a Bm.-i
Katasztréfavédelmi Igazgatosag felé 18.300 Ft (a teljes id6tdv vonatkozisaban tényleges
feladatot nem tartalmazé beruhazasi tervrész esetén 0 Ft).
(A GFT felujitasi és potlasi tervrésze jovahagyasanak koltségeit a vizikozmi-szolgaltato fizeti
meg a Hivatal, ill. a katasztrofavédelmi igazgat6sag részére.)

Osszefoglalva tehat: az Onkormdnyzatnak dtutaldsi kitelezettsége nincs, a koltségek
elszamolasa a bérleti (eszkdzhasznalati) dij terhére torténik.

Kérjiik a T. Képviseld Testiiletet, hogy a térvényi elbirdsoknak, ill. a Hivatal altal kiadott ajan-
lasok alapjan elkészitett GFT-t az eddigi gyakorlatnak megfeleléen képvisel6testiileti hataro-
zatban hagyja jova és kiildje azt meg résziinkre!

Kérjiik, leveliink megvalaszoldsa és a kért dokumentum megkiildése sordn vegy¢k figyelembe,
hogy 2021. szeptember 30. napjaig a GFT-t a sziikséges mellékleteivel egylitt és meghatarozott
formatumokban a Hivatalnak jévahagyasra be kell nyjtanunk elektronikus tton, a Hivatali ka-
pun keresztiil.

Az alabbi dokumentum megkiildését varjuk Onoktdl 2021. szeptember 23-ig egy eredeti pél-
danyban vagy elektronikus formdban, a Szigetvari Uzemigazgatosagra (postacim: 7900
Szigetvar, Gyar u. 1. vagy e-mail: epites.szigetvar@baranyaviz.hu):

o Képviseld testiileti hatdrozat a GFT elfogadasardl (minta mellékelve).

Amennyiben a témaval kapcsolatban barmilyen kérdésiik meriilne fel, miiszaki munkatarsaink
rendelkezésiikre allnak (tel.: 73/311-111).

Tisztelettel:

Csolléak Istvan
vezérigazgatd sk.

Mellékletek: 1 pld. GFT (6sszefoglalé tablazatok)
1 pld. testiileti hatdrozat minta

Bankszamlaszdm: 50400096-16041628-00000000, Ad6szam: 24257017-2-02, Cégjegyzékszim: 02-10-060389 Pécsi Torvényszék Cégbirbsiga
MEKH engedélyszdm 3192/2014



Testiileti hatarozat mintak:
...... /2021...... szamu képvisels testiileti hatirozat

Szigetvar Varos Onkorményzat a 2011. évi CCIX. térvény (Vksztv.) 11. §-a alapjan a vizik6zmi-
szolgaltatd és az ellatisért felel6s kotelezettségébe tartozo, a BARANYA-VIZ Ztt. iltal 15 éves
idStartamra (2022-2036-ig) készitett, a lenti azonositokkal rendelkez6 Gordiils Fejlesztesi Tervet
- feldjitasi és potlasi, valamint a beruhdzisi tervrészt is - elfogadja és jovahagyja.

VizikézmG-rendszet MEKH azonositdja: 11-26578-1-003-00-07
Vizikézmi-rendszer szolgaltatdi azonositdja:  IV.65. Szigetvar-Hobol vizmirendszer
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,, BARANYA-VIZ Vizikézm{ Szolgaltaté Zrt.
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Szigetvar Varos Onkormanyzat

st ’ Dr. Vass Péter Polgarmester Ur
Postacim » 7900 Szigetvir, Zrinyi tér 1.
Ugyintézéjik  »

Ugyintézénk » Magda Jozsef, Farkas Hajnalka
Iktatészam »  6781-1/2021.

Détum » 2021. augusztus 27.

Targy » Gordiil6 Fejlesztési Terv

Tisztelt Polgarmester Ur!

A vizikézmi-szolgaltatasrol szolé 2011. évi CCIX. tv. (a tovabbiakban: Vksztv.) 11. §-a a
vizik6zmii-szolgaltatds hosszli tava biztosithatésiga érdekében a vizik6zmii-szolgaltatasi
agazatonkénti bontasban, vizikdzmii-rendszerenként, 15 éves id6tavlatra gordilld fejlesztési
terv (a tovabbiakban: GFT) készitését irja el6, amelyet minden év szeptember 30-ig kell
benyujtania az ellatasért felelds Onkorményzatnak és a vizikézmi-szolgéltatonak a Magyar
Energetikai és K6zmii-szabélyozasi Hivatalhoz (a tovabbiakban Hivatal), jovahagyasra.

Az Onok illetékességi teriiletén lizemeltetett vizikzmii-rendszer adatai:

Megnevezés: Szigetvar szennyvizrendszer
Erintett telepiilések: Szigetvar

A 2021-ben benyujtandé GFT elkészitését és az engedélyeztetés lebonyolitasst a BARANYA-
VIZ Zrt. atvallalja, figyelembe véve a vonatkozé jogszabalyok modosuldsait és a Hivatal
leguijabb ajanlasait, valamint az iizemeltetési tapasztalatainkat, kotelezettségeket.

A GFT két részbél, feltjitasi és pétlasi tervbél, valamint beruhazasi tervbél all, melynek
részeként jelen leveliinkhdz mellékeljik az Osszefoglalé tabldzatokat és igény esetén a
részletesebb szoveges miiszaki kiegészitését. Amennyiben egyetértenek az altalunk javasolt
feladatok megvalositasaval, vagy az ajanlottakon kiviil més igényiik is lenne, kérjik jelezzék
2021. szeptember 23-ig, hogy a mddositasokat id6ben elvégezhessiik.

A GFT Beruhizisi tervrésze elkészitésének, jovahagydsanak koltségeit az ellatasért felelos
Onkormanyzatok viselik. Az eljards meggyorsitisa és az Onkormanyzat anyagi terheinek
csokkentése érdekében @ BARANYA-VIZ Zrt. az Onkormdnyzat helyett az igazgatdsi
szolgdltatdsi dijakat befizeti és a Vksztv.-ben foglaltak szerint ezek koltségét a bérleti
(eszkozhasznélati) dij terhére leszamlazza az ellatasért felelés Snkormanyzatok felé.

Bankszamlaszam: 50400096-16041628-00000000, Adészam: 24257017-2-02, Cégjegyzékszam: 02-10-060389 Pécsi Térvényszék Cégbirdsiga
MEKH engedélyszam 3192/2014



A dijakat vizikozmii dgazatonként és rendszerenként (kiilon ivéviz és kiilon szennyviz) kell
megfizetni. A fizetendé dij két részbél 4ll, a Hivatal részére, valamint a Baranya Megyei
Katasztréfavédelmi Igazgatosag részére kell igazgatasi szolgaltatasi dijat fizetni.

Az 1/2014. (I11.4.) MEKH rendelet alapjan az igazgatasi szolgaltatasi dij mértéke a Hivatal felé
15.000 Ft (a teljes id6tav vonatkozasiban tényleges feladatot nem tartalmazé beruhédzasi
tervrész esetén a dij 50%-a), a 13/2015. (II.31.) BM rendelet alapjan a Bm.-i
Katasztréfavédelmi Igazgatosag felé 18.300 Ft (a teljes idétdv vonatkozdsiban tényleges
feladatot nem tartalmazo beruhazasi tervrész esetén 0 Ft).
(A GFT felujitasi és potlasi tervrésze jovahagyasanak koltségeit a vizikdzmi-szolgaltato fizeti
meg a Hivatal, ill. a katasztrfavédelmi igazgat6sag részére.)

Osszefoglalva tehat: az Onkormdnyzatnak dtutaldsi kotelezettsége nincs, a koltségek
elszamolasa a bérleti (eszkdzhasznalati) dij terhére torténik.

Kérjitk a T. Képviselé Testiiletet, hogy a térvényi eléirasoknak, ill. a Hivatal altal kiadott ajan-
lasok alapjan elkészitett GFT-t az eddigi gyakorlatnak megfeleléen képviselStestiileti hataro-
zatban hagyja jova és kiildje azt meg résziinkre!

Kérjiik, leveliink megvélaszolasa €s a kért dokumentum megkiildése soran vegy€k figyelembe,
hogy 2021. szeptember 30. napjaig a GFT-t a sziikséges mellékleteivel egyiitt és meghatarozott
formatumokban a Hivatalnak jévahagyasra be kell nydjtanunk elektronikus titon, a Hivatali ka-
pun keresztiil.

Az alabbi dokumentum megkiildését varjuk Onoktdl 2021. szeptember 23-ig egy eredeti pél-
dinyban vagy elektronikus formaban, a Szigetvari Uzemigazgatésagra (postacim: 7900
Szigetvar, Gyar u. 1. vagy e-mail: epites.szigetvar@baranyaviz.hu):

o Képviselb testiileti hatarozat a GFT elfogadasarol (minta mellékelve).

Amennyiben a téméval kapcsolatban barmilyen kérdésiik meriilne fel, miiszaki munkatarsaink
rendelkezésiikre allnak (tel.: 73/311-111).

Tisztelettel:

Csollék Istvan
vezérigazgato sk.

Mellékletek: 1 pld. GFT (osszefoglalo tablazatok)
1 pld. testiileti hatdrozat minta

Bankszamlaszam: 50400096-16041628-00000000, Ad6szam: 24257017-2-02, Cégjegyzékszam: 02-10-060389 Pécsi Torvényszék Cégbirosiga
MEKH engedélyszam 3192/2014



Testiileti hatirozat mintak:
...... /2021...... szimu képvisel testiileti hatirozat

Szigetvir Viros Onkormanyzat a 2011. évi CCIX. térvény (Vksztv.) 11. §-a alapjan a vizik6zma-
szolgaltatd és az ellatdsért felelGs kotelezettségébe tartozo, a BARANYA-VIZ Zrt. iltal 15 éves
id6tartamra (2022-2036-ig) készitett, a lenti azonositokkal rendelkez6 Go6rdiils Fejlesztési Tervet
- feltyjitasi és potlasi, valamint a beruhazasi tervrészt is - elfogadja és jovihagyja.

Vizik6zmi-rendszer MEKH azonositoja: 21-26578-1-001-00-01
Vizikézmi-rendszer szolgaltatoi azonositéja:  IV.66. Szigetvar szennyvizrendszer
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Gordilo Fejlesztési Terv

IV.65. Szigetvar - Hobol vizmii rendszer

Vizikézmii-rendszer kédja: 11-26578-1-003-00-07

Beruhazasok
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Vizikézmii-rendszer allapot bemutatasa

Vizikézmil rendszer megnevezése: Szigetvar — Hobol vizmii rendszer

Elldtdsért felelgsok: Szigetvar Kozség Onkormanyzata, Hobol Kézség Onkorményzata,
Mozsg6 Kozség Onkorményzata

A vizikézmii rendszer dllapotinak bemutatasa, leirasa

A Szigetvir (Becefa-Zsibot) és Hobol telepiilések, valamint Becefa-Zsib6t-Mozsgd kiilteriilet
ivovizellatd rendszer altaldnos bemutatdsa:

A fldrajzi elhelyezkedésbdl adéddan a vizellaté rendszer Szigetvar (Becefa-Zsibot) varos,
Hobol kozség és Becefa-Zsibot-Mozsgo kozségek kiilteriileteit latja el ivovizzel.

Az ellatott lakosok szama:
Szigetvar (Becefa-Zsibot): - belteriilet: 9 665 6
- kiilteriilet: 615 f6
Mozsgo kiilteriilet: 75 {6
Hobol: 926 1o
Osszesen: 11 281 fé

A vizellaté rendszerben feltart viz mennyisége: 3600 m*/d.

Engedélyezett kitermelhet6 vizmennyiség: 2247 m’/d.

Viznyeré helyek:

A vizellato rendszer kiépiilésétdl szamitva Osszesen 11 kut létesiilt. Ezek koziil a szigetvari
I/A. és a II. kit mar 2009 6ta hasznalaton kiviil van, nem vizsgalt, viztermelés szempontjabdl
nem vehetdk szamitasba. Az I. jelli kutat mar eltomedékeltiik, a II. sz. kut eltémedékelésre
var. Uzemeltetése nagy vastartalma miatt nem lehetséges. A Szigetvar a III/A. jeld kut
meghibasodott, lizemen kivill van helyezve, a javitisat az Szigetvari Onkormanyzat
elutasitotta.

Szigetvaron 3 db (VIL, VIIL és IX. sz., kutak) nem iizemelnek, tartalék kutként, illetve a
Szigetvari IX. kit kut megfigyel6kutként regisztralt. Ellen6rzés képen a VIL. és VIII. sz.
kutakat évente egyszer vizsgaljuk, annak érdekében, ha barmilyen kiilonleges helyzet esetén
sziikség lenne rajuk, iizembe éllithatéak legyenek.

A milkddéképes hat kit kozil négy lizemel folyamatosan. A Szigetvar északi részén 1év9
vizmiitelepen az V/B. jeld kit (500 I/min.) valamint a VI. jeld kut (200 /min.), a Szigetvar
Becefa II. szamu vizmii telepen a Szigetvar XI. jel{i kit (900 V/min.) és a Szigetvar-Becefa 1.
sz. vizmi telepen az I. sz. furt kut (170 I/min). Sziikség esetén, alkalmanként, megn&vekedett
vizigény esetén lizemel a szigetvari VII. szami kut (200 1/min).



Szigetvar virosi vizmi
A vizmii Szigetvar belteriiletén, a véros északi részen helyezkedik el. A vizkezel§ telep

folyamatosan épiilt ki 1974- 1986 kozott. A vizbazist 6 db furt kut alkotja, melyek koziil
jelenleg allandéan csak kettd izemel (V/B. és VL), a tobbi tartalék vagy figyeld kit.

A kifogasolt vizminéségi paraméterek: ammoénium, vas, mangén, metangaz. A vizmiitelepen
torténik a kitermelt vizek kezelése. A Fermasicc Special tipusi géztalanité és vastalanito
berendezésben a vizek oldott metdn tartalmanak csokkentése és a vizben 1évé vas ionok
kicsapatésa és sziirése torténik meg. Az ammoniumot térésponti klérozassal tavolitjuk el,ésa
maradék kotott klor, valamint klérozasi melléktermékek adszorpcidja aktivszenes sziiréssel
torténik.

A meglévé berendezések névleges kapacitdsa: 92 m3/h. Mélytarol6 kapacitas: 2x500 m®. Az
ivoviz kezelési technolégia épiiletében alakitottuk ki a halézati nyomasfokozé géphazat,
valamint a sziikséges szocialis helyiségeket.

A rendszer magas taroldja a Szigetvar nyugati részén meglévd 250 m> hasznos vizterd,
vasbeton szerkezetil viztorony.

Becefa 1. jelii vizmii

A vizmii vizbazisa a Becefa I jelti furt kut. A kitermelt viz oldott vastartalmat Fermasicc
vastalanité berendezéssel tavolitjuk el. A kut vizhozama jelenleg 170 I/min., de a mérések
szerint folyamatosan csokken. A csatlakozo telepiilésrészek (Becefa, Zsibot, Zsibot — Becefa
— Turbék - Mozsgé sz6l6hegy) ellatasara jelenleg még alkalmas.

Amennyiben a rendszeren vizhiany jelentkezik, a Becefa II. jeld vizmi telepr6l lehetséges
vizatvétel.

Becefa II. jelii vizmii
A vizmii vizbazisa a Szigetvir XL jelii furt kat, melynek alland6 iizemben kitermelhetd

vizhozama 900 I/min. Jelenleg ez a vizmii a Szigetvari rendszer f6 vizbazisa, naponta szinte
23 éras tizemidével. Kiesése megoldhatatlan vizellatasi problémakat okozna a varosnak.

A kifogasolt paraméterek a kutban: vas és ammonium.

A meglevd vizkezelé berendezés CHRIST FERMASTIL vastalanit6, kapacitasa Q= 90 m’/h,
9.2 m/h sziirbsebesség mellett. A halézatra dolgozé nyomasfokozé széllitja a vizet Szigetvar
varos részére.

A telepen a tisztitott vizet a 200 m3-es térszini tiroloba vezetik. A kutszivattyt vezérlése a
tarolé vizszintjeirl torténik. A tisztavizes szivattyG a 200 m’-es tarold6 mellé tervezett
szivattyGiakndban van elhelyezve. A szivattya vezérlése a Szigetvaron lév6 250 m3-es
vasbeton viztorony megfeleld vizszintjeir6l torténik.



Elosztéhilézat leirasa:

Az ivoviz elosztohalozat kor- és agvezetékbdl allo rendszer: Dk 110, Dk 90, Dk 63, NA 80,
NA 100, NA 125, NA 150, NA 200, NA 250, NA 300 mm belsd atmérével, és 2"-os - */4"-0s
hazi bekotbvezetékekkel. A gerincvezeték anyaga: acél, azbesztcement, KPE, és KM PVC
csb, a hazi bekotvezetékek anyaga hg. acél, vagy KPE. Sajnos még elvétve taldlhat 6lom
anyagu is.

A vizellaté rendszer 6t nyomaszonara kiépitett.

Az ivévizmii nyomasviszonyai a terepadottsigoknak megfeleléen elhelyezett 250 m3-es
szigetvari viztorony (1. nyomaszéna), az 50 m’-es becefai aquaglobusz (2. nyomészona), a
zsibéti hidrofor tartaly (3. nyomészéna), a 50 m3-es mozsgdi aquaglébusz (4. nyomészona),
valamint a becefai II. sz. nyomasfokozé egység (5. nyomaszona) altal dominansan
meghatarozottak. Az {izemi nyomasérték valamennyi teriileten az el8irt 1,5 — 6 bar kozotti
nyomashataron beliil van.

Ivéviz min6ségi szempontbdl a vizellatasi zondk kiilonboznek a nyomaszonaktol. Az egyes
teriileteken a szolgaltatott ivoviz mindségét az hatarozza meg, hogy melyik vizmii teleprél
kapja az ivovizet. A zénahataroknal, illetve a vizigényekbdl, és a viz korméanyzasabol
ad6doan keveredési zonak is létrejonnek. Ezen feliil egyes halozatszakaszokon ellenaramu
vizmozgés is megvalésul annak fiiggvényében, hogy az érintett teriilet melyik telep, illetve
aquaglébusz vagy viztorony felél kapja a vizet.

A szigetvari viztoronyban a szigetvari és a Becefa IL vizmiiteleprél tovabbitott vizek
keverednek. A torony toltése a fogyasztéi halézaton keresztiil torténik, igy Szigetvar egyes
részein, a szigetvari, mig a Becefa oldali telepiilés részen a Becefai II. (XI. sz. kut)
vizmiitelepi vizmindség dominal. Mivel a vizigény 2/3-4t a Becefa II. telep biztositja, igy a
teriilet nagyobb részén ez a vizmindség, illetve e keveredett vizek minéscge érvényestil.

A Becefai 1. sz. teleprél latjuk el az aquaglébuszon keresztiil Becefa, Zsibot és Mozsgd
kiilteriiletét. Igy ebben a hdrom nyomaszonaban elsésorban a Becefa 1. teleprdl kiadott viz van
a halézatban. A Becefa II. teleprdl csupan sziikség esetén keriil erre a teriiletre viz a becefai
halézaton, és a globuszon keresztiil.

A Becefa II. teleprdl is a szigetvari viztoronyba keriil a viz, illetve err6l az agrol latjuk el
Hobol telepiilést is.



Szigetvar - Hobol vizmii rendszer

Az elkdvetkezend6 1 éven beliil sziikséges beruhazdsok

Elvégzendo feladatok
KEHOP-2014-2020 palyazati konstrukciéban megvalésulé ivévizminSség-javitdé program nagy
valészintséggel 2023. évben megvaldsul Szigetvar és Hobol teleptiléseken.

Becsiilt koltségek

Objcktum

; Objektum clem Tervezett koltscg
megnevezEs ‘

Szigetvar — Hobol Ivévizmin6ség-javitd program 1.000.000 eFt
vizmiirendszer

Miiszaki indoklas
Szigetvar Varos Onkorményzata részt vesz az ivovizminéség-javitd programban az ivoviz
hatarérték feletti ammonia tartalma miatt.

Pénziigyi forrasok: Palyazati forrés

Az elkdvetkezendd 2-5 éven beliil sziikséges beruhazasok

Elvégzendd feladatok

A rovidtava idészakban megvalésulé ivovizmindség-javité programban keretében elvégzett
fejlesztések nem teszik indokoltta ezen idészak alatt méas beruhdzasok elvégzeéseét.

Nincs tervezett beruhizas az adott idGszakra. KEHOP- NYDDU1/B palyazati konstrukciéban
megvalésulé ivévizminSség-javité program 2023. évben megval6sul Szigetvir és Hobol
telepiiléseken.

Becsiilt kéltségek

Objcktum

. Objektum clem Tervezett kiltség
megnevezes ‘

Szigetvar — Hobol Nincs tervezett beruhazas
vizmirendszer

Miiszaki indoklas
A rovidtava idészakban megvalosulé ivovizmindség-javitd programban keretében elvégzend
fejlesztések nem teszik indokoltta ezen id6szak alatt més beruhazasok elvégzeset.

Pénziigyi forrasok: 3




Az elkdvetkezendd 6-15 éven beliil sziikséges beruhazasok

Elvégzendd feladatok
A Becefai L. sz. kit mellé tartalék kut furasa, azonos vizado rétegre.
Az IMJP programbél kimaradt Becefa Lsz. vizmitelepre korszeribb jobb hatisfoku viztisztito

berendezés beépitése

Becsiilt koltségek
Objcktum

. Objcktum elem Tervezett koltscg
mMegnevezes
Becefa I. sz. kut Becefa I. sz. vizmiitelephez tartalék kut 25.000 eFt
forésa
Becefa I. vizmiitelep | Becefa L. sz. vizmiitelepen korszeri 80.000 eFt
viztisztitd berendezés épitése

Miiszaki indoklas
2. A Becefa 1. sz vizmiitelep vizbazisa a Becefa L jeld furt kiat. A kitermelt viz oldott
vastartalmat Fermasicc vastalanit berendezéssel tavolitjuk el.

A kut vizhozama jelenleg minddssze 170 I/min., de a mérések szerint folyamatosan csokken.
A csatlakozé telepiilésrészek (Becefa, Zsibot, Zsibot-Becefa-Turbék-Mozsgd szdldhegy)
ellatasara jelenleg még alkalmas. Szigetvar kornyezd telepiiléseirdl a szdlShegyi részbe
koltoznek ki csaladok, allando lakosként. A folyamatosan ndvekedd vizigényt a rendszer a
kozeljovében nem lesz képes ellatni. A Becefa II. sz. vizmiitelep teljes kapacitasara szikség
van Szigetvar varos ellatasahoz.

3. A jelenlegi viztisztité berendezés kapacitds és hatisfok névelésére van szikség, hogy
biztonsaggal el tudja litni a szGl6hegyet egészséges ivovizzel.

Pénziigyi forrasok: Forrashiany

Vizikozmi-szolgaltatd nyilatkozata:
A beruhizisi tervrészben szerepl feladatok elvégzésének riforditisi igényei nem
veszélyeztetik a meglévd vizikdzmiivek felijitsi és potlasi feladatait.
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Vizikozmi-rendszer allapot bemutatasa

Vizikizmi rendszer megnevezése: Szigetvar — Hobol vizmi rendszer

Ellitisért feleldsik: Szigetvar Kozség Onkormanyzata, Hobol Kézség Onkormanyzata,
Mozsg6 Kozség Onkorményzata

A vizikozmii-rendszer allapotanak bemutatasa, leirasa

A Szigetvar (Becefa-Zsibot) és Hobol telepiilések, valamint Becefa-Zsibét-Mozsgd kiilteriilet

ivovizellatd rendszer altalanos bemutatasa:

A foldrajzi elhelyezkedésbdl adéddéan a vizellatd rendszer Szigetvar (Becefa-Zsibot) varos,
Hobol kozség és Becefa-Zsibot-Mozsgd kozségek kiilteriileteit latja el ivovizzel.

Az ellatott lakosok szama:
Szigetvar (Becefa-Zsibot): - belteriilet: 9 665 {6
- kiilteriilet: 615 f6
Mozsgo kiilterilet: 75 16
Hobol: 926 16
Osszesen: 11 281 fé

A vizellaté rendszerben feltart viz mennyisége: 3600 m>/d.

Engedélyezett kitermelhetd vizmennyiség: 2247 m*/d.

Viznyerd helyek:

A vizellaté rendszer kiépiilésétdl szamitva sszesen 11 kit létesiilt. Ezek koziil a szigetvari
I/A. és a II. kut mar 2009 6ta hasznalaton kiviil van, nem vizsgalt, viztermelés szempontjabol
nem vehetdk szamitasba. Az I. jelli kutat mar eltomedékeltiik, a II. sz. kut eltdmedékelésre
var. Uzemeltetése nagy vastartalma miatt nem lehetséges. A Szigetvar a III/A. jeld kut
meghibasodott, iizemen kiviil van helyezve, a javitdsit az Szigetvari Onkormanyzat
elutasitotta.

Szigetvaron 3 db (VIL., VIIL és IX. sz., kutak) nem iizemelnek, tartalék kutként, illetve a
Szigetvari IX. kut kut megfigyel6kutként regisztralt. Ellenérzés képen a VII. és VIIL. sz.
kutakat évente egyszer vizsgaljuk, annak érdekében, ha barmilyen kiilonleges helyzet esetén
sziikség lenne rajuk, tizembe allithatéak legyenek.

A miikod6képes hat kit koziil négy iizemel folyamatosan. A Szigetvar északi részén 1évo
vizmitelepen az V/B. jelii kit (500 1/min.) valamint a VI. jeli kat (200 I/min.), a Szigetvar
Becefa II. szamu vizmi telepen a Szigetvar XI. jelii kat (900 /min.) és a Szigetvar-Becefa I.
sz. vizmii telepen az I. sz. fart kat (170 I/min). Sziikség esetén, alkalmanként, megndvekedett
vizigény esetén lizemel a szigetvari VII. szami kut (200 1/min).



Szigetvar varosi vizma

A vizmi Szigetvar belteriiletén, a véros északi részen helyezkedik el. A vizkezel6 telep
folyamatosan épiilt ki 1974- 1986 kozott. A vizbazist 6 db furt kit alkotja, melyek koziil
jelenleg 4llanddan csak kettd tizemel (V/B. és V1.), a tobbi tartalék vagy figyel6 kut.

A kifogasolt vizmindségi paraméterek: ammonium, vas, mangan, metangaz. A vizmiitelepen
torténik a kitermelt vizek kezelése. A Fermasicc Special tipusi gaztalanité és vastalanito
berendezésben a vizek oldott metan tartalmanak csokkentése és a vizben 1évd vas ionok
kicsapatasa és sziirése torténik meg. Az ammoniumot torésponti klérozassal tavolitjuk el, és a
maradék kotott klor, valamint klérozasi melléktermékek adszorpcidja aktivszenes szliréssel
torténik.

A meglévé berendezések névleges kapacitasa: 92 m’/h. Mélytdrolé kapacitas: 2x500 m’. Az
ivoviz kezelési technoldgia épiiletében alakitottuk ki a hdlézati nyomasfokozd géphazat,
valamint a sziikséges szocialis helyiségeket.

A rendszer magas tarol6ja a Szigetvar nyugati részén meglévé 250 m® hasznos vizterd,
vasbeton szerkezetli viztorony.

Becefa 1. jeli vizmi

A vizmii vizbazisa a Becefa L jelti furt kut. A kitermelt viz oldott vastartalmat Fermasicc
vastalanité berendezéssel tavolitjuk el. A kit vizhozama jelenleg 170 I/min., de a mérések
szerint folyamatosan csékken. A csatlakoz6 telepiilésrészek (Becefa, Zsibét, Zsibot — Becefa
— Turbék - Mozsg6 széléhegy) ellatasara jelenleg még alkalmas.

Amennyiben a rendszeren vizhidny jelentkezik, a Becefa II. jeli vizmi telepré] lehetséges
vizatvétel.

Becefa I1. jelii vizmii
A vizmi vizbazisa a Szigetvdr XL jelii fart kat, melynek édlland6 iizemben kitermelhetd

vizhozama 900 1/min. Jelenleg ez a vizmii a Szigetvari rendszer f6 vizbazisa, naponta szinte
23 6ras tizemid6vel. Kiesése megoldhatatlan vizellatasi problémakat okozna a varosnak.

A kifogasolt paraméterek a kitban: vas és ammonium.

A meglevd vizkezeld berendezés CHRIST FERMASTIL vastalanit6, kapacitasa Q= 90 m’/h,
9,2 m/h szlirbsebesség mellett. A hélézatra dolgozé nyomasfokozé szallitja a vizet Szigetvar
varos részére.

A telepen a tisztitott vizet a 200 m’-es térszini taroloba vezetik. A kitszivattyl vezérlése a
tarold vizszintjeirdl torténik. A tisztavizes szivattya a 200 m’-es tarol6 mellé tervezett
szivattyuaknaban van elhelyezve. A szivattyGi vezérlése a Szigetvaron 1évé 250 m3-es
vasbeton viztorony megfeleld vizszintjeir6l torténik.



Elosztohalozat leirasa:

Az ivéviz elosztohalozat kor- és dgvezetékbdl allo rendszer: Dk 110, Dk 90, Dk 63, NA 80,
NA 100, NA 125, NA 150, NA 200, NA 250, NA 300 mm belsé atmérével, és 2"-0s - ¥/4"-o0s
hazi bekotdvezetékekkel. A gerincvezeték anyaga: acél, azbesztcement, KPE, és KM PVC
cs6, a hazi bekotovezetékek anyaga hg. acél, vagy KPE. Sajnos még elvétve talalhaté 6lom
anyagu is.

A vizellat6 rendszer 6t nyomaszonara kiépitett.

Az ivévizmii nyomasviszonyai a terepadottsigoknak megfeleléen elhelyezett 250 m’-es
szigetvari viztorony (1. nyomdszéna), az 50 m>-es becefai aquaglobusz (2. nyomészona), a
zsib6ti hidrofor tartaly (3. nyomaszona), a 50 m3-es mozsgéi aquaglobusz (4. nyomaszoéna),
valamint a becefai II. sz. nyomasfokozé egység (5. nyomdszéna) 4altal domindnsan
meghatarozottak. Az iizemi nyomasérték valamennyi teriileten az eldirt 1,5 — 6 bar kozotti
nyomashataron beliil van.

Ivoviz mindségi szempontbol a vizellatasi zondk kiilonboznek a nyomdaszonaktol. Az egyes
teriileteken a szolgaltatott ivoviz mindségét az hatdrozza meg, hogy melyik vizmii teleprdl
kapja az ivovizet. A zénahatarokndl, illetve a vizigényekbdl, és a viz kormanyzasibol
adédoan keveredési zéndk is létrejonnek. Ezen feliil egyes halézatszakaszokon ellendaramu
vizmozgas is megvalosul annak fiiggvényében, hogy az érintett teriilet melyik telep, illetve
aquaglobusz vagy viztorony fel6l kapja a vizet.

A szigetvari viztoronyban a szigetvari és a Becefa II. vizmiitelepr6l tovabbitott vizek
keverednek. A torony téltése a fogyasztdi halozaton keresztiil torténik, igy Szigetvar egyes
részein, a szigetvari, mig a Becefa oldali telepiilés részen a Becefai II. (XI. sz. kut)
vizmiitelepi vizminéség dominal. Mivel a vizigény 2/3-at a Becefa II. telep biztositja, igy a
teriilet nagyobb részén ez a vizmindség, illetve e keveredett vizek mindsége érvényesiil.

A Becefai 1. sz. teleprdl latjuk el az aquaglobuszon keresztiil Becefa, Zsibot és Mozsgo
kiilteriiletét. igy ebben a harom nyomészénaban elsdsorban a Becefa I. teleprdl kiadott viz van
a halozatban. A Becefa II. teleprél csupan sziikség esetén keriil erre a teriiletre viz a becefai
hal6zaton, és a globuszon keresztiil.

A Becefa II. teleprdl is a szigetvari viztoronyba keriil a viz, illetve errdl az agrol latjuk el
Hobol telepiilést is.



Szigetvar - Hobol vizmi rendszer

Az elk6vetkezendd 1 éven beliil szitkséges felujitisok és potldsok

Elvégzendd§ feladatok

1. Rendkiviili helyzetb6l ad6d6 azonnali feladatokra rendelkezésre all a forrds. Az elére nem
tervezett feldjitisokat és pétlasokat kivanjuk elvégezni.

2.  Olom és acél bekotvezetékek cseréje folyamatosan Szigetvir és Hobol telepiléseken.

3. Tolbzarak cseréje a gerincvezetékeken. Az elavult, nem javithatd tolézarak cseréjét végezziik

folyamatosan.

4. Kozkutak pétlasa. Az Onkorményzattal egyeztetett helyeken folyamatosan lecseréljiik a
korszeritlen, elhasznalédott kézkutakat. 1 db 1 kozkuit beépitését tervezziik

5. Lejart hitelességli vizmérSk cseréje Szigetvar telepiilésen. A cserék elvégzése magasabb ,,C”
pontossagu vizmérk beépitésével.

6. Lejart hitelességi vizmérSk cseréje Hobol telepiilésen. A cserék elvégzése magasabb ,,C”
pontossagu vizmérSk beépitésével.

7. Lejart hitelességh vizmérSk cseréje Mozsgd szGlGhegyi telepiilésrészen. A cserék elvégzése
magasabb ,,C” pontossagi vizmérck beépitésével.

Becsiilt kéltségek:
Tervezett
S ; Rendelkezésre
Fontossagi Objektum ! Obj S 1:ett6 R
sorrend megnevezés S koltség S
~ eFt-ban

Szigetvar — Hobol Rendkiviili helyzetbdl adédo

L vizlignﬁrendsza azonnali feladatok 1000 1000
Szigetva-Hobol Olom és acél bekotvezetékek

2. 3 % 2 000 20
ivovizbekotések cseréje 00

3. S%igetvé_r és Hobol | Tolozarak cseréje a halzaton 2 000 2 000
hal6zat

4. Szigetvar hilozat | KOzkatpotlasa -1 db 350 350

5. .Sz,igf'tv{u N Bekotési vizmérdk cseréje . 2000
ivovizbekotések

6. H?b?l N Bekotési vizmérdk cseréje o -
ivovizbekotések

7. M?Z,Sgé N Bekotési vizmérdk cseréje S T
ivévizbekotések

Miiszaki indoklas



1. A tervezési id8szakban elSre nem lithaté korilmények miatt a rendkiviili helyzetbdl ad6do
azonnali feladatok elvégzésére a ténylegesen rendelkezésre all6 forras 8 szazalékat terveztiik.

2. A tobb évtizedes ivéviz hildzati vezetékek cseréjét folyamatosan végezziikk. A régi 6lom és
hotganyzott bekotSvezetékeket PE anyagura cseréljitk, a2 megfelel6 mindségi ivéviz biztositisa
érdekében. A gerincvezetéktSl a vizmérS aknaig PE anyaga vezetékek keriilnek beépitésre. A
korszer(i k6t6 idomok hasznalatival a halbzati veszteség is csOkkenthetd.

3. A hilézaton tervszeri rekonstrukciét folyamatosan tervezziik végezni. Az elzard szerelvények
eddig csak meghibasodis esetén keriiltek lecserélésre. A hal6zatiizemeltetés és hibaelharitas
szempontjabdl fontos a miikodGképes szakaszolo toldzarak alkalmazasa.

4. A tobb évtizedes ivoviz hildzati szerelvények, koztikk a kozkifolydk cseréjére szikség van a
megfeleld minSségll ivoviz biztositisa érdekében. A magas talajviz viszonyoknak megfeleléen
miikods kozkifolyé telepitését tervezzik, az Onkormanyzattal egyeztetett helyszinekre.

5. A lejart hitelességli vizmérSk cseréje a vizfogyasztis szamlizasihoz elengedhetetlen,
rekonstrukciénak minésiilé munka.

6. A lejart hitelességi vizmérSk cseréje a vizfogyasztis szamlizisihoz elengedhetetlen,
rekonstrukciénak minSstilé munka.

7. A lejart hitelességli vizmérSk cseréje a vizfogyasztas szamlizasihoz elengedhetetlen,
rekonstrukcionak mingsiilé munka.

Pénziigyi forrdsok: hasznilat dij / palyazat




Az elkovetkezendd 2-5 éven belil szikséges feltjitisok és potlasok
Elvégzendd feladatok

8.

10.

11.

14,

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

Lejart hitelességl vizmérSk cseréje Szigetviar telepiilésen. A cserék elvégzése magasabb ,,C”
pontossaga vizmérSk beépitésével.

Lejart hitelességl vizmérdk cseréje Hobol telepiilésen. A cserék elvégzése magasabb ,,C”
pontossagu vizmérdk beépitésével.

Lejart hitelességi vizmérsk cseréje Mozsgo szG15hegyi telepiilésrészen. A cserék elvégzése
magasabb ,,C” pontossagi vizmérék beépitésével.

Halézat rekonstrukcid: Szigetvar, Dézsa Gy. u. - északi rész IL item. Az elkésziilt I. Gitem

folytatisa, a Radovan tért6l a Joézsef A. u. keresztezGdésig, a gerincvezeték és a
bekotSvezetékek cseréje. Tervezés és engedélyezési feladatok.

Halbzat rekonstrukcio: Szigetvar, Zarda u. teljes hossziban, 250 fm KM PVC NAB8O vezeték
kivaltasa. A halozat ellendrzéskor feltirt rossz allapotd bekots vezetékeket PE anyagira
cseréljik.

Olom és acél bekitévezetékek cseréje folyamatosan Szigetvar és Hobol telepiiléseken.

Tolbzarak cseréje a gerincvezetékeken. Az elavult, nem javithaté tolézarak cseréjét végezzik
folyamatosan.

Kozkutak potlasa. Az énkorményzattal egyeztetett helyeken folyamatosan lecseréljiik a
korszeriitlen, elhasznalédott kézkutakat. 2 db Gj kozkit beépitését tervezziik.

Tizcsapok és szerelvényeinek cseréje. A virosi hilézat korszeritlen fold alatti tizcsapjait
kivanjuk cserélni fold feletti tizcsapokra a hozzatartozé egyéb szerelvényekkel egyiitt.
Tolézaraknik épitészeti és gépészeti felijitasat kell végezni folyamatosan a hilézaton.
Szigetvar- Becefa NA 300 PVC vezeték cseréje - 1 800 m. A technolégia fegyelem betartasa
nélkiil épiilt Szigetvar és Becefa II. vizmitelep NA300 PVC tivvezeték cseréjére van

sziikség.

Lejart hitelesség(l vizmérdk cseréje Szigetvar teleptilésen. A cserék elvégzése magasabb ,,C”
pontossagi vizmérck beépitésével.

Lejart hitelességl vizmérdk cseréje Hobol telepiilésen. A cserék elvégzése magasabb ,,C”
pontossagi vizmérék beépitésével.

Lejart hitelességii vizmérSk cseréje Mozsgd sz616hegyi telepiilésrészen. A cserék elvégzése
magasabb ,,C” pontossigi vizmérSk beépitésével.

Becefa 1. sz. kut felgjitsa, javitdsa. A kit vegyszeres tisztitdsat és szGrGzésének feldjitasat
kivanjuk elvégezni.

FERRMASIC viztisztité szrétoltet cseréje, belsG tér festés, automatizalisa. A Becefai I.sz.
vizmitelep szlirGberendezésének felijitasat és automatizalasat tervezziik elvégezni.

Kt szivattyik cseréje Becefa XI. kat. A kit szivattya tervszerd cseréjét végezzik el az

tizemorak alapjan.



25. Vegyszeradagol6 szivattyik cseréje - Becefa II. vizmiitelepen. A hipbadagol6 egység cseréjét
tervezziik, korszeri digitilis berendezésre. (Grundfos DDC6-10.)

26. Atemeld szivattyik cseréje Becefa I. vizmiitelep. 1 db tokozott buvérszivattyi cseréjét és a
tokok felujitasat végezziik.

27. Zsibéti hidroforhaz korszerGsitése, frekvenciavialtés szivattyik beépitése. 2 db blokk
szivattyi beépitését és frekvenciavaltos vezérlés kialakitasat tervezziik.

28. Kt szivattyt cseréje a Szigetvar V/B. kitban. A kit szivattyd tervszerd cseréjét végezzik el
az iizem6rak alapjan. (1 db Grundfos SP 46-6.)

Becsiilt kéltségek:
Tervezett
3 . Rendelkezésre
Fontossagi Objektum Objel ek r:ett(": 4116 forras
sorrend megnevezes koltség
eFt-ban
eFt-ban
8. sZig?Wér ’ Bekotési vizmérsk cseréje 2 300 9 300
ivovizbekotések
9. Hobol Bekotési vizmérSk cseréje T =
ivovizbekotések
Mozsod Bekotési vizmérdk cseréje
10. | 0P80 100 100
ivovizbekotések
Szigetvar hilézat Hal6zat rekonstrukcié:
1. Szigetvar, Dézsa Gy. U. - 25 000 1000
északi rész II. iitem
Szigetvir halézat Hilézat rekonstrukcié: 45 000 1740
Szigetvar, Zarda u.
SZigeWér—Hobol C')lor’rll és acél bekotévezetékek 4000 4000
ivévizbekotések csereje
14, Sz‘ig’etvér, SCle Toldzarak cseréje a halézaton 3 000 3000
hal6zat
15. Szigetvar halozat Koézkutak pétlasa 2 db 800 800
16. Szigetvar hilézat Tﬁzssapok és szerelvényeinek 1000 1000
cseréje
17 Szigetvér hilézat Tolézéra.kné.k épitészeti és 1500 1500
) gépészeti felvjitasa
Szigetvar hal6zat Szigetvir- Becefa NA 300
18. PVC vezeték cseréje - 1 800 120 000 4 000
m.
1. .Sz’igetvér ’ Bekotési vizmérdk cseréje 9 000 9 000
ivovizbekotések
20. Hobol Bekotési vizmérok cseréje . BT

ivovizbekotések




Tetvezett

sl 5 _ Rendelkezésre
Fontossagi | Objektum Objel e t:ett() 4116 forras
sorrend megnevezés koltség
eFt-ban
‘ , eFt-ban
21, M?Z,Sgé » Bekotési vizmérdk cseréje 300 300
ivovizbekotések
2. B,ecef;a Lsz. .Bese’fa I. sz. kut felyjitasa, 9 000 9 000
vizmutelep javitisa
Becefa Lsz. FERRMASIC viztisztitd
23. vizmiitelep szrStoltet cseréje, belsé tér 6 000 6 000
festés, automatizalasa
Becefa II. Kut szivattyu cseréje a ,
28| izmiitelep Szigetvar XI. kitban 1400 g
25, Becefa II. Veng'szeradagolé szix’ratt}:ﬁk 250 250
vizmiitelep cseréje - Becefa II. vizmitelep
2. Becefa I. vizmitelep Atemeld sz’ivatfyﬁk cseréje 800 800
atemeld Becefa I. vizmiitelep
Szigetvar-Zsibot Zsibot hidroforhaz
telepiiléstész korszeriisitése,
21. nonr)nésfokozé frekvenciavaltos szivattyak P 4000
beépitése
28. Szigetvar vizmatelep Kut szivattyu csetéje a 1300 1 300

Szigetvar V/B. katban




Miszaki indoklas

8.

10.

11.

14.

16.

17.

A lejart hitelességl vizmérSk cseréje a vizfogyasztis szamlazisahoz elengedhetetlen,
rekonstrukcionak mindsiilé munka.

A lejart hitelességll vizmérSk cseréje a vizfogyasztis szdmlizasihoz elengedhetetlen,
rekonstrukciénak minésiilé munka.

A lejart hitelességl vizmérSk cseréje a vizfogyasztis szamlizisihoz elengedhetetlen,
rekonstrukcionak mingsiilé munka.

Hil6zat rekonstrukcié: Szigetvar, Dézsa Gy. u. - északi rész IL. iitem. Az elkészilt I. utem
folytatisa, a Radovin tértSl a Jozsef A. u. keresztezGdésig, a gerincvezeték és a
bekotévezetékek cseréje. A tervek és engedélyek felillvizsgalatat tervezziik els6 lépésben
elvégezni.

Szigetvaron, a Zirda utca teljes hossziban folytatjuk a halézat rekonstrukciés munkait. Ezen
a halézati szakaszon évente 5-6 db gerinces cs6torés hibaelharitisit végezi el a szolgiltato.
Szigetvar fontos kozlekedési utvonala a Zarda utcai szakasz, a folyamatos hibaelharitasok
soran intézmények (iskolak) villnak gépjarmivel megkozelithetetlenne.

A gerincvezetékkel egy id6ben szitkséges az acél a bekotGvezetékek cseréjét is szikséges
elvégezni.

A tobb évtizedes ivéviz hilézati vezetékek cseréjét folyamatosan végezzilk. A régi lom és
horganyzott bekotévezetékeket PE anyagira cseréljik, a megfelel6 minbségl ivoviz
biztositisa érdekében. A gerincvezetéktdl a vizméré akndig PE anyagi vezetékek keriilnek
beépitésre. A korszeri kot idomok haszndlatival 2 halézati veszteség is csokkentheto.

A halbzaton tervszer(i rekonstrukcié munkalatok folytatasit tervezziik. Szigetvar varosban az
elzird szerelvények jelentGs része 30 év feletti. Az {ij korszerG tolézirak beépitése sorin a
kapcsol6dé csatlakoz6 idomok cseréjét is tervezziik. A hil6zatiizemeltetés és hibaelharitas
szempontjabol fontos a mikddSképes szakaszold tolozarak alkalmazisa.

A tSbb évtizedes ivéviz hilézati szerelvények, koztik a kozkifolyok cseréjére sziikség van a
megfelel6 minGségl ivéviz biztositisa érdekében. A magas talajviz viszonyoknak
megfelelsen mikods kozkifolys telepitését tervezzik, az Onkormanyzattal egyeztetett
helyszinekre. 2 db 1j kézkifolyé beépitését tervezziik a régiek helyére.

A foldalatti tizcsapok cseréje korszerdbb fold feletti tizcsapra sziikséges, az elSregedett
alkatrészek cseréje nem gazdasagos. Fold feletti tizcsapok sokkal izembiztosabbak, amit a
félévente végzett ellenGrzésekkor is tapasztalunk. A fold feletti tizcsapokbol sokkal tSbb
oltéviz vehetd ki, igy a halézati mosatis is sokkal hatékonyabb a nagyobb vizdram miatt. Az
Gj fold feletti thzcsapokat a hozzatartozé egyéb szerelvényekkel egyiitt telepitjik.
Tolézaraknik épitészeti és gépészet teljes felijitdsira is sziikség van a régi, helyszinen
hegesztett csdidomok kiviltdsa miatt. A fekete acél vezetékeken igen erSs korr6zib
észlelhets. A tolézar aknik vasbeton szerkezete is sok helyen megsériilt, ezek cseréjére is
szitkség van. Sok id8s akna csak téglibol van megépitve, ezek feldjitisa elengedhetetlen.



18.

19.

20.

21

22

23.

24.

25.

26.

27.

28.

Szigetvar- Becefa NA 300 PVC vezeték cseréje - 1 800 m. A technolégia fegyelem betartisa
nélkill épiilt Szigetvir és Becefa II. vizmitelep NA300 PVC tivvezeték cseréjére van
sziikség.

A lejart hitelességli vizmérSk cseréje a vizfogyasztis szamlizisahoz elengedhetetlen,
rekonstrukcionak minésiilé munka.

A lejirt hitelességli vizmérSk cseréje a vizfogyasztds szamlizisihoz elengedhetetlen,
rekonstrukciénak minésiilé munka.

A lejart hitelességli vizmérSk cseréje a vizfogyasztds szimlizisihoz elengedhetetlen,
rekonstrukciénak minGsilé munka.

A Becefai Lsz. kit homokolisa miatt a vizhozama folyamatosan csokkentésre keriilt. A
vizhozama a kezdeti értékek toredékére esett vissza. A kit feldjitist egy allapot felmérés utan
kivanjuk megtervezni. J6 vizminésége miatt indokolt a feljitasa.

A Becefai L. vizmiitelepen iizemel§ viztisztité berendezést az 1980-as évek masodik felében
helyezték iizembe. A FERRMASIC viztisztité berendezés szlrGtoltetének teljes cseréjét
tervezzik elvégezni. A belsG viztért korszerli anyag bevonattal litjuk el. A szGrStartily elzar6
szerelvényeinek cseréje sorin a mikodés automatizalisit is megvalSsitjuk. A szlrd dltal
szolgaltatott vizminGség is javulni fog.

A Becefai II. vizmiitelepen iizemel Becefa XI. kit szerepe Szigetvir vizellatisaban stratégiai
fontossigt. (Kiesésének pétlasa nem megoldott). A kit szivatty tervszerd cseréjét végezzik
el, a korabban kiszerelt szivattytk atvizsgaldsakor szerzett tapasztalatok alapjan megillapitott
izemérik figyelembevételével.

A vegyszeradagol6 a Becefa II. vizmutelepen nagy igénybevételnek van kitéve. Folyamatos
szervizelésiik mellett is meghibasodnak, elkopnak, a javitisuk nem gazdasigos. Az utoklor
adagold cseréjét terveztik.

Atemel$ szivattyik cseréje 1 db Becefa 1. vizmiitelepen. A Becefa telepiléstész és a
Sz8l6hegy elldtisit biztosité tokozott buvirszivattyik cseréjére és a gépészeti elemek
feljitisira esetleg potlasira van sziikség. A szivattylk elhasznilédésa miatt van szitkkség a
szivattytk cseréjére, hogy az ivovizellitas biztonsagos legyen.

Zsib6t, Hunyadi utca vizellitisit biztosité hidrofor berendezés nem képes ellitni a
megnovekedett vizigényt. Az Gjonnan beépitett magasabban épiil6 ingatlanoknal a megfelel6
nyomas biztositisa érdekében is indokolt a fejlesztés elvégzése. 2 db blokk szivattyu
beépitését és frekvenciavaltds vezérlés kialakitisat tervezzik.

A Szigetvar V/B. vizmitelepen iizemel6 V/B. sz. kit szerepe nagyon fontos Szigetvar viros
vizellitisiban. A kit szivatty( tervszer@ cseréjét végezzik e, a koribban kiszerelt szivattyak
atvizsgilisakor szerzett tapasztalatok alapjan megllapitott izemoérak figyelembevételével.

Pénziigyi forrasok: Hasznalat dij, Palyazati forrasbol.




Az elkévetkezendd 6-15 éven beliil sziikséges felijitisok és pdtlasok

Elvégzend§ feladatok

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

41.

42,

Tizcsapok és szerelvényeinek cseréje. 10 db fold feletti tizcsap beépitését tervezziik.
Tolézaraknak épitészeti és gépészeti felijitasat kell végezni folyamatosan a hil6zaton.

AC anyagi gerincvezetékek cseréje. Szigetvar varosban 25 137 m AC anyagi vezeték
kicserélésére van sziikség, NA80, NA100 és NA 200 méretben.

PVC "6nt62z6" anyagi gerincvezetékek cseréje - 8 500 m. Az ,,6nt626” vezetékek cseréjét
mintegy 8500 m hosszban sziikséges kicserélni Szigetvar varosban.

Szigetvari viztorony szerkezeti és vizgépészeti feldjitisa. A kozel 40 éves viztorony
feldjitasara van szitkség: viztér, vasbeton szerkezet, vizgépészeti elemek.

Szigetvir- Becefa NA 300 PVC vezeték cseréje - 1 400 m. A technoldgia fegyelem
betartisa nélkiil épiilt Szigetvar és Becefa II. vizmiitelep NA300 PVC tivvezeték cseréjére
van szikség.

Koézkutak pétlasa. 4 db 4 kozkit beépitését tervezziik.

Kt szivattyik cseréje Becefa XI. kit. A kit szivattyd tervszerd cseréjét végezzik el az
tizemorak alapjan.

Acélszerkezetli viztorony feljitisa. A Mozsgdi sz6lGhegy viztorony feldjitisa szakcég
bevonisival torténik. Az elhasznilédott vizgépészeti elemek cseréje mellett a viztér
festését korszer(i anyaggal végzik el.

Vegyszeradagolé szivattydk cseréje — Becefa I. és II. vizmiitelepe. Az utoklor adagolo
egységek cseréjét tervezziik, korszerii digitalis berendezésre. (1-1 db Grundfos DDC6-10.)
Kompresszor cseréje a Becefa I. vizmitelepen. A tGbbszor feldjitott kompresszor cseréjét
tervezziik a viztisztité berendezés, iizembiztos oxidici6s levegs biztositdsa érdelében.
Atemel§ szivattyik cseréje Becefa I. vizmitelep. 1 db tokozott bivarszivattyu cseréjét €s

a tokok feldjitisat végezziik.

Atemel$ szivattyik cseréje 2 db Becefa II. vizmiitelepen. A Szigetvir felé nyomé 1 db
Grundfos CR 64-2 blokkszivattyd, a Becefa irdnydba szillit6 Grundfos CR 15-4 tipusa
blokkszivattya cseréje szitkséges

Kt szivattyk cseréje a Szigetvir V/B. katban. A kat szivattyd tervszerG cseréjét
végezziik el az izemérik alapjan. (1 db Grundfos SP 46-6.)



Becsiilt koltségek:

Tervezett
A ; Rendelkezésre
Fontossagi Objektum Objel relar t:etté 4116 forras
sorrend megnevezés koltség
g eFt-ban
eFt-ban
29, SZigetVéI halézat TuzcsaPOk ‘CS » 3 500 3 500
szerelvényeinek cseréje
30. |Seigetvirhilozar | Tolozaraknak epiteszeti &s 9 000 9 000
gépészet felgjitisa
31, | Seigetvirhilézat | ACanyag gerincvezetéhek 1 000 000 40 000
cseréje - 25 137 m
Szigetvir halozat | PVC "6nt626" anyagd
32. gerincvezetékek cseréje - 8 380 000 10 000
500 m
Szigetvar 250 m3 | Szigetvari viztorony
33. viztorony szerkezeti és vizgépészeti 10 000 10 000
felyjitasa
Szigetvir-Becefa Szigetvar- Becefa NA 300
34. tivvezeték PVC vezeték cseréje - 1 800 100 000 3 300
m.
35. Szigetvar halozat Kozkutak pétlasa 4 db 1 600 1 600
Becefa XL kit Kut szivattyik cseréje -
36. Becefa XI. kit 2800 2800
Mozsgd sz6l6hegyi Acélszerkezetd viztorony
37. 50 m3 viztorony felyjitasa, viztér festése - 2500 2500
Mozsgd szO6lohegy
Becefa I és I Vegyszeradagold szivattyuk
38. vizmitelepek cseréje - Becefa L. és I1. 600 600
viztisztitok vizmiitelep
39 B’ecef;a Il' Kompresszor cseréje a 1 800 1800
) szrfmt"j’ €p Becefa I. vizmitelepen
viztisztito
40. ]’Secefa L. vizmfitelep Atemeld sz’ivat'tyﬁk cseréje 300 800
atemeld Becefa I. vizmutelep
Becefa II. L - . ..
g , . | Atemeld szivattyuk cseréje 2
4L Vlgmute}ep atemel db Becefa II. vizmitelepen 0L 2000
szivattyak
42. Szigetvar V/B. kiit Kut szivattyik cseréje- 1100 1100

Szigetvir V/B. kut




Miszaki indoklas:

20.

21.

22,

23.

24,

25,

26.

27.

A foldalatti tizcsapok csetéje kotszerlibb f6ld feletti tizcsapra sziikséges, az eloregedett
alkatrészek cseréje nem gazdasigos. Fold feletti tiizcsapok sokkal izembiztosabbak, amit a
félévente végzett ellendrzésekkor is tapasztalunk. A fold feletti tizcsapokbdl sokkal tobb
oltéviz vehet$ ki, igy a halézati mosatas is sokkal hatékonyabb a nagyobb viziram miatt. Az
4jj fold feletti tiizcsapokat a hozzatartozo egyéb szerelvényekkel egyiitt telepitjik.
Tolézaraknak épitészeti és gépészeti teljes felujitisira is szikkség van a régi, helyszinen
hegesztett cséidomok kivaltdsa miatt. A fekete acél vezetékeken igen er6s korr6zid
észlelhetS. A tolézar aknak vasbeton szerkezete is sok helyen megsériilt, ezek cseréjére is
szitkség van. Sok id6s akna csak téglabol van megépitve, ezek feldjitisa elengedhetetlen.

Az AC anyagii vezetékek nagy kockizatot okoznak az ivéviz halézaton nem csak
egészségiigyi szempontbdl, hanem lizemeltetés sorin is. Szigetvir virosban 25 137 m AC
anyagl vezeték kicserélésére van sziikség, NA80, NA100 és NA 200 méretben. Jelenleg nem
41l rendelkezésre pénziigyi forras,- ezért az Onkorminyzattal kbzosen- palydzati lehetGséget
keres a szolgaltato.

Szigetvar virosi ivévizhilézat egyik sajitossaga, hogy un. ,,6nt6z6” vezetékbdl épitették ki
egy jelentGs részét. Ezeket a vezetékek acél csatlakozé idomokkal szerelték ossze. A
csatlakozisok erdsen kotrodaltak, s sok hibahely forrisa. Az ilyen tipusu PVC vezeték
vékonyabb falvastagsigtiak, s sokkal tbb a csérepedések szima, mint mis PVC anyaga
vezetékeké. Szigetvir virosban mintegy 8 500 m."6nt626" PVC anyagi gerincvezetck
cseréjére lenne szitkség. A vezetékek kiviltdsira jelenleg nem all rendelkezésre pénziigyi
forras,- ezért az Onkormanyzattal kézdsen- palyazati lehetGséget keres a szolgaltato.

A vasbeton szerkezetdi Szigetvari viztorony szetkezeti és vizgépészeti feltjitasra szorul. A
kézel 40 éves viztorony tobb elemének feldjitisara van sziikség: viztér, vasbeton szetkezet,
vizgépészeti elemek. A viztorony felijitasira jelenleg nem 4ll rendelkezésre pénziigyi forris,-
ezért az Onkormanyzattal kézosen- pilydzati lehetGséget keres a szolgaltato.

Szigetvar- Becefa tivvezeték NA 300 PVC vezetékkel épilt, a technologia fegyelem
betartisa nélkill, 1980-as évek elején. Gyakoriak a csérepedések, s ezek kijavitasa igen
hosszadalmas, igy a folyamatos vizellitis veszélyeztetve van. Az IVMJP keretében egy részét
PE anyagira cserélik. A fent maradé 1 800 m vezeték cseréjét tervezzilk kicserélni. A
vezetékek kivaltdsira jelenleg nem 4ll rendelkezésre pénziigyi forris,- ezért az

Onkormanyzattal kozdsen- pilyazati lehetSséget keres a szolgaltatd

A tSbb évtizedes ivoviz hilozati szerelvények, koztitk a kozkifolyok cseréjére sziikség van a
megfelel6 minSségl ivéviz biztositdsa érdekében. A magas talajviz viszonyoknak
megfeleléen milkods kozkifolyok telepitését tervezzik, az Onkormanyzattal egyeztetett
helyszinekre. 4 db 1j kézkifolyé beépitését tervezziik a régiek helyére.

A Becefai II. vizmiitelepen iizemel6 Becefa XI. kit szerepe Szigetvar vizellitisaban
stratégiai fontossagy. (Kiesésének pétlisa nem megoldott). A kit szivattyQ tervszer( cseréjét
végezziik el, a korabban kiszerelt szivattydk atvizsgalasakor szerzett tapasztalatok alapjin
megallapitott tizemorik figyelembevételével.



28. A Mozsgd sz8l6hegyi acélszerkezetG hidroglébusz feldjitisra szorul. A felujitast szakcég
bevonasaval kivinjuk elvégezni. Az elhasznilodott vizgépészeti elemek cseréje mellett, a
viztér festését korszert anyaggal végzik el.

29. A vegyszeradagoldk a Becefa 1. és II. vizmiitelepeken nagy igénybevételnek vannak kitéve.
Folyamatos szervizelésiik mellett is meghibisodnak, elkopnak, a javitisuk nem gazdasigos.
Az utéklér adagoldk cseréjét terveztiik.

30. A Becefai I. vizmiitelepen miikdé kompresszor javitisa egy bizonyos iizeméra mikodés
utin mar nem gazdasigos. Egyes f8 alkatrészei olyan nagymértékben elhasznilédtak, hogy 2
kompresszor teljes cseréjére sziikség van. A viztisztité berendezéshez egy korszeril és nagy
hatisfoki kompresszor beépitését tervezzik. az tizembiztos oxidicios levegd biztositasa

érdelében.

31. Atemeld szivattyik csetéje 1 db Becefa I. vizmitelepen. A Becefa telepiilésrész és a
Sz8l6hegy ellitisit biztositd tokozott buvirszivattyik cseréjére és a gépészeti elemek
felGjitasara esetleg potlisira van szitkség. A szivattyik elhasznalédisa miatt van szikség a
szivattytk cseréjére, hogy az ivovizellatas biztonsagos legyen.

32. Egy bizonyos iizeméra mikodés utin mdr nem gazdasigos a szivattyik felujitasa. A
Szigetvir ivévizellitisaban stratégiai szereppel biré Becefa II. vizmiitelep szivattyiinak
{izembiztonsiga kiemelt fontossig. A Szigetvir felé nyomé 1 db Grundfos CR 64-2
blokkszivattydi, a Becefa irdnyiba szillité Grundfos CR 15-4 tipusi blokkszivattya cseréje
sziikséges.

33. A Szigetvar V/B. vizmiitelepen {izemelS V/B. sz. kit szerepe nagyon fontos Szigetvar varos
vizelldtasiban. A kit szivattyt tervszeril cseréjét végezziik el, a korabban kiszerelt szivattyuk
atvizsgaldsakor szerzett tapasztalatok alapjin megillapitott izemorik figyelembevételével.

Pénziigyi forrasok: Hasznalati dij,

Forras hidny (palydzati lehetSség keresése)
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Vizik6zmii-tendszer allapot bemutatasa

Vizikizmi rendsser megneveése: Sigetvdr sgennyviy, rendsger
Elldrdsért feleldsok: Szigetvdr Viros Onkormdnyzata
A vizikizmi rendszer dllapotinak bemutatdsa, lefrdsa

Szigetvar viros teriiletén keletkez6 kommunilis szennyviz, elvilasztott rendszerd szennyvizcsatorniban
keriil elvezetésre, ami a telepiilés terepadottsigainak megfelelen graviticids és nyomott rendszerrel épiilt
meg. A graviticiés csatornahalézat anyaga beton, azbesztcement, kéagyag és KG-PVC, atmérsje NA 200
és NA 300, bekstdvezeték esetében NA 150. A csatornahalézat nyomott szakaszai azbesztcement, acél,
KM-PVC és KPE anyagiiak, 4tmérék NA 80 — NA 300, DN 32 — DN 110, bekétévezetek esetében DN
63. A csatornahilozat régi szakaszai és a szennyviztisztitd telep az 1960-as években épiilt, a
szennyviztisztité telep rekonstrukciéja az 1990-es években, valamint a csatornahal6zat Gjabb szakaszai a
2000-es évek elején valosultak meg.

A terepadottsigok miatt a szennyviz tobbszérs dtemelése sziikséges, ezért a teriileten 22 db kozteriileti és
14 db hazi dtemeld iizemel. A gyGjt6halézat burkolt és zoldteriilet alatt egyarnt hizédik. A szigetvar
kistérség részét képezé — Dencshiza, Hobol, Szentegit és CsertS — telepiiléseken keletkez6 kommunilis
szennyviz szintén a Szigetvari Szennyviztisztité Mibe keriil bevezetésre.

Az alkalmazott tisztités-technolégia anaerob és anoxikus tereket is alkalmazé eleveniszapos aerob eljaras.
Tisztitotelep mértékadé kapacitdsa: 4000 m3/d hidraulikai tisztitékapacitds, ami 25.333 LEE-t jelent,
magaba foglalva a 100 m3/d szippantott szennyviz fogadasat és -tisztitisat is.

A hidraulikai terhelés atlag 2000 m3/d.

A kommunilis szennyviz kezelésének folyamata:

- Gépi racs

Zirt, vas aljzatt, tégla és beton felépitményd, kétszintes épiilet. Itt talilhat6 a fivégéphiz, a ricsgéphaz, a
kazinhdz és az iranyité kézpont.

1+1 db AG 1 tip. rics van beépitve.

Funkciéja: A két nyomévezetéken érkezG nyers szennyviz, valamint az ide itemelt telepi csurgalékvizek
mechanikai megtisztitasa.

Mikodése: Automatikus, a vele kapcsolatban 1évé végitemelS szivattyd iizemeltetésérSl vezérelt. A
csurgalékvizek ricsra vezetése automatikusan torténik. A ricsszemét a gyGjtévalyun keresztil,
ricsszemétgytijtd konténerbe jut. A szennyviz a ricsokat graviticiésan hagyja el, és folyik a homokfogd
mitargyra.

- Homokfogok

2 db 45 m3-es nyitott acéltartily, 6000 m3/d kapacitassal.

Funkciéja: A racsokrol érkezd szennyvizben 1év homok levalasztasa.

Mikodése: A homok a miitirgy zsompjiban Ssszegyfilik, mig a szennyviz a berendezés tetején lévd
bukévalyin 4t graviticiésan tivozik. A homok kitermelés szakaszos, graviticiés dton torténik. A
homokfogbrél a szennyviz az egyesitett biologiai egységre kertil

- Egyesitett biologiai mitargy

Elére gyirtott vb. elemekbdl késziilt nyitott mitirgyak.

Részei: anaerob, anoxikus és aerob terek.

- Anaerob terek

Vh = 4 x 60,3 m3 = 241,2 m3, 4x1 db ABS RW 15-4 tip. keverével

Funkci6ja: Itt torténik a mechanikailag tisztitott szennyviz szervesanyag-tartalma egy részének
iszappelyhek sejtjei ltal trténd akkumulildsa, mik6zben a mikroorganizmusok sejtjeiben tarolt polifoszfat
ortofoszfat forméjaban beleoldédik a szennyvizbe.



Mikodése: A szennyvizet a 4 db anaerob tér kézil a masodikba, mig az utéiilepit6bél szirmazo
iszaprecirkuliciot az elsébe keriil bevezetésre. A négy térre osztott medencében a szennyviz-dtvezetés az
alsé fal-dttoréseken torténik. A kiiilepedés megakadilyozasira mindegyik térrészben dllandé izemd keverd
mikodik.

- Anoxikus és aerob terek

Anoxikus térrész

V =3x125m3=375m3 3 x 1 db ABS RW 30-4 tip. kever6vel

Aerob térrész

V=1x377Tm?+ 3x252 m?=1133 m?

Funkciéjuk: a szennyviz denitrifikdldsa, valamint az anaerob térben felvett szerves anyag, és az ott, ill. az
anoxikus térben még felvételre nem keriilt szerves anyagok oxidiciéjahoz szilkséges feltételek biztositisa.
Mikodésiik: A medencerészek kozotti vizatvezetés a vilaszfalak aljin kialakitott falittoréseken torténik.
Az anoxikus terek 4lland6 tizem@ keverSkkel vannak ellitva. A miitirgy levegéztets térfelébe a medence
aljara gumimembranos, finombuborékos elemeket telepitettek, ezek szintén 4llandé iizemiek. A lefektetett
légeloszté csShalézatok a levegd gerincvezetékrdl vannak megtiplilva. Az aerob medencék légellatisa 3
db beépitett fuvo segitségével torténik.

Leveg6ztet elem: 412 db JAEGER HD 340 tip. tinyérmembrinos diffazor.

Fivégéphaz: Hick-Hargreaves 4052-08/7 tip.

Az aerob tér végéhez egy itemelS szivattyl van beépitve, amely a biologiai tisztitoegység belsS
recirkulcidjat biztositja.

A szivattyli tipusa: Flygt CP 3102 LT 441. Az iizemelés sorin biztositani kell az anaerob és anoxikus
terekbe a megfelel§ recirkuliciok 24 ordn keresztiili folyamatossigit. A levegSztetett szennyviz
graviticiésan jut az utdilepité mitargyra.

Az anox IIL és aerob I, valamint az aerob II. és aerob III. medencerészek kozott zsiliptolézarak
biztositjak a reaktorterek sziikség esetén torténé egymastol vald elvilasztisat.

- Utdiilepité

DORR tipust, nyitott, helyszinen késziilt vb. mitirgy, KFK-U 20 forg6kotroval.

D =20 m, Vi = 550 m3

Funkciéja: A biologiai tisztitoegységrdl graviticiésan érkezd szennyviz iszaptartalminak levilasztasa.
Mikédése: Az allandé tizemd kotréhid az iszapot a medence kozepén kialakitott zsompba tereli, mig az
iilepitett szennyviz a mitirgy korvilydjiban gyilik Gssze, ahonnan graviticios vezeteken folyik tovabb az
elfolyé szennyvizmennyiséget mérd akndn keresztill a befogadoba.

- Csurgalékviz itemelS

Foldbe siillyesztett, zart, vb. mitirgy.

Funkciéja: Az elvezetd rendszeren beliil egyesitett technolégiai csurgalékvizek, telepi szociilis szennyvizek
itemelése a gépi racsokra.

Mikodése: A beépitett FLYGT CP 3101 NT tip. szivattyd automatikus lizemd.

- Fert6tlenité medence

Eléregyartott vb. elemekbél késziilt nyitott mitargy. V = 151 m?

Funkciéja: a tisztitott szennyviz fertStlenitése a befogadoba bocsatis el6tt.

Az ANTSZ Baranya Megyei Intézetének 600/2/2005. iktatészamu szakvéleménye alapjin a fertStlenites
elhagyhaté, de a lehetSségét tovabbra is fent kell tartani.

Szippantott szennyviz kezelésének mitirgyai

- Szippantott szennyviz fogadé valya

Nyitott, betonbdl késziilt miitargy.

Vi = 6,3 m3 kézi tisztitdsu rics, d = 20 mm.

Funkciéja: A szippanté kocsikkal érkezé szennyvizek befogadisa, durva mechanikai tisztitasa ¢és
tovibbitisa a kévetkezs kezel egységre.



Miikodése: A szippantott szennyvizet a fogadd vilyiba iiritik, onnan keriil a 4 m3-es fogad6 aknaba, amely
az utbilepité feluszé iszapjit is fogadja. A ricsszemét eltivolitisit kézzel végzik. A mitirgy nyithatd
fedlapokkal van ellitva. A mechanikailag tisztitott szennyvizet szivattyd adja fel az anaerob I. medencebe.
A szivattyd automatikus vezérlést. Tipusa: 1db ABS AF 15-4 CB11.

Iszapkezelés mitargyai

- Recirkulicids iszap atemel6 akna

Zart, vb. mutargy.

Vh =10 m3 1 db ABS AF 15-4 CB11 tip. szivattyu

Funkci6ja: A recirkuliciés iszap tovabbitisa az anaerob térbe.

Mikédése: Az utbiilepits iszapgyijté zsompjabol graviticids vezetéken folyamatosan érkezik az iszap az
atemelGbe. A mitargy egy fallal kettéosztott akna. Az utdilepit6tél tivolabbi aknarészben van elhelyezve a
beépitett szivatty, amely az iszap-tovabbitast végzi.

A szivattyu automatikus tizemd.

- Sarit6

Nyitott acél tartaly.

Vi = 40 m3 KE-1 keverGvel

Miikddése: Az utbiilepit6bél szarmazéd £6l6s iszapot fogadja, majd dekantilja. A mitirgy bukévilyija be
van kétve a csurgalékviz elvezetS rendszerbe, a tolézarak ide irinyulé dekantildsi lehetSséget biztositanak.
A siitité aljan a szennyviziszap Osszegyilik, mig a vizfizis egy Osszekoté vezetéken it a csurgalékviz
elvezetd rendszerbe kertil.

- Mobil szalagszirSprés LIM 1200 tip.

1 db FLYGT CP 3101 tip. feladészivattyaval.

Funkci6ja: Szennyviziszap viztelenitése.

Miikodése: A stiritd iszapgyiijté zsompjabél a sdritett iszap tolézar nyitisdval, majd szivattyd (Flygt CP
3101 tip.) segitségével jut a szirGberendezésre. Az iszapviztelenités sorin képzédé csurgalékviz a
csurgalékviz elvezetS rendszerbe jut.

- Iszapszarité agyak F = 2700 m?

A csatorna iszap a ricsszeméttel egyiitt zagyszillité konténerbe keril. FElhelyezése a szigetvari
hulladéklerakéra torténik. A technolégia sorin keletkezett f6losiszap - az iszapsiritést és viztelenitést —
kévetden a Szentlérinci Szennyviztisztité Mibsl beszallitott viztelenitett iszappal egyiitt a telepi
iszapszikkaszt6 agyakra keriil kihelyezésre, majd mezGgazdasagi teriileten torténik a hasznositsa.

A tisztitott szennyviz befogadéja az Almais-patak 14+355,8 fkm szelvénye.

Az L IL III. és IV. szami atemeldk mikodésérdl foldkabelen, a VI. — XXII. szamu dtemeldk
miikddésérdl, pedig SAIA-PPS rendszer, GSM kommunikicids egységén keresztiil bejelzés torténik a
BARANYA-VIZ Zrt. Szigetvari Uzemigazgatésaginak Kézpont telephely épiiletébe, melyet a diszpécser
folyamatosan észlel. A szennyviztelep és az itemelSk szimitogépes vezérléssel vannak ellitva. A
jelz6halozat a riasztérendszeren kivill a szennyviztelepen és az dtemelS telepeken 1évé gépek lizemi
jellemz6it tovibbitja a kézpontban 1évé szamitogépre. Itt a jelzéseket folyamatibra mutatja. A gépek
mikodési rendje a kdzpont telephelyrl moédosithato.



Szigetvar szennyviz rendszer

Az elkévetkezend§ 1 éven beliil sziikséges beruhazasok
Mivel rendelkezésre illé forrisok nincsenek, ezért nem terveziink beruhidzisokat a vizik6zmi
rendszeren. A sziikséges elvégzendd munkik a feldjitasi és potlasi tervben szerepelnek.

Az elkdvetkezendd 2-5 éven beliil sziitkséges beruhazisok
Mivel rendelkezésre allé forrasok nincsenek, ezért nem terveziink beruhizisokat a vizikdzmi
rendszeren. A sziikséges elvégzendd munkik a feldjitisi és p6tlasi tervben szerepelnek.

Az elkdvetkezend6 6-15 éven beliil sziikséges beruhazasok

Elvégzendé feladatok
1. Leveg6ztetett homok és zsirfogd miitirgy kiépitése, gépészettel egytitt
Becsiilt kdltségek
R Rl
1. Szennyviztelep Iz_l:izgogggtenfggrgnlg)él;ié:ése 35.000 eFt 0 eFt
Miiszaki indoklas

1. A szennyviztelepen jelenleg miikod6 homok- és zsirfogd mitirgy hatékonysiga mir nem megfeleld,
feltjitasa gazdasgtalan és nem célravezets, ezért szitkséges Uj épitése.

Pénziigyi forrasok
Forrashiany

Vizikézmii-szolgaltaté nyilatkozata:

A beruhézasi tervrészben szerepl§ feladatok elvégzésének raforditsi igényei nem veszélyeztetik a
meglévg vizikdzmiivek felajitisi és potlasi feladatait.
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Vizikézmii-rendszer allapot bemutatasa

Vizikiogmi rendszer megnevesése: S3igetvdr sxennyvis, rendsger
Elltdsért foleldsok: S zigetvir Viros Onkormdnyzata
A vizikozmi rendszer dllapotinak bemutatdsa, leirdsa

Szigetvir viros teriiletén keletkezé kommunilis szennyviz, elvalasztott rendszeri szennyvizcsatornaban
keriil elvezetésre, ami a telepiilés terepadottsigainak megfelelGen graviticios és nyomott rendszerrel épiilt
meg. A graviticiés csatornahdlézat anyaga beton, azbesztcement, kéagyag és KG-PVC, atmérSje NA 200
és NA 300, bekotSvezeték esetében NA 150. A csatornahdlézat nyomott szakaszai azbesztcement, acél,
KM-PVC és KPE anyagiak, 4tmérék NA 80 — NA 300, DN 32 — DN 110, bekotévezeték esetében DN
63. A csatornahalézat régi szakaszai és a szennyviztisztité telep az 1960-as években épiilt, a
szennyviztisztité telep rekonstrukciéja az 1990-es években, valamint a csatornahalézat Gjabb szakaszai a
2000-es évek elején valosultak meg.

A terepadottsigok miatt a szennyviz t&bbszoros dtemelése szitkséges, ezért a teriileten 22 db kozteriileti és
14 db hazi itemeld iizemel. A gyGijtShalézat burkolt és zoldterillet alatt egyarant hizédik. A szigetvar
kistérség részét képezé — Dencshaza, Hobol, Szentegit és CsertS — telepiiléseken keletkez6 kommunalis
szennyviz szintén a Szigetviri Szennyviztisztité Miibe keriil bevezetésre.

Az alkalmazott tisztitis-technolégia anaerob és anoxikus tereket is alkalmazé eleveniszapos aerob eljiras.
Tisztitotelep mértékadé kapacitisa: 4000 m3/d hidraulikai tisztitokapacitas, ami 25.333 LEE-t jelent,
magaba foglalva a 100 m3/d szippantott szennyviz fogadisat és -tisztitasat is.
A hidraulikai terhelés atlag 2000 m3/d.
A kommunilis szennyviz kezelésének folyamata:
- Gépi rics
Zart, vas aljzati, tégla és beton felépitményd, kétszintes épiilet. Itt talathat6 a fivégéphaz, a ricsgéphaz, a
kazanhaz és az iranyité kézpont.
1+1 db AG 1 tip. rics van beépitve.
Funkci6ja: A két nyomévezetéken érkez6 nyers szennyviz, valamint az ide atemelt telepi csurgalékvizek
mechanikai megtisztitasa.
Miikédése: Automatikus, a vele kapcsolatban 1évé végitemeld szivattyd GzemeltetésérSl vezérelt. A
csurgalékvizek ricsra vezetése automatikusan torténik. A ricsszemét a gyGjtévalyun keresztiil,
ricsszemétgyijt6 konténerbe jut. A szennyviz a ricsokat graviticiésan hagyja el, és folyik a homokfogd
mutargyra.
- Homokfogok
2 db 45 m3-es nyitott acéltartily, 6000 m3/d kapacitissal.
Funkciéja: A ricsokrol érkezd szennyvizben 1év6 homok levilasztasa.
Miikédése: A homok a miitirgy zsompjiban osszegyGlik, mig a szennyviz a berendezés tetején 16v6
bukévilyn 4t graviticidésan tivozik. A homok kitermelés szakaszos, graviticiés uton torténik. A
homokfogérél a szennyviz az egyesitett biologiai egységre kertil.
- Egyesitett biologiai mitirgy
Elére gyartott vb. elemekbdl késziilt nyitott mitirgyak.
Részei: anaerob, anoxikus és aerob terek.
- Anaerob terek
Vh = 4 x 60,3 m? = 241,2 m3, 4x1 db ABS RW 15-4 tip. kever6vel
Funkci6ja: Itt térténik a mechanikailag tisztitott szennyviz szervesanyag-tartalma egy részének
iszappelyhek sejtjei 4ltal torténd akkumulalisa, mikSzben a mikroorganizmusok sejtjeiben tarolt polifoszfat
ortofoszfat formajiban beleold6dik a szennyvizbe.
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Miikddése: A szennyvizet a 4 db anaerob tér kézil a mésodikba, mig az utéilepitdbSl szirmazo
iszaprecirkulaciot az elsGbe keriil bevezetésre. A négy térre osztott medencében a szennyviz-dtvezetés az
alsé fal-attoréseken torténik. A kiiilepedés megakadalyozisira mindegyik térrészben dllandé iizemi keverd
mikodik.

- Anoxikus és aerob terek

Anoxikus térrész

V =3x125m3 =375 m3 3 x 1 db ABS RW 30-4 tip. kever6vel

Aerob térrész

V=1x377m3+ 3 x252 m?=1133 m?

Funkciéjuk: a szennyviz denitrifikdlisa, valamint az anaerob térben felvett szerves anyag, és az oft, ill. az
anoxikus térben még felvételre nem keriilt szerves anyagok oxidaciéjahoz szitkséges feltételek biztositasa.
Miikédésitk: A medencerészek kozott vizatvezetés a valaszfalak aljin kialakitott falattoréseken torténik.
Az anoxikus terek 4llandé iizem@ keverdkkel vannak ellitva. A mitargy levegSzteté térfelébe a medence
aljira gumimembrinos, finombuborékos elemeket telepitettek, ezek szintén allando iizemdek. A lefektetett
légeloszt6 csShalézatok a levegd gerincvezetékrdl vannak megtiplilva. Az aerob medencék légellatasa 3
db beépitett fivé segitségével torténik.

LevegdztetS elem: 412 db JAEGER HD 340 tip. tinyérmembrinos diffuzor.

Fivégéphaz: Hick-Hargreaves 4052-08/7 tip.

Az aerob tér végéhez egy itemel§ szivattyi van beépitve, amely a biolégiai tisztitoegység belsé
recitkulicidjat biztositja.

A szivattyt tipusa: Flygt CP 3102 LT 441. Az iizemelés sorin biztositani kell az anaerob és anoxikus
terekbe a megfelels recirkuliciok 24 O6rin keresztilli folyamatossigit. A levegGztetett szennyviz
graviticidsan jut az utéiilepité mitargyra.

Az anox IIL és aerob I, valamint az aerob IL. és aerob III. medencerészek kozott zsiliptolézdrak
biztositjik a reaktorterek sziikség esetén torténé egymastdl valé elvalasztasat.

- Utdiilepito

DORR tipust, nyitott, helyszinen készilt vb. mitrgy, KFK-U 20 forgokotroval.

D =20 m, Vi = 550 m3

Funkci6ja: A biolégiai tisztitoegységrél graviticidsan érkezé szennyviz iszaptartalmédnak levalasztasa.
Miikédése: Az 4llandé iizemi kotrdhid az iszapot a medence kdzepén kialakitott zsompba tereli, mig az
iilepitett szennyviz a mtirgy kérvalyGjiban gyilik ssze, ahonnan graviticios vezetéken folyik tovabb az
elfolyé szennyvizmennyiséget mérS aknin keresztiil a befogadéba.

- Csurgalékviz itemel6

Féldbe siillyesztett, zart, vb. mitargy.

Funkciéja: Az elvezetd rendszeren beliil egyesitett technologiai csurgalékvizek, telepi szocidlis szennyvizek
itemelése a gépi racsokra.

Miiksdése: A beépitett FLYGT CP 3101 NT tip. szivattyd automatikus tizemd.

- Fert6tlenité medence

ElSregyirtott vb. elemekbdl késziilt nyitott mitirgy. V = 151 m?

Funkcija: a tisztitott szennyviz fertStlenitése a befogaddba bocsatis elStt.

Az ANTSZ Baranya Megyei Intézetének 600/2/2005. iktatoszamu szakvéleménye alapjin a fertStlenités
elhagyhaté, de a lehet8ségét tovibbra is fent kell tartani.

Szippantott szennyviz kezelésének mitirgyai

- Szippantott szennyviz fogadé valya

Nyitott, betonbdl késziilt mitirgy.

Vi = 6,3 m3 kézi tisztitasa rics, d = 20 mm.

Funkciéja: A szippanté kocsikkal érkezé szennyvizek befogadisa, durva mechanikai tisztitdsa és
tovabbitisa a kovetkezd kezel6 egységre.



Mikodése: A szippantott szennyvizet a fogadé vilytiba Gritik, onnan keriil 2 4 m3-es fogad6 akniba, amely
az utdilepitd feliszd iszapjit is fogadja. A ricsszemét eltavolitisit kézzel végzik. A mitirgy nyithaté
fedlapokkal van ellitva. A mechanikailag tisztitott szennyvizet szivattyl adja fel az anaerob L. medencébe.
A szivattyl automatikus vezérlésd. Tipusa: 1db ABS AF 15-4 CB11.

Iszapkezelés mitargyai

- Recirkulicids iszap atemel6 akna

Zart, vb. miitargy.

Vh =10 m3 1 db ABS AF 15-4 CB11 tip. szivattyd

Funkci6ja: A recirkuliciés iszap tovabbitisa az anaerob térbe.

Miikddése: Az utbiilepits iszapgytjté zsompjibol graviticios vezetéken folyamatosan érkezik az iszap az
itemelbe. A miitargy egy fallal kettéosztott akna. Az ut6iilepit6tél tavolabbi aknarészben van elhelyezve a
beépitett szivattyl, amely az iszap-tovabbitast végzi.

A szivattyt automatikus izemd.

- SGrit6

Nyitott acél tartaly.

Vi = 40 m3 KE-1 keverével

Miikodése: Az utbiilepitébél szarmazé f616s iszapot fogadja, majd dekantilja. A mitirgy bukévilyija be
van kétve a csurgalékviz elvezetS rendszetbe, a tolézarak ide irinyulé dekantildsi lehetéséget biztositanak.
A siirits aljan a szennyviziszap Osszegyllik, mig a vizfizis egy OsszekotS vezetéken it a csurgalékviz
elvezetd rendszerbe keriil.

- Mobil szalagszirSprés LIM 1200 tip.

1 db FLYGT CP 3101 tip. feladészivattyival.

Funkciéja: Szennyviziszap viztelenitése.

Miikodése: A siirits iszapgydijté zsompjabol a sritett iszap tolozar nyitdsdval, majd szivattyu (Flygt CP
3101 tip)) segitségével jut a sziirGberendezésre. Az iszapviztelenités sorin képz6dd csurgalékviz a
csurgalékviz elvezetS rendszerbe jut.

- Iszapszatit6 agyak F = 2700 m?

A csatorna iszap a ricsszeméttel egyiitt zagyszillito konténerbe kerill Elhelyezése a szigetvari
hulladéklerakéra torténik. A technolégia sorin keletkezett folosiszap - az iszapsiritést és viztelenitést —
kévetden a Szentlérinci Szennyviztisztité Mib6l beszallitott viztelenitett iszappal egyiitt a telepi
iszapszikkaszt6 4gyakra keriil kihelyezésre, majd mezGgazdasagi teriileten torténik a hasznositasa.

A tisztitott szennyviz befogadéja az Almas-patak 14+355,8 fkm szelvénye.

Az L IL IIL és IV. szamu atemelk mikodésérdl foldkabelen, a VI. — XXII. szami atemelSk
mitkédésérdl, pedig SAIA-PPS rendszer, GSM kommunikicids egységén keresztiil bejelzés torténik a
BARANYA-VIZ Zrt. Szigetvari Uzemigazgatésiginak Kézpont telephely épiiletébe, melyet a diszpécser
folyamatosan észlel. A szennyviztelep és az dtemelSk szimitogépes vezérléssel vannak ellitva. A
jelz8hilézat a riasztérendszeren kivill a szennyviztelepen és az itemelS telepeken 1évé gépek tzemi
jellemzéit tovabbitja a kézpontban 1évé szimitogépre. Itt a jelzéseket folyamatabra mutatja. A gépek
miikodési rendje a kézpont telephelyrsl médosithato.



Szigetvar szennyviz rendszer

Az elkdvetkezend§ 1 éven beliil sziikséges felujitasok, potlasok

Elvégzendd feladatok

1. Rendkiviili helyzetb8l ad6d6 azonnali feladatok
2. Szennyviztelepi szivattyuk cseréje

3. Hick Hargreaves fiivok cseréje, felijitasa

Becsiilt kéltségek
Fontossagi Objektum ; Tervezett nettd | Rendelkezésre
sorrend | megnevezés Objcktum clem koltség, eFt | 4ll6 forris, eFt
1 Smgetva’r Rendh@ helyzetbél ad6do 595 eFi 595 eFt
szennyvizrendszer | azonnali feladatok
2 Szennyviztelep Szennyviztelepi szivattyuk 1.490 eFt 1.490 eFt
) csetéje
3 Szennyviztelep Hick Hargreaves fivok cseréje, 8.000 eFt 8.004 eFt
: felbjitasa
Miiszaki indoklas

1. A tervezési id3szakban elére nem lithaté kérillmények miatt a rendkiviili helyzetbél adédé azonnali
feladatok elvégzésére a ténylegesen rendelkezésre 4ll6 éves forris 10 szdzalékat terveztik.
2. A szennyviztelepen sok éve miikédé szivattyik a folyamatos iizem sordn elhasznalédtak, cseréjitk

szikségszerd.
3. A biolégiai tisztitbegység aerob medencéiben mikdds finombuborékos levegdztetés légellatisat
biztosité fivok szintén rendkiviil sok {izemérat teljesitettek, javitasuk, feldjitisuk — korukbol kifolyolag
- nem lesz mar megoldhatd, ezért cseréjiik sziikséges.

Pénziigyi forrasok

Bérleti dij

Az elkdvetkezendd 2-5 éven beliil sziikséges felujitisok, potlasok

Elvégzendé feladatok

Szennyviztisztitd mii vezérls és tavfeliigyeleti rendszerének cseréje

Hick Hargreaves favok cseréje, felijitdsa

Szociilis épiilet feldjitasa
Halbzat dtemel§ szivattyik cseréje

4
5.
6. JAGER HD 340 tip. tinyérmembrinos levegSztetd elemek cseréje, 412 db
7
8
9

DORR utbiilepité medence kotrészerkezetének felyjitasa
10. Virosi szennyvizatemel6k tivfeliigyeleti rendszer elemeinek cseréje (18 db)

11. Szalagsz(ir prés gépészeti feldjitisa
12. Halézati szennyviz 4temelSk tszokapcsolés vezérlés kiviltasa ultrahangos szintkapcsolora

13. Azbesztcement és beton csévezeték szakaszainak rekonstrukcitja

6




Becsiilt kéltségek

Fontossagi m(zbie;eku; Objektum elem ‘ T;eglez?tt netto l’lendé]k::ze'sre
EraiE) an S | tség, eFt all6 forras, eFt
Szennyviztelep Szennyviztisztitd ma vezérls és 4.000 eFt 4.000 eFt
4. tavfeliigyeleti rendszerének
cseréje
5 Szennyviztelep Hick Hargraves favok cseréje, 8.000 eFt 8.000 eFt
) felujitasa
6 Szennyviztelep JAGER HD 340 tip. levegéztet 7.000 eFt 7.000 eFt
) elemek cseréje
7. Szennyviztelep Szociilis épiilet felgjitasa 5.500 eFt 4.812 eFt
8. Halézati atemelSk | Hilozati szivattyd cserék 3.000 eFt 0 eFt
, DORR utéiilepitd medence
9. Szennyviztelep kotrészerkezeffelﬁjitésa 5.000 eFt 0 eFt
Virosi szennyvizatemelSk
10. Szennyviztelep tavfeliigyeleti rendszer elemeinek 4.000 eFt 0 eFt
cseréje (18 db)
11. Szennyviztelep Szalagszlird prés felgjitasa 4.000 eFt 0 eFt
12. Hilézati dtemelgk | Aemel0k dszokapesoldinak 5.000 eFt 0 eFt
kiviltasa
Azbesztcement és beton
csévezeték szakaszainak
SzennyvizelvezetS | rekonstrukcidja (kontras és
B | e e Bneteits szekasaok, NA 300, LU 0 ekt
NA 200, NA 150-es atméro),
8272 m
Miiszaki indoklas

4. A szennyviztisztité mi vezérlését biztosit6 rendszer alkatrészeit mar nem lehet beszerezni, javitasara
nem talilhat6 szakember, koribél és mészaki allapotabél kifolyélag cseréje indokolt.

5. A biologiai tisztitbegység aerob medencéiben mikodé finombuborékos levegdztetés légellatasat

biztositd fivok szintén rendkiviil sok iizemérat teljesitettek, javitasuk, feljitisuk — korukbol kifolyolag
- nem lesz mar megoldhatd, ezért cseréjiik sziikséges.

6. A levegdztets elemek (membrinok) a folyamatos {izem miatt az évek sorin egyre inkibb megnyulnak,
pérusaik kitigulnak, végiil pedig teljesen elszakadnak, ezért id6kozoénként (10-15 évente) cserélni
szikséges Oket.

7. A szocidlis épiilet lapos tetSs kialakitist, vizszigetelése eloregedett, az épiletben beazasok
tapasztalhatok, nyildszarok cseréje szitkséges.

8. A halézati stemelSkben miikéds szivattyiik allapota a folyamatos iizem sorin (rendszeres karbantartis
mellett) amortizalédik, ezért szitkséges a gépészeti berendezések cseréje.

9. A szennyviztelepen mikéds DORR ilepité napi 24 Oriban lzemel Az agressziv, szennyvizes
kérnyezetben a fémszerkezetek és betonfeliiletek korréziés folyamatai el6rehaladottak

10. A jelenleg alkalmazott tivfeliigyeleti rendszer és annak megjelenit felilete elavult, javitisa nehezen
megoldhatd, ezért cseréje sziikségessé valt.

11. A szennyviztelepen m{ikods szalagszGrd prés alkatrészei a folyamatos iizem sordn elhasznilédtak, a

berendezés feldjitisa szitkségszera.



12. A halézati szennyviz atemelSknél gyakran sziikséges az Gszokapcsolok cseréje. Hosszabb tivra jelent

megolddst az ultrahangos szintkapcsolds vezérlés kiépitése, ezért gazdasigosabb iizemeltetést tesz

lehet6vé.

13. Az eloregedett AC vezetékek meghibisoddsainak gyakorisiga novekszik, jelentds az infiltraci6. A
koltséghatékonyabb és biztonsigos iizemeltetés érdekében a vezetékek cseréje sziikséges.

Pénziigyi forrasok
Bérleti dij

Az elkévetkezendd 6-15 éven beliil sziikséges felgjitasok, potlasok

Elvégzendd feladatok

14. Halézat dtemel§ szivattyu cserék
15. AtemelSk gépészeti, épitészeti felijitisa
16. Halozati szennyviz dtemelSk uszékapesolds vezérlés kivaltisa ultrahangos szintkapcsolora

17. Azbesztcement és beton csévezeték szakaszainak rekonstrukcidja

Becsiilt kéltségek
Fontossagi | Objektum ; Tervezett netté | Rendelkezésre
sorrend megnevezés OFjechimicien koltség, eFt allé forras, eFt
14. Halozati dtemelSk | Hilozati szivattyd cserék 5.500 eFt 5.500 eFt
15. Sz’efmywzelvezeto At(?l“l'ltélok gépészet, épitészett 8.000 eFt 8.000 eFt
halézat felbjitasa
16. Hilézati dtemelk | 2temeldk iszékapesoldinak 10.000 eFt 10.000 eFt
kivaltasa
Azbesztcement és beton
csévezeték szakaszainak
Szennyvizelvezetd | rekonstrukcidja (kontras és
7 | hilozat infiltricios szakaszok, NA 300, 272500 L] ol DG
NA 200, NA 150-es atméro),
8272 m
Miiszaki indoklas

14. A halbzati dtemelSkben miikédé szivattytk allapota a folyamatos iizem sorin (rendszeres karbantartas
mellett) amortizalédik, ezért szilkséges a gépészeti berendezések cseréje.
15. A szennyviztelepen és szennyvizelvezets hilézaton miikods gépészeti berendezések a folyamatos
tizem sorin elhasznalédtak, az agressziv, szennyvizes kornyezetben a fémszerkezetek és betonfeliiletek

korrézibs folyamatai elGrehaladottak.
16. A hilézati szennyviz 4temelSknél gyakran sziikséges az uszokapesolSk cseréje. Hosszabb tévra jelent
megoldést az ultrahangos szintkapcsolés vezérlés kiépitése, ezért gazdasigosabb lizemeltetést tesz

lehet6vé.

17. Az eléregedett AC vezetékek meghibisodasainak gyakorisiga novekszik, jelentSsek az infiltraciés
tényez8k. A koltséghatékonyabb és biztonsagos lizemeltetés érdekében a vezetékek cseréje sziikséges.

Pénziigyi forrasok
Bérleti dij, forrashiany
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