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ELOTERJESZTES
Szigetvar Varos Onkormanyzat Képviselé-testiilete
2022. februar 24-i rendes iilésére

Targy: Eloterjesztés Szigetvari Polgarmesteri Hivatal északi pince részének
villamoshalézat felujitasahoz kapcsolodé szerzédés utélagos jovahagyasarol
Eldterjesztd: Dr. Vass Péter polgarmester

Tisztelt Képvisel6-testiilet!

Szigetvar Varos Onkorményzat megrendelése alapjan Téth Gyula egyéni vallalkozo 2020.
februar honapban elkészitette a Zrinyi tér 1. szam alatti hivatali épiilet erésidramu
berendezések feliilvizsgalatara vonatkozé dokumentéciot. A dokumentacié az el6terjesztés 1.
szamu mellékletét képezi.

A dokumentécié alapjan a mindsitd irat nem megfelel6. A feltart hibak, hidnyossagok
javitassal nem helyrehozhatok, azért az épiilet teljes villamos halozatanak tjra tervezése, majd
ezt kovetden villamos halozat felgjitasa sziikséges.

A dokumentacié alapjan Kalasz Gyula villamos szakagi tervezd elkészitette az épiilet
villamos haldézatanak felujitashoz kapcsolddo terveket. A felujitds becsiilt koltsége jelentds,
tovabba a kivitelezési tevékenység tObb {itembe tOrténd szétbontasa célszerii és
elengedhetetlen annak figyelembevételével, hogy kivitelezéssel érintett épiiletrészben hivatali,
irodai munkavégzésre a felujitas ideje alatt nincs lehet6ség.

A felujitdsa mihamarabbi megvalositasa érdekében elsd izben az északi pince rész villamos
halozatanak felgjitdsara vonatkozodan keriilt arajanlat bekérésre harom, vélhetden a feladat
ellatasra alkalmas szervezet részér6l. A beérkezett ajanlatokrol késziilt bontdsi és birald

bizottsagi jegyz6konyv ezen elbterjesztés 2. szamu mellékletét képezi.
A legkedvezdébb ajanlatot adé szervezettel a feladat ellatidsra vonatkozoan aldirt szerzddés

ezen elGterjesztés 3. szamu mellékletét képezi.

Kérem a Tisztelt Képviselo-testiiletet, hogy az elGterjesztést megtargyalni és a hatarozati
javaslatot elfogadni sziveskedjék.

Hatérozati javaslat:

Szigetvar Varos Onkormanyzat Képviselé-testiilete megtargyalta az ,,Eloterjesztés Szigetvari
Polgarmesteri Hivatal északi pince részének villamoshaldzat feltjitasahoz kapcsolddo
szerz6dés utdlagos jovahagyasarol” targyu napirendi pontot, és az alabbi hatarozatot hozta:




Szigetvar Varos Onkormanyzat Képviseld-testiilete az eléterjesztés mellékletét képezd

Orosz Mihdly Laszl6 egyéni vallalkozéoval alairt vallalkozasi szerzédést megismerte és
azt jovahagyja.

Felelos: Dr. Vass Péter polgarmester
Ko6zremiik6d6é: Dr. Weszner Veronika jegyzd

Marton-Fekete Csilla osztalyvezetd
Hataridé:  azonnal

Szigetvar, 2022. februar 10.

Dr. Vass Péter
polgarmester
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1. BEVEZETES

1.1. Szigetvar Varos Onkorményzata/7900 Szigetvar, Zrinyi tér.1./ 2019.12.16.-i megbizasa
alapjan elvégeztiik a megbizo villamos berendezéseinek az 54/2014. /X11.05./ BM
rendeletben eldirt idoszakos villamos tiizvédelmi szabvényossagi feliilvizsgalatat.

1.2. A villamos berendezések névleges fesziiltsége: 3x400/ 230 V AC 50 Hz
1.3. A villamos berendezés elosztohalozatanak tipusa: TN — S, nullazas
1.4.  Uzemi kisérok/: Magyar Laszl6
1.5.  Felilvizsgalat sordn figyelembe vett torvények, rendeletek, t szabvanyok:
- 1993. évi XCIIL. térvény a munkavédelemrdl
- 54/2014. /XI1.05./ BM rendelet Orszagos Tilizvédelmi Szabalyzatrél; M6d:OTSZ 5.0
- Tlzvédelmi Milszaki Iranyelv TvMI 7.4:2020.01.22
- Tizvédelmi Miiszaki Iranyelv TvMI 12.4: 2020.01.22
- 40/2017(XI11.4) NGM rendelet: Mell. Villamos miiszaki Biztonsigi Szabalyzat VMBSZ

- MSZ 1600-1-16:1977 sz. sorozat* Létesitési és biztonsagi szabalyzat 1000V-nal nem
nagyobb fesziiltségii villamos berendezések szdmara

- MSZ 2364 (2003) sz. sorozat Epﬁletek villamos berendezéseinek létesitése

-  MSZ HD 60364 - 4:41:2007 Kisfesziiltségd villamos berendezések 4-41.rész
Aramiités elleni védelem

- MSZ HD 60364 - 4:42:2015 Kisfeszilltségil villamos berendezések 4-42.rész
Biztonsag. Héhatasok elleni védelem

-  MSZ HD 60364 - 4:43:2010 Kisfesziiltségli villamos berendezések 4-43.rész
Biztonsag. Tuldaramvédelem

- MSZ HD 60364 - 5:51:2007 Kisfesziiltségii villamos berendezések 5-51.rész
Villamos szerkezetek kivalasztasa és szerelése —
altalanos elbirdsok

- MSZ HD 60364 - 5:52:2011 Kisfesziiltségii villamos berendezések 5-52.rész
Villamos szerkezetek kivalasztasa és szerelése —
Kabel és vezeték rendszerek

-  MSZ HD 60364 - 54:56:2010 Kisfesziiltségii villamos berendezések 5-56.rész
Villamos szerkezetek kivalasztasa és szerelése ~
Biztonsagi berendezések taplalasa

- MSZ HD 60364 - 6:2007 Kisfesziiltségii villamos berendezések 6.rész .
Ellentrzés



- MSZ HD 60364 — 7-701::2007 Kiildnleges berendezésekre vagy helyiségekre
vonatkozd k&vetelmények

- MSZ HD 60364 — 7-705:2007 Mezbdgazdaséagi ¢€s kertészeti épitmények
- MSZ 1585:2012 Villamos berendezések lizemeltetése.
- MSZ 4852-5:1977 Villamos berendezések szigetelési ellenallasanak
mérése
- MSZ 10900:1970+1M:1986 Kisfesziiltségii villamos berendezések idoszakos

tlizvédelmi ellendrzése

*-gal jelolt szabvanyok figyelembe vétele 2003.02-01. elbtti létesitésti / az MSZ
2364 szabvany hatalybalépése elott Iétesitett / villamos berendezések esetében
torténik.

Létesités ideje: 2003.02.01. elétti és utani

1.6. El6z6 feliilvizsgalat: Entvill. Kft 2011.12. KAlméncsi Arpad.
Hiba: igen - nem Hibajavitas: - dokumentélva: -

1.7. A vizsgilat hatdra: jelen vizsgilat nem terjed ki a Kormanyhivatal dltal haszndlt
/FSZ. D.-i.oldal/ épiiletrészek villamos berendezéseire.

1.8 Az iizemeltet6tol a feliilvizsgilat kezdetekor az alabbi dokumentacidk
koziil a ..x” —el jelSlteket kértiik, ill. kaptuk :meg.

Megnevezés Kértiikk Kaptuk
- Villamos berendezések terve
- Erintésvédelmi mindsité irat
- Szabvanyossagi min0sito irat
- VillAmvédelmi mindsitd irat

X
X
X

XX XX
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2. MINOSITO IRAT

A kisfesziiltségii er6saramu berendezések feliilvizsgélatat az 54/2014./X11.05/
BM rendeletben hatélyba Iéptetett Orszigos Tiizvédelmi Szabélyzat /OTSZ/,
az MSZ 10900, az MSZ 2364 és az MSZ HD 60364, ill. az MSZ 1600
szabvanysorozatok , valamint a 1993.évi XCIII. Munkavédelmi torvény
eldirdsainak figyelembevételével végeztik.

Jelen feliilvizsgélattal egyid6ben elvégeztiik az érintésvédelmi szabvanyossagi
felilvizsgdlatot is.

Erintésvédelmi Mindsité irat szama: 44/2019-Ev Kelte:2019. 11.08.
Villamvédelmi mindsitd irat szdma; 8/2015-Vv Kelte:2015 07.14.

A helyszini vizsgélat soran taldlt hibdkat, hiAnyossagokat a feliilvizsgalati

dokumentéciénk 3.fejezetében tételes hibajegyzékként szerepeltetjikk. A halozat
szigetelési ellendllasanak mérési eredmeényeit az 5. fejezet tartalmazza.

A hibajavitasok siirgdségi sorrendjére minden egyes hibanl javaslatot tettlink
a kovetkezd hibajel6léssel:
»9 A hiba soron kiviili, slirgds javitasa sziikséges.

»K” A hibat a szokdsos karbantartasok keretében célszerii
javitani.

»F° A hiba elhdritdsa elegendé a legk6zelebbi feldjitaskor.
Az altalunk feliilvizsgélt villamos berendezések a jelen feliilvizsgalati dokumentaciénk 3.

fejezetében felsorolt hibdk miatt a létesitéskori szabvanyok elirdsainak tiizvédelmi és
biztonsagtechnikai szempontbol

NEMMEGFELELO

A feltart hibak, hisnvossagok javitassal nem helyrehozhaték, ezért az épiilet telj

villamos hilézatinak szaktervezd dltali iijra terveztetése és annak alapjin térténd
villames hailézat felajitdsa sziikséges .

TOTH GYuU
cgyéni villalkozd - Nysz.:1§§§69’l 2
7900 Szzlfclvdr. Munkds u. 42,
Adoszify: 79194161132

Szigetvér 2020 februér 14. 10410068 65enpiiTims

feliilvizsgal6



3. HELYISEGEK VIZSGALATA, HIBAK, HIANYOSSAGOK

3.0. Altalinos tapasztalatok, és megsllapitdisok.

a/ Elézmények

- A targyi épiilet villamos halézaténak kivitelezése 1982-84 kozstt késziilt az akkori Varosi
Tandcs megrendelte tervek alapjan Az épiilet halézat foldszint és emeleti szerelése védéessd
nélkiil kozvetlen vakolat alé fektetheté MMAL tipust, miianyag szigetelési, aluminium erii
1,5-2,5 mm2 keresztmetszetii vezetékekkel, mig a pinceszint MBAI kiskabelekkel keriilt
kivitelezésre, ezen vezetékek terhelhetdsége 10-16A. A tuldramvédelem eszkozei ezek
figyelembe vételével keriiltek kivalasztasra. A tervezéskori villamos energia igény a
vildgitasi, a h6k6zpont, néhdny bojler, valamint az irodakban akkor mar alkalmazott
elektromechanikus irogépek , kavéfozok fogyasztasaira alapozottan , mintegy 50% os
biztonsagi tartalékkal szdmolva lett megéllapitva. Ez akkor elegendd és megfeleld volt.

b/ Névekvd terhelés okozta viltozas

Néhany év elteltével a felgyorsult technikai fejlédés hatasara, kiilsndsen az informatikai
agazatidban — megjelentek a szamitogépek , monitorok, nyomtatok .. és egyéb kiegészitdik és
nagyon révid id6 alatt ugy véltottak fel az ir6gépeket, hogy , amig kordbban egy iroda
helyiségben dolgoz6 5-6 fonyi személyzetbdl csupan kettd gépird volt, ma minden irodai
dolgozdnak kiilén munkaeszkéze a szdmitégép. Tehdt tobb lett a szamitdgép, mint korabban
az irégépek. De nem csak a szimuk lett t8bb, hanem a fogyasztisuk is, mintegy 5-szdrose.
Ma a szamitogépek, monitorok, tApegységek dsszes fogyasztasa mintegy 22kWh

¢/ Atalakitisok , tovabbi terhelés novekedés hatdsa a rendszerre

A rendszervaltast kdveté iddszakban az dllamigazgatasban tortént véltozasok és atszervezések
hozta kvetelmények /Onkorményzati Hivatal, Kormanyhivatal - Jarasi Hivatal,/ miatt
megsziinG ill. Gj osztalyok létrejstte/ szitkségessé tette az épiilet t5bb helyiségének az
épitészeti atalakitasat is. Melynek soran irodakat nyitottak egybe, vagy éppen osztottak meg,
veliik egyiitt jelentette a villamos halozat megvaltoztatasat is, Ggy mint, egyes részek
megsziintetése vagy létesitése, bovitése. Lényeg hogy ezen atalakitdsokat képezd munkak
kivitelezésér6l — semminem( dokumentacié dokumentacidk nem késziiltek. Ilyenek, mint

- kivitelezdi nyilatkozat

- kivitelezett részek nyomvonalrajza, médositasok a terveken

- beépitett anyagokr6l teljesitmény nyilatkozat.

- gyart6i megfeleldségi nyilatkozatok. Mindenki igyekezett nyomot nem hagyni maga utdn!
Ezen 4talakitdsok kdvetkeztében, megvéltoztak az egyes tuldramvédelmi eszkbzokhoz tartozo
végponti fogyasztok, és ma senki nem tudja, hogy egyes kioldé szervekhez mely fogyasztok
tartoznak. Az egyes irodak oldalfalaiban 1évé elagazd dobozokbdl tobb helyen jabb dugalj
ledgazasi végponti csatlakoz6kat létesitettek és ezek mindegyikéhez tébb 3 — 6 db dugaljat
tartalmaz6 mobil elosztd csatlakozik és azok mindegyikébe egy — egy fogyasztd van
csatlakoztatva. Asztalok alatti hosszabité halmazok. Ezek a fogyasztok sugarasan
kapcsolédnak a gerinc vezetékekhez, igy azokban akér 2-3 szoros megengedett dram folyhat.
Tehat a vezetékek tilterhelodnek..

Ujabb jelentds valtozas a rendszerben a klimaberendezések felszerelése. A 10 db klima
osszfogyasztasa is kb. 20kWh / azért kb, mert vannak koztiik inverteres klimék is/. Ezek egy
része nem 6nallé, hanem mas fogyasztokkal / dugalj, vilagitas/ kozds gerincvezetéken ét ,
tularamvédelmen keresztiil vannak tiplalva.

Ezekhez nem elhanyagolhaté teljesitményii nyomtatok, fénymasolék, hiitdszekrények,
szobaventillatorok, vizforralok és az ugyancsak jelentés szerverek és azok informatikai
hélézata, h8kdzpont, vilagitas, bojlerek, kézszaritok személyfelvond, hangtechnikai
berendezések, kamera rendszer, stb fogyasztasai adédnak.

Mindehhez tarsul a jelen vizsgélat hataran tuli, a vizsgalat targyat nem képezé Kormany -
hivatal 3 x 50A /30-32kWh/ fogyasztdsa, ami terheli a 3x 80A csatlakozasponti rendszert.
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A fent leirtak alapjan egyértelmiien megéllapithat6, hogy a jelen rendszer terhelés okozta
igénybevétele messze meghaladja létesitéskori dllapotot, cstics iddszakban esetenként akar
3-4 szeres is lehet
d/ Tulterhelés hatisa, kovetkezménye
A halézat valamennyi dramkore,- még ha sok esetben nem kielégitve a szabvanyok eldirasait -
de rendelkezik valamilyen tilaram védelemmel. Ezek kombinalt védelmek ,amelyek egyarant
képesek zérlat vagy tulterhelés okozta tildramok védelmére.
A tilterhelésvédelmi funkcid sajatoss4ga, hogy nem azonnal a talterhelési hatéar atlépésekor,
hanem annak mértékétd] fiiggd ido eltelte utan 1ép miiksdésbe. Minél nagyobb a tulterhelés,
annal eldbb /rovidebb idé alatt/, miikddik. De ez a miikédési idé nem egyenesen aranyos a
talterhelési arammal. Pl. 2x-.es tuldram akar 3-4 6ran 4t is fennmaradhat, mig a 10x-es
tuldram, alig néhany perc alatt képes miik6dtetni a védelmet.
Mindaddig, amig fennall a tuldram, melegiti a vezetékeket, a rajtuk 1év szigetelésiikkel
egyiitt. Az igy keletkezett h6fejlodés gyakran meghaladja a 70-80 oC-ot, ezzel eldsegitve
a vezetékek elregedését. A keletkezd ho hatdsdra a fémek /jelen esetben ez aluminium/
hé okozta tdguldsa viszonylag nagy, ezért a vezeték dsszekdtések helyén és a szerelvények
bek&tési pontjandl, szabadszemmel ugyan nem lathaté elmozduldsra jon létre /kitagulas/,
lehiiléskor 6sszehtizodas. Ez a pardnyi, mozgas elindit, egy egyre fokoz6do korrézids
folyamatot, amelynek soran ahogy cstkken a keresztmetszete, egyre magasabb hémérsékletre
képes heviilni, €s a végén mar felizzik, majd az elszakadas pillanataban egy néhany cm-es
villamos ivet keltve tiizet képes gytijtani.
¢/ Eloszték,
A foldszinti féeloszto és az emeleti eloszto is falba siillyesztett nem langmentesitett fabol
késziilt, zart szekrénybe elzartan vannak elhelyezve. Szell6zési lehetéség nincs, ezaltal a
vezetékek, védelmi berendezések természetes hiitése nem biztositott. A szerelvények
elhelyezése €s a vezetckelés zsufolt ,a vezetékek egymast melegitik. A személyzet
tdjékoztatasa szerint, a féelosztéban mar sziikség volt kismegszakitok cseréjére, miutdn azok a
hétd] megolvadtak, vezetékvégekkel egyiitt elszenesedtek. Ezen javitds soran védokésziiléket
cseréltek. Néhany évvel késdbb bdvitették az okmany iroda, aztan Kormanyhivatal és személy
felvoné aramkoreivel.
Az emeleti eloszté még ennél rosszabb. Ott még csaknem valamennyi tularamvédelmi
késziilék 35-40 éves koziiliik j6 néhany az elmult évek soran t6bbszor is miik6dott. Ezek ma
kisebb 16késszeri terhelések hatdsara is ,,megszdlalnak™ azaz kioldanak, néha indokolatlanul.
Ugyanakkor, azok, amelyek mindméig még nem miikédtek, nem biztos, hogy miikodnek ha
szilkséges. Ennyi év utan a késziilékek mitk6dési biztonsagat senki sem garantélja. Az eloszt6é
vezetékelése zsifolt, ttekinthetetlen. Szerelvények kétfelé nyithat6 bakelitlapra szerelten
vannak elhelyezve, amelyekhez a hatoldalukon egyerii tSmér merev vezetékek csatlakoznak,
hajlékony vezetékek helyett. Szerelvényajto nyitasakor a vezetékek megfesziilnek, fennall
a rogzitd kapocsbol valo kicsiiszasa eziltal az dramiités ill. tiiz keletkezésének veszélye.
Szelldzés- természetes hiilés lehetdsége nem biztositott.
f/ Tulfesziiltség-védelem
A feliilvizsgalt épiiletrészek villamos héldzata nincs ellatva tilfesziiltség-védelemmel. Ennek
hidnyaban az épiiletet, vagy a t4plal villamos halozatot érd villimcsapas hataséra a teljes
informatikai rendszer 6sszeomldsa, annak minden elemének javithatatlan meghibasodasa
térténhet. Az informatikai biztonsdg a rendszer egészére kiterjedd koordinalt tulfesziiltség-
védelem létesitését teszi sziikségessé.

Osszességében megdllapithatd, hogy az épiilet villamos hdlézata nem alkalmas ajelenlegi
Jogyasziok terhelése okozta igénybevételek mellett sem a biztonsdgos mitkodés sem a
tizbiztonsdgi feladatainak elldtdsdra.




FOLDSZINT.

3.1. Bejarati eétér/ -foeloszté/

Tizv. besoroldsa: "D" mérsékelten tiizveszélyes.
Jellege:Szdraz. hp.

Eloszté: Helyben fa szekrénybe szerelten 1. 1d 3.0.d pont alattiak
Villamos hél6zata: 1d 3.0.e alatt.

3.2. E-D.-i folyosé
Tidzv.i besoroldsa: "D" mérsékelten tiizveszélyes.

Jellege: Szdraz. hp.

Eloszt6: Helyben Miia szekrénybe szerelten 1. Csoportosan szerelt biztositok hovatartozasat
jelzd feliratok nincsenek,

Villamos hélézata: Id 3.0.b-c alatt

3.3. 1.0 Raktdr.

Tizv.i besoroldsa: "D" mérsékelten tiizveszélyes.
Jellege: Szdraz. hp.

Villamos hal6zata: Rendben

3.4. 01 szoba

Tiizv.i besoroldsa: "D" mérsékelten tlizveszélyes.
Jellege: Szdraz. hp.

Villamos haldzata: 1d 3.0.b-c alatt

3.5. 02 szoba

Tiizv.i besorolasa: "D" mérsékelten tlizveszélyes.
Jellege: Szdraz. hp.

Villamos halézata: 1d 3.0.b-c alatt

3.6. 03 szoba

Tiizv.i besoroldsa: "D" mérsékelten tfizveszélyes.
Jellege: Szaraz. hp.

Villamos halézata: Id 3.0.b-c alatt

3.7. 04 szoba /informatika/

Tiizv.i besoroldsa: "D" mérseékelten tlizveszélyes.
Jellege: Szdraz. hp.

Villamos halé6zata: 1d 3.0.b-c alatt



i

3.8. 05 szoba

Tiizv.i besorolasa: "D" mérsékelten tiizveszélyes.
Jellege: Szédraz. hp.

Villamos halozata: Id 3.0.b-c alatt

3.9. 06 szoba

Tlzv.i besoroldsa: "D" mérsékelten tlizveszélyes.
Jellege: Szaraz. hp.

Villamos haldzata: 1d 3.0.b-c alatt

3.10. 07 irattar

Tiizv.i besoroldsa: "D" mérsékelten tiizveszélyes.
Jellege: Szdraz. hp.

Villamos haldzata: 1d 3.0.b-c alatt

3.11. 08 szoba

Tiizv.i_besoroldsa: "D" mérsékelten tiizveszélyes.
Jellege: Szaraz. hp.

Villamos halézata: Id 3.0.b-c alatt

3.11. 09 szoba

Tiizv.i besorolasa: "D" mérsékelten tlizveszélyes.
Jellege: Szdraz. hp.

Villamos halézata: 1d 3.0.b-c alatt

3.12. 00 Mozgaskorl WC
Tiizv.i besoroldasa: "D" mérsékelten tlizveszélyes.

Jellege: Szaraz. hp.
Villamos halézata: Rendben

3.13. 020 Felvoné

Tiizv.i besoroldsa: "D" mérsékelten tlizveszélyes.
Jellege: Szédraz. hp.

Villamos halézata: Rendben

3.14. WC-kézmosé

Tiizv.i besoroldsa: "D" mérsékelten tlizveszélyes.
Jellege: Széraz. hp.

Villamos halézata: 1d 3.0.b-c alatt



PINCE

3.15. Folyosé

Tidzv.i besoroldsa: "D" mérsékelten tiizveszélyes.

Jellege: Széraz. hp.

Villamos hélézata: 1. fékapcsolo; tuldiramvédelem; kabelek; kapcsolok;
elosztédobozok; €s vildgitotestek /egyarant sériiltek, hibasak,
vagy hidnyosak. Teljes hal6zata felGjitasra szorul.

3.16. Raktar

Tiizv.i_besoroldsa: "D" mérsékelten tlizveszélyes.

Jellege: Szdraz. hp.

Villamos haldzata: 1. fokapcsolo; tularamvédelem; kabelek; kapcsoldk;
elosztédobozok; és vilagitotestek /egyarant sériiltek, hibasak,
vagy hidnyosak. Teljes hal6zata felijitasra szorul.

3.17. irattdr/volt club-helyiség/

Tiizv.i besoroldsa: "D" mérsékelten tiizveszélyes.

Jellege: Szaraz. hp.

Villamos halézata: 1. fékapesol6; tularamvédelem; kabelek; kapcsoldk;
elosztédobozok; és vilagitotestek /egyarant sériiltek, hibasak,
vagy hidnyosak. Teljes hal6zata felijitisra szorul.

3.18. Hokozpont

Tiizv.i besoroldsa: "D" mérsékelten tiizveszélyes.
Jellege: Szaraz. hp.

Villamos héalézata: rendben

3.19 Felvoné vezérlé

Tiizv.i besoroldsa: "D" mérsékelten tlizveszélyes.
Jellege: Szaraz. hp.

Villamos héldzata: rendben

EMELET

3.20. Folyosé K-Ny-i

Tiizv.i besoroldsa: "D" mérsékelten tiizveszélyes.

Jellege: Szaraz. hp.

Eloszt6.: helyben fa szekrénybe szerelten. Ld:3.0.e.p.alatt
Villamos hél6zata: Rendben

3.21 Férfi WC

Tiizv.i besoroldsa: "D" mérsékelten tlizveszélyes.
Jellege: Széraz. hp.

Villamos haldzata: rendben
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3.22. N6i WC

Tilizv.i besoroldsa: "D" meérsékelten tlizveszélyes.
Jellege: Szaraz. hp.

Villamos halézata: rendben

3.23. 101 Diszterem

Tihzv.i besoroldsa: "D" mérsékelten tizveszélyes.
Jellege: Széraz. hp.

Villamos halézata: 1d.3.0.b-c alatt

3.24. 102 Tanacsterem

Tiizv.i_besoroldsa: "D" mérsékelten tlizveszélyes.
Jellege: Szdraz. hp.

Villamos halézata: rendben

3.25. 103 Titkdrsdg
Tiizv.i besoroldsa: "D" mérsékelten tlizveszélyes.

Jellege: Szaraz. hp.
Villamos héalézata: 1d.3.0.b-c alatt

3.26. 104 Polgarmesteri iroda

Tlizv.i_besoroldsa: "D" mérsékelten tiizveszélyes.
Jellege: Szdraz. hp.

Villamos halézata: 1d.3.0.b-c alatt

3.27. 105 Jegyzéi iroda

Tilizv.i besoroldsa: "D" mérsékelten tlizveszélyes.
Jellege: Szaraz. hp.

Villamos haldzata: 1d.3.0.b-c alatt

3.28. 105 szoba

Tiizv.i _besoroldsa: "D" mérsékelten tiizveszélyes.
Jellege: Szdraz. hp.

Villamos halézata: 1d.3.0.b-c alatt

3.29. 106 szoba

Tiizv.i_besoroldsa: "D" mérsékelten tiizveszélyes.
Jellege: Szaraz. hp.

Villamos hal6zata: 1d.3.0.b-c alatt
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3.30. 107 szoba

Tizv.i besoroldsa: "D" mérsékelten tlizveszélyes.
Jellege: Szaraz. hp.

Villamos halézata: 1d.3.0.b-c alatt

3.31. 108 szoba

Tiizv.i besoroldsa: "D" mérsékelten tiizveszélyes.
Jellege: Szaraz. hp.

Villamos halézata: 1d.3.0.b-c alatt

3.32. 109 Aljegyzdi szoba

Tiizv.i besoroldsa: "D" mérsékelien tiizveszélyes.
Jellege: Széraz. hp.

Villamos hélézata: 1d.3.0.b-c alatt

3.33. Folyos6 E--D-i
Tizv.i besorolasa: "D" mérsékelten tiizveszélyes.

Jellege: Sziraz. hp.
Villamos halozata: Rendben

3.34. Felvoné

Tiizv.i_besoroldsa: "D" mérsékelten tiizveszélyes.
Jellege: Szaraz. hp.

Villamos halozata: Rendben

3.35. 110. raktar

Tiizv.i besoroldsa: "D" mérsékelten tlizveszélyes.
Jellege: Szaraz. hp.

Villamos haldézata: Rendben

3.36. 112/1. Miiszaki osztily
Tiizv.i besoroldsa: "D" mérsékelten tiizveszélyes.

Jellege: Szaraz. hp.
Villamos haldzata: 1d.3.0.b-c alatt

3.37. 112/2. Miiszaki osztily
Tidzv.i besorolasa: "D" mérsékelten tlizveszélyes.

Jellege: Szaraz. hp.
Villamos héalézata: 1d.3.0.b-c alatt
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3.38. 112/3. Miiszaki osztaly

Tizv.i besoroldsa: "D" mérsékelten tlizveszélyes.
Jellege: Szdraz. hp.

Villamos halézata: 1d.3.0.b-c alatt

3.39. 114. Teakonyha
Tizv.i besoroldsa: "D" mérsékelten tlizveszélyes.

Jellege: Szaraz. hp.
Villamos hdlézata: 1d.3.0.b-c alatt

3.40. 116. Térségi miiszaki iroda
Tizv.i besorolasa: "D" mérsékelten tiizveszélyes.

Jellege: Szdraz. hp.
Villamos haldzata: 1d.3.0.b-c alatt

3.41. 107/1. Humanpolitika

Tiizv.i_besoroldsa: "D" mérsékelten tiizveszélyes.
Jellege: Széraz. hp.

Villamos hdlézata: 1d.3.0.b-c alatt

3.42. 107/2. Jogi eldadé
Tlzv.i_besoroldsa: "D" mérsékelten tlizveszélyes.

Jellege: Széraz. hp.
Villamos hélozata: 1d.3.0.b-c alatt

3.43. 117/ Iktaté

Tlzv.i besoroldsa: "D" mérsékelten tlizveszélyes.
Jellege: Szaraz. hp.

Villamos haldzata: 1d.3.0.b-c alatt

3.43. 118 Anvakényvvezetd
Tiizv.i besoroldsa: "D" mérsékelten tiizveszélyes.

Jellege: Szaraz. hp.
Villamos hdl6zata: 1d.3.0.b-c alatt
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4. VEDELMEK

4.1.Talaramvédelem:

A tildramvédelem értékelését az MSZ 10900 , az MSZ HD 60364 ill. az MSZ 1600
szabvanysorozatok vonatkozd eldirasai alapjan végeztiik

Megdllapithatd, hogy a létesitményben {izemeld villamos szerkezeteket tilterhelés ellen
olvadé biztositokkal és kismegszakitokkal védik, amelyek kioldédrama nem illeszkedik
a fogyaszték teljesitményéhez, valamint a vezetékek terhelhetéségéhez.

4.2 Thulfesziiltség védelem.

A villamos berendezésekben 1égkori, illetve kapcsolasi kisérojelenségek kévetkeztében
veszélyes tulfesziiltségek keletkezhetnek

Biztonsdgi, illetve gazdasdgi szempontok indokoljdk a tulfesziiltség elleni védelem
kialakitdsdt. Id. 3.0.f. pont alattiakat

4.3 Fesziiltségestokkenés elleni védelem:

A feszilltségestkkenés elleni védelem a létesitményben megoldott.

Az iizemi vilagitas fesziilltségestkkenés ill. kimaradasakor
Visszakapcsol- megfelel.

4.3.1.Statikus feltdltédés.

Statikus felt6ltédést a miiszalas ruha okozhat. Az ebbdl ad6dé veszély nem
all fenn.

4.4 Erintésvédelem:

Az érintésvédelmi szabvinyossdgi feliilvizsgalatot korabban elvégeztiik. Errdl kiilon
Mindsitod irat késziilt

4.5 Villimvédelem:
Az épiilet rendelkezik kiépitett villimvédelemmel,
Feliilvizsgalatat kordbban elvégeztiik, jelenleg érvényes.
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5. MERESEK

Szigetelési ellenallds mérése

A vezetékhal6zat lizem szerlien fesziiltség alatt 4116 részeinek a foldhdz képesti

szigetelési ellenillasa: megfelelé

A mért értékek 50-80 Mohm kozottiek, szitkséges érték > 0,2Mohm megfeleld

A hasznalt méromiiszer: SW 11 szigetelésvizsgalé Gysz. 800286
kalibralva 2019. 02.
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6. OSSZEFOGLALAS

Az esedékes tlizvédelmi szabvanyosségi feliilvizsgélatot elvégeztiik, Ennek sordn
megallapitast nyert, hogy a vizsgalt épiilethalozat eléregedett, korszeriitlen. A létesitéskori
beépitett teljesitmény messze elmarad a jelen beépitett és csatlakoztatott fogyasztok igényelte
teljesitménytdl. Ezéltal folyamatos tilterhelten tizemel, melynek sor4n az év melegebb
id0szakdban gyakoriak az tizemzavarok. A beépitett tulsramvédelmi szervek egyidosek a
35-40 éves halozattal ,ezért miikddési biztonsdguk kétséges. Ez az allapot hosszabb tivon
nem tarthaté fenn.

TOTH GYU
2gyéni villalkozo « Nysz:[§§§69212
7900 Sz getvdr, Munkds u, 42
Addszam: 79194161122
ankszimlaszim:

Szigetvar , 2020. 02.14. 10410008-65656565-65 752371
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Jegvzokonyyv

Késziilt: Szigetvari Polgdrmesteri Hivatal Vagyongazdalkodasi és Miiszaki Osztalyan 2021.
december 08. napjan, 13:00 6ra.

Jelen vannak: Marton-Fekete Csilla osztalyvezet
Verkmanné Barbarics Anett palyazati iigyintéz6
Major Diana palyazati iigyintéz6

Targy: Szigetvér, Zrinyi tér 1. szam alatti épiilet pince szintjének villamos halézat felvjitdsa

Az ajanlat benytjtdsdnak hatarideje: 2021.december 08. (szerda) 12.00 éra

A megadott hataridéig harom ajénlat érkezett.
¢ VIR ARCHITECT Kft. 7900 Szigetvar, Dedk F. tér 21/b.
Ajanlati ar nettd: 2.909.399,-Ft + 785.538,- Ft (27% AFA) = brutt6 3.694.937,- Ft
® Orosz Mihaly Laszlé ev. 7900 Szigetvar, Kaposvari u. 26.
Ajénlati 4r nett6: 2.439.561,-Ft + 658.681,- Ft (27% AFA) = brutt6 3.098.242,- Ft
e Baka Tibor ev. 7900 Szigetvar, Tinddi S. u. 62.
Ajanlati 4r nett6: 2.635.082,-Ft + 711.472,- Ft (27% AFA) = brutt6 3.346.554,- Ft

Az ajanlatok tartalmi feliilvizsgalata folyamatban van.

.............................................

Marton-Fekete Csilla
osztalyvezetd

..........................................

Verkmanné Barbarics Anett
tigyintéz6

Major Diana
ligyintézé



Biral6 Bizottsagi
Jegyzokonyy

Keésziilt: Szigetvari Polgdrmesteri Hivatal Vagyongazdalkodasi és Miiszaki Osztalyan 2021.
december 08., 13:30 6ra.
Jelen vannak: Marton-Fekete Csilla osztalyvezetd

Major Diana palyazati iigyintézo

Habian Balint aljegyz6, k6zbeszerzési referens

Targy: Szigetvar, Zrinyi tér 1. szidm alatti épiilet pince szintjének villamos halézat felgjitasa

Marton-Fekete Csilla a biral6 bizottsdg elntke kdszonti a jelenlévoket és réviden ismerteti az
el6zményeket.

Az ajanlat benyujtdsanak hatarideje: 2021. december 08. szerda 12.00 6ra volt, mely hataridére
mind a harom ajénlatot ad6 részérél a palyazat beérkezett az alabbiak szerint:

e VIR ARCHITECT Kft. 7900 Szigetvér, Dedk F. tér 21/b.

Ajanlati 4r nett6: 2.909.399,-Ft + 785.538,- Ft (27% AFA) = brutt6 3.694.937,- Ft
¢ Orosz Mihaly Laszl6 ev. 7900 Szigetvar, Kaposvari u. 26.

Ajanlati 4r nett6: 2.439.561,-Ft + 658.681,- Ft (27% AFA) = brutt6 3.098.242,- Ft
e Baka Tibor ev. 7900 Szigetvar, Tinddi S. u. 62.

Ajanlati 4r nett6: 2.635.082,-Ft + 711.472,- Ft (27% AFA) = brutt6 3.346.554,- Ft

Az ajanlatok teljes koriiek, hidnyp6tlas nem sziikséges. Az ajanlatok érvényesek és megfelelnek a
felhivasban megfogalmazott feltételeknek.
A felhivas alapjan értékelési, biralati szempont a legkedvezsbb piaci ar, igy a Biralé Bizottsag
javaslata a kdvetkez6:
e A beszerzési eljaras érvényes és eredményes;
e A beszerzési eljaras soran a legkedvezGbb ajanlatot az alabbi szervezet nyjtotta be:

Orosz Mihaly Laszl6 ev. 7900 Szigetvar, Kaposvari u. 26.
Ajanlati ar nett6: 2.439.561,-Ft + 658.681,- Ft (27% AFA) = brutt6 3.098.242,- Ft

e Birdlo Bizottsag javaslatot fogalmaz meg arra vonatkozoan, hogy Szigetvar Viros
Onkormanyzata kdssén szerzodést a legkedvezébb ajanlatot ad6 szervezettel a feladat

ellatasra vonatkozdan.
kmf.
Mzftén-Fekete Csilla Major Diana
osztalyvezetd _ ligyintéz6

Habian Balint
aljegyz0, k6zbeszerzési referens



S.manue madlilg ket

1/4. oldal
VALLALKOZASI SZERZODES
MELY LETREJOTT EGYRESZROL Szigetvar Varos Onkormanyzat
székhely: 7900 Szigetvar, Zrinyi tér 1.
ad6szadm: 15724193-2-02
azonositod: 724199
képviseld: Dr. Vass Péter polgarmester
bankszamlaszam: 11731094-15332233
mint Megrendel6 (a tovabbiakban: Megrendel6)
MASRESZROL Orosz Mihaly Laszlé egyéni villalkozé
székhely: 7900 Szigetvar, Kaposvéri u. 26.
addszam: 43278273-2-22
vall.ig. szam: ET-038056
nytsz.: 2515602

bankszamlaszdm: 50800018-10063297
mint Véllalkoz6 (a tovabbiakban: Vdllalkozd)

(a Megrendel6 és a Vallalkoz6 a tovabbiakban egyﬁttesen: "Felek”; kiilon-kiilén: "Fél")
kozott az alulirott napon és helyen az aldbbi tartalommal.

Preambulum:

1. Szigetvar Varos Onkormanyzat a 7900 Szigetvar, Zrinyi tér 1. (313 hrsz.) szdm
alatt talalhaté Onkormanyzati tulajdont hivatali épiiletre vonatkozéan Téth Gyula
5/2020-EBF munkaszamu 2020.02.14. napjan készitett er§saramu berendezések
feliilvizsgalata kapcsan megallapitotta, hogy az épiilet teljes villamos hal6zatanak
szaktervezd altali djra terveztetése és annak alapjan térténé villamos halézat
feltjitasa sziikséges. Az éplilet er§saramu villamos szerelés rekonstrukcié kiviteli
tervét 2020.08.25. napjan KGY 2020-26 munkaszamon Kal4sz Gyula villamos
tervezd elkészitette az épiilet vonatkozdsaban. Erre tekintettel, az Onkormanyzat
beszerzési eljarast folytatott le e hibdk elharitdsdnak céljabdl elsé korben az
épiilet pince szintjének vonatkozdsdban az elavult épiiletgépészeti és
épiletvillamossagi korszertisitése, illetve szakipari felGjitasa targyaban.

2. Villalkozé adta a legalacsonyabb 6sszegii ajanlatot és lett az eljaras nyertese.

3. Szerz6d8 Felek megallapitjdk, hogy jelen Szerzédésben szabalyozzak
egylttmiikddésiiket és a Felek jogait és kotelezettségeit érint§ minden olyan
kérdést, melyek a Felek SzerzG6déses jogviszonyara alkalmazanddk. A Felek
kapcsolatuk f6 alapelveként deklaraljak, hogy mindenkor a piaci tisztesség és a
kolcsonds egyiittmiikddés fokozott kovetelményei szerint kivannak eljarni.

4. A Szerz8dés célja, hogy meghatarozza mindazon feltételeket, melyek alapjan a
Felek az egyes jogokat érvényesitik, a kdlcsonosen megéallapitott szolgaltatasokat,
illetve kotelezettségeket teljesitik.



Szerzdédés tirgya:

5.

Vallalkozé kételezettséget vallal arra, hogy Szigetvar Varos Onkorményzat
tulajdondban lévé 7900 Szigetvar, Zrinyi tér 1. (313 hrsz.) épiilet pince szintjének
villamos hélézat feldjitasat Téth Gyula 5/2020-EBF munkaszamt 2020.02.14.
napjan készitett er6sadramu berendezések feliilvizsgalata és Kalasz Gyula villamos
tervezd dltal 2020.08.25. napjan KGY 2020-26 munkaszamon készitett épiilet
er6sarami villamos szerelés rekonstrukcié kiviteli terve alapjan a villamos
hélézatot feldjitja.

Az 5. pontban meghatarozott tevékenységet a Vallalkozé 2022.08.31. napjaig
koteles elvégezni.

Megrendeld koteles a munkateriiletet alkalmas 4llapotban a Vallalkozé
rendelkezésére bocsatani azzal, hogy a Kkivitelezés el6rehaladdsa soran a
teljesitéssel érintett helyiségek kiiiritésérél folyamatosan gondoskodik.

A munka béarmely részét jogdban 4ll a Megrendelének visszautasitani,
amennyiben azt hibasnak, vagy nem megfelel6 minéségtinek talalja, de ennek
tételes indoklasat a kijavitds érdekében koteles a Vallalkozé tudomasara hozni.
Vallalkozénak a hibat a jegyz6kényvben megjel6lt hataridén beliil ki kell javitania.
Ha ezt a Villalkoz6 elmulasztja, a Megrendel jogosult a kijavitdst més
személyekkel elvégeztetni, és Gsszes ezzel kapcsolatban felmeriilt kiadsat a
Véllalkozéra tovabb haritani.

Megrendel§ jogosult Vallalkoz6 tevékenységét folyamatosan ellendrizni a
munkafolyamatok sziikségtelen zavarasa nélkiil.

10. Vallalkoz6 jogosult és koteles a munkateriiletet atvenni, az atvételkor a

munkavégzésre valé alkalmassigot megvizsgalni.

Vallalkozasi dij, kifizetés:

11. Megrendel a szerzédésben szereplé elvégzett feladatait, azok mennyiségét és

minéségét jovahagyo teljesités-igazolassal veszi 4t a Vallalkozotdl.

12.A Felek jelen szerzddés ellenértékeként vallalkozasi dijat allapftanak meg.

Vallalkoz6t az 5. pontban meghatarozott feladat hibatlan és hianytalan
teljesitéséért 6sszesen netté 2.439.561,-Ft + 658.681,-Ft (27%) AFA = brutté
3.098.242,-Ft, azaz brutté harommillié-kilencvennyolcezer-
kett6szaznegyvenketté forint illeti meg. Megrendelé a szerzédés szerinti
vallalkozasi dijat a Polgari Toérvénykonyvrél sz6lé 2013. évi V. térvény
(tovabbiakban: Ptk.) 6:130. § (1) és (2) bekezdése alapjan teljesiti.

13. A Viallalkoz6 el6legre nem jogosult.

14.Vallalkoz6 akkor jogosult a vallalkozéi dijrél szamlat kibocsatani, amikor az

atadas-atvétel teljes egészében sikeresen megtortént.



15.Megrendel§ fizetési késedelme esetén Vallalkozé jogosult a Ptk altal
meghatarozott késedelmi kamatot kévetelni.

Teljesitési hataridé:

16. A munkateriilet 4tadas id6pontja: ezen vallalkozasi szerzédés alairasat kovets 15
napon beliil.

A szerzddés teljesitésének hatarideje 2022.08.31. napja.

A Megrendel§ el6teljesitést elfogad.

15. A szerz3d6 felek megéllapodnak abban, hogy a véllalkozési szerzédésben foglaltak

maradéktalan megval6sitisa érdekében sziitkség szerint folyamatosan
egylttmiikoédnek. Ennek megfelel6en id6ben tajékoztatjak egymast, nem csupén a
jelen megéllapodésban foglaltak teljesitésérél, hanem minden olyan kérdésrél
(tény, adat, koriilmény), amely a szerzédés teljesitésére kihatassal van.

16. A Megrendel@ altal a kapcsolattartisra kijelélt személy, vagy szervezet:

Név: Marton-Fekete Csilla osztalyvezetd
Telefon: 06-73/514-324
E-mail: muszaki@szigetvar.hu

A Vallalkozo altal kapcsolattartasra kijel 51t személy(ek):

Név: Orosz Mihaly Laszl6 egyéni vallalkozo
Telefon: 06-30/500-6364
E-mail: oroszvillmest@freemail.hu

Szerzddést biztosité mellékkitelezettségek:

17.A Villalkozé késedelmes teljesitése késedelmi kotbért koteles fizetni a

Megrendel6nek. A késedelmi kotbér mértéke a nett6 véllalkozasi dij 1 (egy)
szazaléka/nap.

18. Amennyiben a Vallalkozé a végteljesitéssel 30 (harminc) napot meghaladé

id6tartamot késik, a Megrendel§ jogosult a szerzédést felmondani, és egyben
jogosult a meghitsulasi kotbér érvényesitésére. A Vallalkozé meghitisulas esetén
a nettd vallalkozasi dij 20 (hdsz) szdzalékdnak megfelelé 6sszegli meghitisuldsi
kotbért koteles fizetni a Megrendel8nek. A ktbér érvényesitése a vallalkozéi dijba
térténd beszamitassal torténik. A Megrendelé a teljesitésigazolasba koteles
rogziteni a késedelem tényét és idGtartamat. Amennyiben a kétbér a vallalkozéi
dijba torténé beszamitdssal nem érvényesithets, a Vallalkozé a kétbért a
Megrendel6 irasbeli felszélitdsdra és cégszertien Kkidllitott és alairt szimla
ellenében tiz (10) napon belil a Megrendel6 jelen szerzédés szerinti
bankszamlajira valé atutaldssal koteles rendezni. A Megrendeld a szerzGdés
szerinti koétbér érvényesitésén felil a késedelembdl szarmazé karat is
érvényesitheti.



4/4. oldal

19.A Vallalkoz6 a beépitett anyagokért, az épitési-szerelési munkak hibatlan
elvégzéséért jotallast vallal. A jotallasi id6 mértéke az iizembe helyezéstédl

szamitott 24 hénap.

20. A munkavégzésbdl szarmazé vétkes magatartissal okozott karokért a Vallalkozé
felel6s, a karok rendezése az 6 feladata. A munkavégzéssel, vagy a munka
hataridére torténd elvégzésének elmulasztisabol adéde, a Megrendel6nek vagy
harmadik személynek okozott karokért a Vallalkozé kozvetleniil felelds, akkor is,

ha a kart alvéllalkoz6ja okozta.

Egyéb rendelkezések:

21. Afelek jelen szerz6désbél eredd vitas kérdéseiket elsésorban békés titon kivanjik
megoldanl, amennylben ez nem vezet eredményre lgy a hatdskdrrel és
illetékességgel rendelkezd birdsignal eljarast kezdeményeznek.

22.Mindkét fél kijelenti, hogy kell§ felhatalmazassal és jogkérrel rendelkezik a jelen

szerz8dés aldirasara és teljesitésére.

23. Jelen szerz6dés a Felek altal torténd alairas napjan tovabbi jogcselekmény nélkiil

1ép hatalyba.

24.A jelen szerz6désben nem szabalyozott kérdésekre a Ptk. rendelkezései az

iranyadok.

Jelen megallapodast a felek, elolvasis és kézds értelmezés utdn, mint akaratukkal
mindenben megegyez6t, 4 magyar nyelv(i eredeti példanyban jévahagyolag alafrtak.

Melléklet: Arajanlat

Kelt: Szigetvar, 2022.02.01.
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Szigetvar Viros Onkormanyzat
Dr. Vass Péter polgarmester
Megrendeld

Ellenjegyzem:

Dr. Weszner Veronika

jegyz6
jogi ellenjegyz6

Orosz Mihaly Laszlé

villanyszerelo mc?stgr
790()Szig_elvar.4l§zizp$§'.za7|'l3 -uz _2262
Adoszs . 50300016-10053297

3333‘;?:553.%-038056: Nytsz: 2515602

Orosz Mihaly Laszlé egyéni véllalkozé
Orosz Mihéaly Laszl6
Vallalkoz6

Horvathné Hartman Andrea
osztalyvezetd
pénziigyi ellenjegyz6



Orosz Mihaly Laszlé

7900 Szigetvar, Kaposvari u. 26.
Vall. ig.sz.:ES-519879

E-ON reg. szam:VETr-03827
MKIK szam:25A16980
Tel:30/500-6364 Fax:73/413-813
oroszvillmest@freemail. hu

Név : Szigetvar Varos Onkormanyzata

Cim : 7900 Szigetvar Zrinyi tér 1

A munka lefrisa:

Kelt: 2021 év 11 h6 22 nap

Szdm 12021/ 148

KSH besorolas: 43278273-4531-231-02
Teljesités:20.. év........... h6...nap
Készitette : Orosz Mihaly Laszl6

7900 Szigetvar Zrinyi tér 1 Varoshaza erdsarami

villamos szerelés rekonstrukcio Pince szint

Késziilt:
Koltségvetés f66sszesitd

Megnevezés Anyagkoltség Dijkoltség
1. Epitmény kozvetlen koltsége 1.023.476 1.416.085
1.1 Kdzvetlen 6nkoltség Gsszesen 1.023.476 1.416.085
2.1 AFA vetitési alap 2.439.561

2.2 Afa 27.00% 658.681

3. Amunka 4ra 3.098.242

Alairas



1. oldal

Ssz.  Tételszdm Egységre juté (HUF) A tétel ara dsszesen (HUF)
Tételkiiras Anyag Munkadij Anyag Munkadfj

1 33-063-3.2.2 (16) ON
Horonyvésés,
téglafalban,
8,01-16,00 cm? keresztmetszet kzott
243 m 0 935 0 227.205

2 33-063-21.4.1 (50) ON
Fészekvésés,
dobozok részére téglafalban,
55 - 78 mm 4tmérd kozott, 30 mm mélységig
31 db 0 550 0 17.050

3 33-063-21.4.2 (51) ON
Fészekvésés,
dobozok részére téglafalban,
100 x 100 mm-es, 50 mm mélységig
6 db 0 1.045 0 6.270

4 71-000-1.5.1 (11)
Vezet kek, k belek s szerelv nyek bont sa;
1 db 0 82.500 0 82.500

5 71-001-1.1.1.1.1-0110113 (1) ON
Merev simafalu és gégecsd, mianyag véddcsd elhelyezése,
elagaz6 dobozokkal,
elore elkészitett falhoronyba,
vékony vagy vékonyitott fali kivitelben,
konnyll mechanikai igénybevételre,
Névleges méret: 11-16 mm
Beltéri Mii ITI. vékonyfahi, hajlithaté6 merev milanyag sziirke
védocso 13.5 mm, Kod: MU-III 13.5
110 m 83 605 9.130 66.550

6 71-001-1.1.1.1.1-0110116 (1) ON
Merev simafalu és gégecsd, milanyag véddcsd elhelyezése,
elagaz6 dobozokkal,
elore elkészitett falhoronyba,
vékony vagy vékonyitott fali kivitelben,
konnytt mechanikai igénybevételre,
Névleges méret: 11-16 mm
Beltéri Mii IT1. vékonyfalu, hajlithatd merev milanyag sziirke
védocsd 16 mm, Kod: MU-III 16
180 m 92 605 16.560 108.900

Készijlt 3 TERG Kft. TERC VIP koltségvetés 202 1.3 - BRONZ programcsomagidval.



2. oldal

Ssz.  Tételszam Egységre juté (HUF) A tétel dra dsszesen (HUF)
Tételkiiras Anyag Munkadij Anyag Munkadij

7 71-001-1.1.1.2.3-0110056 (6) ON
Merev simafalii és gégecsd, milanyag véddcsd elhelyezése,
elagazé dobozokkal,
elore elkészitett falhoronyba,
vékony vagy vékonyitott fahi kivitelben,
gyenge mechanikai igénybevételre,
Névleges méret: 40-63 mm
Mii II. vékonyitott fali véddesd, 40 mm, Kod: MU-II 40
37 m 421 1.320 156.577 48.840

8 71-001-11.1.1-0123021 (34) ON
Eladgazo doboz illetve szerelvénydoboz elhelyezése,
siillyesztve, fészekvésés nélkiil,
30-60 mm mélységig, kor vagy négyszdg alakil, max. négyes

sorolésig
KAISER szerelvénydoboz téglafalba, 6mlesztett kiszerelés, R:
1055-04
31 db 45 1.155 1.395 35.805

9 71-001-11.1.2-0123001 (35) ON
Elagaz6 doboz illetve szerelvénydoboz elhelyezése,
siillyesztve, fészekvésés nélkiil,
60 mm mélység felett, kor vagy négyszog alaka
KAISER elagazd doboz téglafalba, IP 20, 80x80 mm, R: 1094-
31
6 db 368 1.155 2.208 6.930

10 71-001-11.1.2-0123002 (35) ON
Elagazo doboz illetve szerelvénydoboz elhelyezése,
siillyesztve, fészekvésés nélkiil,
60 mm mélység felett, kor vagy négyszdg alaku
KAISER el4dgaz6 doboz téglafalba, IP 20, 100x100 mm, R:
1095-31
3 db 432 5155 1.296 3.465

1 71-002-1.1-0210002 (1) ON
Szigetelt vezeték elhelyezése véddcsébe hiizva
vagy vezetékcsatornaba fektetve, rézvezetdvel, ledgazd
kotésekkel,
szigetelés ellenallas méréssel,
a szerelvényekhez csatlakozo6 vezetékvégek bekotése nélkiil,
keresztmetszet: 0,5-2,5 mm?
Cabling Systems Hungary HO7V-U 450/750V 1x1,5 mm?,
tomor rézvezetdvel (MCu)
1.180 m 69 110 81.420 129.800

Késziilta TERC Kft. TERC VIP kéltséavetés 2021.3 - BRONZ prosramesomagidval.



3. oldal

Ssz.  Tételszam Egységre juté (HUF) A tétel ara 6sszesen (HUF)
Tételkifras Anyag Munkadij Anyag Munkadfj
12 71-002-1.1-0210003 (1) ON
Szigetelt vezeték elhelyezése véddcsdbe huzva
vagy vezetékcsatorndba fektetve, rézvezetdvel, ledgazod
kotésekkel,
szigetelés ellenallas méréssel,
a szerelvényekhez csatlakoz6 vezetékvégek bekotése nélkiil,
keresztmetszet: 0,5-2,5 mm?
Cabling Systems Hungary HO7V-U 450/750V 1x2,5 mn’,
tomoér rézvezetdvel (MCu)
330 m 89 110 29.370 36.300
13 71-002-1.2-0213004 (2) ON
Szigetelt vezeték elhelyezése véddcsdbe hizva
vagy vezetékcsatorndba fektetve, rézvezetdvel, ledgazo
koétésekkel,
szigetelés ellenallas méréssel,
a szerelvényekhez csatlakoz6 vezetékvégek bekotése nélkiil,
keresztmetszet: 4-6 mm?
Cabling Systems Hungary HO7V-K 450/750V 1x4 mm?,
hajlékony rézvezetdvel (Mkh)
20 m 145 220 2.900 4.400
14 71-002-1.3-0210011 (3) ON
Szigetelt vezeték elhelyezése véddcsdbe hiizva
vagy vezetékcsatornaba fektetve, rézvezetdvel, ledgazo
kotésekkel,
szigetelés ellenallds méréssel,
a szerelvényekhez csatlakoz6 vezetékvégek bekodtése nélkiil,
keresztmetszet: 10-16 mm?
Cabling Systems Hungary HO7V-R 450/750V 1x10 mm?,
sodrott rézvezetdvel (MCu)
230 m 484 275 111.320 63.250
15 71-002-1.3-0213016 (3) ON
Szigetelt vezeték elhelyezése véddesdbe hiizva
vagy vezetékcsatorndba fektetve, rézvezetdvel, ledgazo
kotésekkel,
szigetelés ellenallds méréssel,
a szerelvényekhez csatlakozé vezetékvégek bekoétése nélkiil,
keresztmetszet: 10-16 mm?
Cabling Systems Hungary HO7V-K 450/750V 1x16 mn1,
hajlékony rézvezetdvel (Mkh)
10 m 828 275 8.280 2.750

Készitlt.a TERC Kft. TERC VIP kltségvetés 2Q21.3 - BRONZ programcsomagidval.



4. oldal

Ssz.  Tételszam Egységre juté (HUF) A tétel ara 0sszesen (HUF)
Tételkifras Anyag Munkadij Anyag Munkadfj

16 71-002-21.1-0221521 (26) ON
Kabelszeri vezeték elhelyezése
elore elkészitett tartészerkezetre, 1-12 erti rézvezetdvel,
elagazo dobozokkal és kotésekkel, szigetelési elenallas méréssel,
a szerelvényekhez csatlakozé vezetékvégek bekotése nélkiil,
keresztmetszet: 0,5-2,5 mm?
Cabling Systems Hungary NYM 300/500V 3x1,5 mm?, tomor
rézvezetdvel (MBCu)
70 m 258 825 18.060 57.750

17 71-002-21.5-0221575 (30) ON
Kabelszerii vezeték elhelyezése
elore elkészitett tartdszerkezetre, 1-12 erii rézvezetdvel,
elagaz6 dobozokkal és kotésekkel, szigetelési elenallas méréssel,
a szerelvényekhez csatlakozé vezetékvégek bekdtése nélkiil,
keresztmetszet: 16 mm?
Cabling Systems Hungary NYM 300/500V 5x16 mm?, tomor
rézvezetdvel (MBCu)
20 m 4,749 1.650 94.980 33.000

18  71-003-9-0310353 (19) ON
Vezetékosszekotdk elhelyezése
WAGO 221-413 csatos vezeték6sszekotd, 3x0,2-4mm?2
hajlékony és toémor vezetékhez 32A
170 db 136 440 23.120 74.800

19 71-005-2.53.1-0562014 (62) ON
Osszeépithetd vilagitdsi és telekommunikéciés szerelvények
elemei;
Kapcsolé/nyomd/csatlakozd betét elhelyezése fedéllel (keret
neélkiil),
egyp6lusu
LEGRAND Valena egypolusi nyom¢ fehér (Kat.szam:774411)
4 db 2.470 1.980 9.880 1.920

20 71-005-2.53.2-0562009 (63) ON
Osszeépithetd vilagitasi és telekommunikaciés szerelvények
elemei;
Kapcsolé/nyomd/csatlakozo betét elhelyezése fedéllel (keret
nélkil),
kétpolusi
LEGRAND Valena kétpolusa kapcsold fehér (Kat.szam:774402)
12 db 2.774 1.980 33.288 23.760

Késziilt 3 TERC Kft. TERC VIP kdltségvetés. 202 1.3 - BRONZ progranicsomagiival.



5. oldal

Ssz.  Tételszam Egységre juté (HUF) A tétel dra 0sszesen (HUF)
Tételkiiras Anyag Munkadij Anyag Munkadij

21 71-005-2.53.3-0562003 (64) ON
Osszeépithetd vilagitasi és telekommunikacios szerelvények
elemei;
Kapcsolo/nyomé/csatlakozo betét elhelyezése fedéllel (keret
nélkiil),
harompdlusi
LEGRAND Valena harompélust kapcsolé fehér (Kat.szam:
774403)
1 db 5.058 1.980 5.058 1.980

22 71-005-2.53.5-0562004 (66) ON
Osszeépithetd vilagitasi és telekommunikacios szerelvények
elemei;
Kapcsolé/nyomé/csatlakoz6 betét elhelyezése fedéllel (keret
nélkiil),
alternativ (valto)
LEGRAND Valena valtokapcsolo fehér (Kat.szdm:774406)
2 db 2.470 1.980 4.940 3.960

23 71-005-2.53.7-0562063 (68) ON
Osszeépithetd vilagitasi és telekommunikacios szerelvények

elemei;
Kapcsold/nyomé/csatlakozo betét elhelyezése fedéllel (keret
nélkiil),
konnektor
LEGRAND Valena 2P+F csatlakozdaljzat csapéfedéllel, fehér (
Kat.szdm:774422)
12 db 2.607 1.980 31.284 23.760

24 71-009-1.1.4-0546193 (4)
Aramkéri kiselosztok
falon kiviili elhelyezéssel, kalapsines szereldlappal,
N- ¢és PE sinnel, max. 63A-ig, IP 30/IP 40 védettséggel,
(kismegszakitok, véddkapcsoldk, tAvkapcsolok stb. szaméra)
kiselosztok 48-72 egység
KAEDRA 18 miianyag tk elosztészekrény 3 sor 54 modul (Kat.
szam:13436)
1 db 178.600 82.500 178.600 82.500

25 71-010-2.7-0143235 (186) ON
Feliiletre szerelt lampatest elhelyezése elore elkészitett
tartoszerkezetre,
zart,
LED-es kivitelben
V-TAC (HOLUX) VT-1422 SQ; 22W / 1980lm mennyezeti
LED-es lampatest, melegfehér (3000K), 235x235mm,
mitkddtetovel Csz:4814
1 db 11.855 8.305 11.855 8.305

~Késziilt 3 TERC Kft. TERC VIP koltségvetés.2021.3 - BRONZ programcsomagiival.



6. oldal

Ssz.  Tételszam Egységre juté (HUF) A tétel ara 6sszesen (HUF)
Tételkiiras Anyag Munkadij Anyag Munkadij
26 71-010-2.7-0143238 (186) ON
Feliiletre szerelt limpatest elhelyezése eldre elkészitett
tartoszerkezetre, '
zart,
LED-es kivitelben
V-TAC (HOLUX) VT-1422 RD; 22W / 1980lm mennyezeti
LED-es lampatest, melegfehér (3000K), atm: 235mm,
mikddtetdvel Csz:4817
21 db 15.855 8.305 332.955 174.405
27 71-013-7.4 (32) ON
Erintésvédelmi halozat tartozékainak szerelése,
nagykiterjedési fémtargy foldeld kotése
3 db 0 2.310 0 6.930
28 71-013-9 (34)
Erintésvédelmi mérés és jegyzokonyv készitése
70 mp* 0 1.100 0 77.000
Munkanem osszesen: 1.023.476 1.416.085

Készijtt g TERC Kft. TERC VIP koltségvetés 2021.3 - BRONZ programcsomagidval.



