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ELOTERJESZTES
Szigetvar Viros Onkorményzat Képviseld-testiilete
2022. junius 14-i rendkiviili iilésére

Targy: Eliterjesztés a Szigetviri Polgirmesteri Hivatal déli pincerész villamoshailézat
felujitashoz kapcsolédé villalkozasi szerzédésrél
Eldterjeszté: Dr. Vass Péter polgirmester

Tisztelt KépviselG-testiilet!

Szigetvér Varos Onkormanyzat megrendelése alapjan Toth Gyula egyéni véllalkozé 2020.
februar hénapban elkészitette a Zrinyi tér 1. szam alatti hivatali épiilet erdsdramu
berendezések feliilvizsgalatira vonatkozo dokumentaciot. A dokumentacié az elbterjesztés 1.
szamu mellékletét képezi.

A dokumenticié alapjan a minésitd irat nem megfelel6. A feltart hibak, hianyossagok
javitassal nem helyrehozhatok, ezért az épiilet teljes villamos hédlozatanak Gjra tervezése, majd
ezt kdvetben villamos hdlozat felijitasa sziitkséges.

A dokumentacio alapjan Kalasz Gyula villamos szakagi tervezd elkészitette az épiilet
villamos héldzatanak feldjitdsahoz kapesolodo terveket. A felijitas becsiilt kéltsége jelentds,
tovabba a kivitelezési tevékenység toébb (itembe t6rténd szétbontasa célszeri és
elengedhetetlen annak figyelembevételével, hogy kivitelezéssel érintett épiiletrészben hivatali,
irodai munkavégzésre a felijitas ideje alatt nincs lehet6ség.

A felhjitas mihamarabbi megvalositisa érdekében elsé izben az északi pince rész villamos
halozatanak felhjitdsara vonatkozéan hozott dontést Szigetvar Varos Onkorményzat
Képviselo-testiilete. A dontést tartalmazo hatarozat ezen eldterjesztés 2. szdmi mellékletét
képezi, Az északi pincerész villamos haldzat felijitasa folyamatban van.

A déli pincerészre vonatkozoan arajanlat keriilt bekérésre Orosz Mihaly Lészlo egyéni
villalkoz6tol, amely ajanlat alapjin &sszedllitott vallalkozasi szerz6dés ezen elbterjesztés 3.

szamu mellékletét képezi.

Kérem a Tisztelt Képviseld-testiiletet, hogy az elbterjesztést megtargyalni és a hatarozati
javaslatot elfogadni sziveskedijek.

Hatédrozati javaslat:

Szigetvar Viaros Onkormanyzat Képviseld-testillete megtargyalta az ,ElSterjesztés a
Szigetvari Polgdrmesteri Hivatal déli pincerész villamoshdlézat felyjitashoz kapcsolodd
vallalkozasi szerzodésrél” targyl napirendi pontot, és az alabbi hatarozatot hozta:



1. Szigetvar Véros Onkormanyzat Képvisel6-testillete az eldterjesztés mellékletét
képezd szerzbdés tervezetet megismerte és azt jovahagyija.

2. Szigetvar Véros Onkormanyzat Képvisel6-testillete felhatalmazza a véros

Polgarmesterét, hogy Orosz Mihaly Laszlé egyéni vallalkozéval kétendd szerzodést
irja ala.

Felelos: Dr. Vass Péter polgarmester
Ko6zremiik6dé: Dr. Weszner Veronika jegyz6
Marton-Fekete Csilla osztélyvezetd
Hatarido: azonnal
Szigetvir, 2022. jiinius 07. /gm“ g
Dr. Vass Péter
polgdrmester
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1. BEVEZETES

1.1. Szigetvir Véros Onkorményzata/7900 Szigetvér, Zrinyi tér.1./ 2019.12.16.-i megbizisa
alapjin elvégeztlik a megbfzd villamos berendezéseinek az 54/2014. /X11.05./ BM
rendeletben eldirt id6szakos villamos tizvédelmi szabvényossagi felillvizsgalatat.

1.2. A villamos berendezések névleges feszilitsége: 3x400/ 230 V AC 50 Hz

1.3. A villamos berendezés elosztéhalozatinak tipusa: TN — S, nulldzis

1.4.  Uzemi kisérbk/: Magyar Lés216

1.5.  Feltilvizsgilat sordn figyelembe veit térvények, rendeletek, t szabvanyok:

- 1993, évi XCIIL tdrvény a munkavédelemrdl

- 54/2014./X11.05./ BM rendelet Orszdgos Tiizvédelmi Szabélyzatr6]l; Méd:OTSZ 5.0
- Tizvédelmi Milszaki IrAnyelv TvMI 7.4:2020.01.22
- Tlzvédelmi Miszaki Irényelv TvMI 12.4: 2020.01.22
- 40/20170CX11.4) NGM rendelet: Mell, Villamos m{iszaki Biztonsigi Szabélyzat vMBSZ

- MSZ 1600-1-16:1977 sz. sorozat* Létesitési é&s biztonsagi szabilyzat 1000V-ndl nem
nagyobb fesziiltségll villamos berendezések szdméra

- MSZ 2364 (2003) sz. sorozat Eptletek villamos berendezéseinek létesitése

- MSZ HD 60364 - 4:41:2007 Kisfeszilitségii villamos berendezések 4-41.rész
Aramiltés elleni védelem

- MSZ HD 60364 - 4:42:2015 Kisfeszfiitségil villamos berendezések 4-42.rész
Biztonsdg. Hohatdsok elleni védelem

- MSZ HD 60364 - 4:43:2010 Kisfeszilltségfl villemos berendezések 4-43.rész
Biztonsag. Tuliramvédelem

« MSZ HD 60364 - 5:51:20607 Kisfeszilitségii villamos berendezések 5-51.rész
Villamos szerkezetek kivalasztisa és szerelése —
ltalénos eldirAsok

- MSZ HD 60364 - 5:52:2011 Kisfesziiltségil villamos berendezések 5-52.rész

Villamos szerkezetek kivilasztdsa és szerelése —
Kibel és vezetfk rendszerek

- MSZ HD 60364 - 54:56:2010 Kisfesziiltségil villamos berendezések 5-56.rész
Villamos szerkezetek kivilasztisa €5 szerelése —
Biztonsdgi berendezések téplalisa

-  MSZ HD 60364 - 6:2007 Kisfeszilitségi villamos berendezédsek 6.rész .
Ellenbrzés



- MSZ HD 60364 — 7-701::2007

- MSZ HD 60364 —~ 7-705:2007
- MSZ 1585: 2012

- MSZ 4852-5:1977

- MSZ 10900:1970+1M:1986

KiilGnleges berendezésekre vagy helyiségekre
vonatkozd kévetelmények

Mezigazdasagi s kertészeti épitmények
Villamos berendezések fizemeltetése.

Villamos berendezésck szigetelési ellendlldsinak
mérése

Kisfeszfiltségfi villamos berendezések iddszakos
tzvédelmi ellenbrzése

*-gal jel6lt szabvinyok figyelembe vétele 2003.02-01. elbtti létesitésti /az MSZ
2364 szabvény hatélybalépése elbit létesitett / villamos berendezések esetében

torténik.

Létesités ideje: 2003.02.01. elotti és uténi

1.6. El6z5 feltilvizsgdlat: EntvilL.Kft 2011.12. Kélméncsi Arpad.
Hiba: igen - nem Hibajavités: - dokumentélva: -

1.7. A vizsgdlat hatéra: jelen vizsgdiat nem terjed ki a Korményhivatal 41tal hasznélt
{FSZ. D.-i.oldal/ épitletrészek villameos berendezéseire.

1.8 Az el ] a fefillvi at k

tekor az aldbbi tcibk

Megnevezés

- Villamos berendezések terve
- Erintésvédelmi mindsitd irat
- Szabvanyossdgi mindsitd irat
- Villimvédelmi mindsitd irat

Kértik Kaptuk

EL I
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2. MINOSITO IRAT

A kisfesziiltségii er6sdrami berendezések feliilvizsgilatit az 54/2014./X11.05/
BM rendeletben hatdlyba léptetett Orszigos Tlizvédelmi Szabdlyzat /OTSZ/,
az MSZ 10500, az MSZ 2364 ¢s az MSZ HD 60364, ill. az MSZ 1600
szabvinysorozatok , valemint a 1993.évi XCII. Munkavédelmi t8rvény
eltirdsainak figyelembevételével végeeatitk,

Jelen fellllvizsgdlattal egyidfben elvégeztiik az érintésvédelmi szabvdnyosségi
feltlvizsgdlatot is.

Erintésvédelmi Min8sit8 irat széma: 44/2019-Ey Kelte:2019. 11.08.
Villamvédelmi mindsitd irat szdma: 8/2015-Vv Kelte:2015 07.14.

A helyszini vizsgélat sordn taldlt hibdkat, hidnyosségokat a feltilvizsgalati
dokumentéciénk 3.fejezetében tételes hibajegyzékként szerepeltetjiik. A halGzat
szigetelési ellendllisinak mérési eredményecit az 5. fejezet tartalmazza.

A hibajavitdsok siirg8ségi sorrendjére minden egyes hibénél javaslatot tettiink
a k&vetkezd hibajel6iéssel:

«S” A hiba soron kiviili, siirgds javitésa szitkséges.

K" A hibét a szokédsos karbantartésok keretében célszerll
Jjavitani.

~F" A hiba elhéritisa clegendd a legkSzelebbi feljitdskor.

Az dltalunk feliilvizsgélt villamos berendezések a jelen feltilvizsgilati dolmentici@nk 3.
fejezetében felsorolt hibdk miatt a 1étesitéskori szebvényok clSirisainak tizvédelmi és

biztonsAgtechnikai szempontbol
NEMMEGFELELO

A feltirt hibik, hifinyossigok javitissal nem helvrehozhaték, ezért az épiilet teljes

villamos hélézatdnak szalitervezd ditali Girs terveztetése és annak alapjdn tirténd
i o3 hilézat feldj ,

TOTH GY
cxyial ozt e 35350212
Vi . B
Adﬂi!j :79'94"'!‘:“_':!2;2.
B laxzim:

Szigetvér 2020 februdr 14,

----------------



3. HELYISEGEK VIZSGALATA, HIBAK, HIANYOSSAGOK
3.0. Altalinos tapasztalatok, é megéllapitisok.
a/ nyek
. A térgyi épiilet villamos hél6zatdnak kivitelezése 1982-84 kdzbtt késziilt az akkori Varosi
Tandcs megrendelte tervek alapjdn Az épiilet hilézat f8ldszint &s emeleti szerelése véddesd
nélkil kdzvetlen vakolat aléd fektethetd MMAL tipusi, miianyag szigetelésti, aluminium eril
1,5-2,5 mm2 kereszimetszetil vezetékekkel, mig a pinceszint MBA| kiskabelekkel keriilt
kivitelezésre, ezen vezetékek terhelhetdsége 10-16A. A tuldramvédelem eszkdz=i ezek
figyelembe vételével keriiltek kivélasztasra. A tervezéskori villamos energia igény a
vildgitasi, a h6kdzpont, ndhény bojler, valamint az iroddkban akkor mér alkalmazott
elektromechanikus ir6gépek , kivéfdzk fogyasztdsaira alapozottan , mintegy 50% os
biztonsagi tartalékkal szdmolva lett megiliapitva. Ez akkor elegendb és megfeleld volt.
b/ Nvekvd terhelés okozta viltozis
Néhdny év elteltével a felgyorsult technikai fejlddés hatdséra, kiilén8sen az informatikai
dgazatiban — megjelentek a szAm{tégépek , monitorok, nyomtatdk .. és egyéb kiegészitdik és
nagyon rivid id§ alatt dgy viltotték fel az frogépeket, hogy , amig kordbban egy iroda
helyiségben dolgozd 5-6 fonyi személyzetbd] csupén kettd gépiré volt, ma minden irodai
dolgozénak kilon munkaeszksze a szémitégép. Tehsdt tobb lett a szAmitégép, mint koribban
az frégépek. De nem csak a szimuk lett tdbb, hanem a fogyasztdsuk is, mintegy 5-szBrbse.
Ma a szamit6gépek, monitorok, thpegységek Osszes fogyasztisa mintegy 22kWh
o/ Atalakitisok , tovibbi terhelés nvekedés hatdsa a rendszerre
A rendszerviltast kovetd id8szakban az dllamigazgatisban tSriént viltozdsok és dtszervezések
hozta kivetelmények /Onkorminyzati Hivatal; Korményhivatal - Jardsi Hivatal,/ miatt
megsz{ing ill. ij osztdlyok 1étrejsite/ sziikségessé tette az épiilet tdbb helyiségének az
épitészeti dtalakitdsat is. Melynek sorén irodékat nyitottak egybe, vagy éppen osziottzk meg,
veltik egyiitt jelentette a villamos hélozat megvaltoztatdsat is, dgy mint, egyes részek
megsziintetése vagy létesftése, bivitése. Lényeg hogy ezen talakitdsokat képezb munkik
kivitelezésér6l — semminem( dokumentéci6 dokumentéciék nem késziiltek. Ilyenek, mint
- kivitelezbi nyilatkozat
- kivitelezett részek nyomvonalrajza, médositasok a terveken
- beépitett anyagokr6l teljesitmény nyilatkozat.
- gyértéi megfeleléségi nyilatkozatok. Mindenki igvekezett nyomot nem hagyni maga utdn!
Ezen étalakitdsok kovetkeztében, megvéltoztak az egyes tuléramvédelmi eszkdz8khtiz tartozé
végponti fogyasztok, és ma senki nem tudja, hogy egyes kiold6 szervekhez mely fogyaszték
tartoznak. Az egyes irodék oldalfalaiban 1évé eldgazd dobozikbél 15bb helyen jabb dugalj
ledgazési végponti csatiakozokat létesitettek és ezek mindegyikéhez t5bb 3 — 6 db dugaljat
tartalmaz6 mobil elosztd csatlakozik és azok mindegyikébe egy — egy fogyaszt6 van
csatlakoztatva. Asztalok alatti hosszabits halmazok. Ezek a fogyasztdk sugarasan
kapcsol6dnak a gerinc vezetékekhez, fgy azokbean akér 2-3 szoros megengedett dram folyhat.
Tehit a vezetékek tilterhelGdnek..
Usabb jelentds véltozds a rendszerben a klimaberendezések felszerelése. A 10 db kifma
dsszfogyasztasa is kb. 20kWh / azért kb, mert vannak koOztik inverteres klimadk is/. Ezek egy
része nem 8nallé, hanem més fogyasztokkal / dugalj, vilégitas/ kbzis gerincvezetéken it ,
tuliramvédelmen keresztill vannak tpléiva,
Fzekhez nem elhanyagolhatd teljesitményll nyomtatok, fénymasolok, hﬂtémkrények:
szobaventillatorok, vizforralék &s az ugyancsak jelentds szerverek és azok mfonnanka.\
hélSzata, h8kdzpont, vildgitds, bajlerek, kézszaritok személyfelvond, hangtechnikai
berendezések, kamera rendszer, stb fogyasztdsai adédnak.
Mindehhez térsul a jelen vizsgélat hatéran tili, a vizsgélat thrgyst nem képezs Kormény -
hivatal 3 x 50A /30-32kWh/ fogyasztdsa, ami terheli a 3x 80A csatlakozasponti rendszert.



A fent leirtak alapjén cgyértelmiien megéllapithat6, hogy a jelen rendszer terhelés okozta
igénybevétele messze meghaladija Jétesftéskori dllapotot, cstics id5szakban esetenként akar
3-4 szeres is lehet
d/ Tilterhelés hatdsa, kbvetkezménye
A hélézat valamennyi dramkdre,- még ha sok esetben nem kielégitve a szabvényok ¢l8{résait -
de rendelkezik valamilyen tiliram védelemmel. Ezek kombinélt védelmek .amelyek egyarint
képesek zdrlat vagy tilterhelés okozta tildéramok védelmére.
A tilterhelésvédelmi funkci6 sajétossdgn, hogy nem azonnal a tiilterhelési hatér atlépésekor,
hanem annak mértékéts! fliggd idd eltelte utén 1ép miksdésbe. Minél nagyobb a tilterhelés,
annil el8bb /rvidebb id6 alatt/, miikédik. De ez a mitkddési id6 nem egyenesen ardnyos a
tilterhelési drammal. Pl. 2x-.es tuldram akér 3-4 6rdn 4t is fennmaradhat, mig a 10x-es
tuléram, alig néhény perc alatt képes miik8dtetni & védelmet.
Mindaddig, amig fennéll a tuléram, melegiti a vezetékeket, a rajtuk 1év6 szigeteléstikkel
egyiltt. Az igy keletkezett héfejlodés gyakran meghaladja a 70-80 oC-ot, ezzel elésegitve
a vezetékek elGregedését. A keletkezd hé hatiséra a fémek /jelen esetben ez aluminium/
hé okozta tdguldsa viszonylag nagy, ezért a vezeték &sszekbtések helyén és a szerelvények
bekdtési pontjénal, szabadszemmel ugyan nem léithaté eimozduldsra j5n létre /Kkitdgulas/,
lehilléskor dsszehtizédds. Ez a pardnyi, mozgas elindit, egy egyre fokoz6dé korrdzibs
folyamatot, amelynek sorén ahogy csfkken a keresztmetszete, egyre magasabb hdmérsékletre
képes heviilni, és a végén mér felizzik, majd az elszakadés pillanatiban egy néhany cm-es
illamos ivet keltve tiizet jtani.
¢/ Eloazték,
A foldszinti féeloszto és az emeleti eloszto is falba siillyesztett nem ldngmentesitett fibol
késziilt, z&rt szekrénybe elzdrtan vannak elhelyezve. Szeildzési lehetSség nincs, ezdltal a
vezetékek, védelmi berendezések természetes hiitése nem biztositott. A szerelvények
elhelyezése és a vezetékelés zsiifolt ,a vezetékek egymést melegitik. A személyzet
tdjékoztatdsa szerint, a fdelosztéban mér szilkség volt kismegszakfték cseréjére, miutéin azok a
hét5] megolvadtak, vezetékvégekkel egyiitt eiszenesedtek. Ezen javitds sorén védokészilléket
cseréltek. Néhany évvel késSbb bivitették az okmény iroda, aztin Kormanyhivatal és személy
felvono dramkdreivel.
Az emeleti eloszté még ennél rosszabb. Ott még csaknem valamennyi tuldramvédelmi
késziilék 35-40 éves kazitlik j6 néhany az elmiilt évek sordn t8bbszbr is miik6dott. Ezek ma
kisebb 10késszer(i terhelések hatiséra is ,,megszélalnak” azaz kioldanak, néha indokolatlanul.
Ugyanakkor, azok, amelyek mindm#ig még nem miikddtek, nem biztos, hogy m(ikddnek ha
szitkséges. Ennyi év utén a készillékek miikBdési biztonsdgdt senki sem garantdlja. Az elosztd
vezetékelése zstfolt, dttekinthetetlen. Szerelvények kétfelé nyithat6 bakelitlapra szerelten
vannak elhelyezve, amelyekhez a hatoldelukon egyeril t3mbr merev vezetékek csatlakoznak,
bajlékony vezetékek helyett. Szerelvényajtd nyitdsakor a vezetékek megfesziilnek, fennall
a rdgzith kapocsbél vald kicshiszdsa eziltal az sramiités ill. tliz keletkezésének veszéiye.
Szellbzés- természetes hillés Jehetdsége nem biztositott.
f/ Tulfesziiitség-védelem
A felitlvizsgilt épliletrészek villamos hil6zata nincs elltva tilfeszilltség-védelemmel. Ennek
hidnydban az épiiletet, vagy a tdpldlé villamos hélézatot érd villamcsapés hatésdra a teljes
informatikai rendszer 8sszeomlidsa, annak minden elemének javithatatlan meghibésoddsa
torténhet. Az informatikai biztonsédg a rendszer egészére kiterjedt koordindlt tilfeszitltség-
védelem létesitését teszi szlikségessé.

Osszességében megdllaplthatd, hogy az éptilet villamos hdldzata nem alkalmas a jelenlegi
fogyasztdk terhelése okozta igénybevételek mellett sem a biztonsdgos mikddés sem a

tiizbiztonsdgi feladatainak elldtdsdra.



FOLDSZINT.

3.1. Bejdrati edtér/ -felosztd/

Tizv. besoroldse: "D" mérsékelten tiizveszélyes.
Jellege:Sziraz, hp.

Eloszté: Helyben fa szekrénybe szerelten 1. 1d 3.0.d pont alattiek
Villamos hdl6zata: 1d 3.0.e alati,

32. E-D.-i folyosé
TGzv.j_besorolisa: "D" mérsékelten thzveszélyes.

Jellege: Szérnz. hp.

Eloszté: Helyben Miia szekrénybe szerelten 1. Csoportosan szerelt biztositok hovatartozAsst
jelzé feliratok nincsenek,

Villarmos héldzata: 1d 3.0.b-c alatt

3.3.1.0 Raktir,
Tiizv.i besoroldsa: "D" mérsékelten tlizveszélyes.

Jellege: Szdrez. hp.
Villamos hdlézata: Rendben

3.4. 01 szoba
Tdzv.i besoroldsa: "D" mérsékelten tlizveszélyes.

Jellege: Széraz. hp.
Villamos hédl6zata: 1d 3.0.b-c alatt

3.5. 02 szoba

Tiizv.i besoroldsa: "D" mérsékelten tizveszélyes.
Jellepe: Sziraz. hp.

Villamos hélézata: 1d 3.0.b-c alatt

3.6. 03 szoba
Tézv.i besoroldsa: "D" mérsékelten tlizveszélyes.

Jellepe: Szdraz. hp.
Villarnos hélézata: 1d 3.0.b-c alatt

3.7. 04 szoba /informatika/

Tlzv.i besoroldsa: "D" mérsékelten tlzveszélyes.
Jellepe: Széraz. hp.

Villamos hal6zata: I1d 3.0.b-c alatt



3.8. 0S szoba

TGzv.i besoroldsa: "D" mérsékelten tilzveszélyes.
Jellege: Szdraz.  hp.

Villamos hailézata: 1d 3.0.b-c alatt

3.9. 06 szoba

Tlizv.i besoroldsa: "D" mérsékelten tlizveszélyes.
Jellege: Szaraz. hp.

Villamos hilézata: 1d 3.0.b-c alatt

3.10. 07 irattér

Tilizv.i besorolésa: “D" mérsékelten tlizveszélyes.
Jellepe: Szdraz. hp.

Villamos hdlézata: Id 3.0.b-c alatt

3.11. 08 szoba
Tiizv.i besoroldsa: "D" mérsékelten tiizveszélyes.

Jellege: Szdraz. hp.
Villamos haldzata: id 3.0.b-c alatt

3.11. 09 szoba

Thzv.i begoroldsa: "D" mérsékelten tiizveszélyes.
Jellege: Szdraz. hp.

Villamos hélézata: 1d 3.0.b-c alatt

3.12. korl WC
Tiizv.i roldsa: "D" mérsékelten tlizveszélyes.

Jellege: Szaraz. hp.
Villamos hélézata: Rendben

3.13. 020 Felvand

Titzv.i besoroldsa: "D" mérsékelten tiizveszélyes.
Jellege: Szaraz. hp.

Villamos hél6zata: Rendben

3.14. WC-kézmosd
Tihzv.i_besoroldsa: "D" mérsékelten tiizveszélyes.

Jellege: Szdraz. hp.
Villamos hélézata: 1d 3.0.b-c alatt



PINCE

3.15. Folyosd

Tdzv.i besoroldsa: "D" mérsékelten tlzveszélyes.

Jeliege: Szdraz. hp.

Villamos hélézata: 1. fékapesold; tuldramvédelem; kébelek; kapesolok;
elosztédobozok; és vildgitétestek /egyardnt sérilitek, hibdsak,
vagy hidnyosak. Teljes hdl6zata feltijitdsra szorul.

3,16. Raktér

Tiizv.i besoroldsa: "D" mérsékelten tlzveszélyes.

Jellege: Sziraz. hp.

Villamos hdlozata: 1. fokapcsold; tuldramvédeiem; kabelek; kapesoldk;

elosztddobozok; és vildgitotestek /egyardnt sériiltek, hibasak,
vagy hidnyosak. Teljes hildzata felijitdsra szorul.

3.17. irattéir/voit club-helyiség/

Thzv.i besoroldsa: "D" mérsékelten tlzveszélyes.
Jellege: Széraz. hp.
Villamos hdlézata: 1. fdkapesols; tuldramvédelem; kébelek; kapcsoldk;

elosztédobozok; és vilagitdtestek /egyardnt sérilltek, hibdsak,
vagy hidnyosak. Teljes hdlézata fehijitdsra szorul.

3.18. Hikizpont
Tiizv.i_besoroldsa: "D" mérsékelten tiizveszélyes.

Jellege: Szdéraz. hp.
Villamos bhalézata: rendben

3.19 Felvoni vezérld

Tlizv.i besorolésa: "D" mérsékelten tlizveszélyes.
Jellege: Sziraz. hp.

Villamos hdlézata: rendben

EMELET

3.20. Folyosd K-Ny-i

Thzv.i besoroldsa: "D" mérsékelten tlizveszélyes.

Jellege: Szdraz.  hp.

Eloszté.: helyben fa szekrénybe szerelten, Ld:3.0.e.p.alatt

Villamos hél6zata: Rendben

3.21 Férfi WC

Tiizv.i besorolisa: "D" mérsékelten tlizveszélyes.
Jellege: Szfraz. hp.

Villamos hidlézata: rendben

1N
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3.22. Nii WC

Tlizv.i besoroldsa: "D" mérsékelten tlizveszélyes.
Jellege: Szdraz, hp.

Villamos hdlézata: rendben

3.23. 101 Diszterem
TGzv.i besorolisa: "D" mérsékelten tizveszélyes.

Jellepe: Szdraz, i
Villamos hdlézata: 1d.3.0.b-c alatt

3.24. 102 Tanicsterem

Tlzv.i besoroldsa: "D" mérsékelten tlizveszélyes.
Jellepe: Szdraz. hp.

Villamos hilézata: rendben

3.25. 103 Titkdrsdg
Thzv.i besoroldsa: "D" mérsékelten tlizveszélyes.

Jellege: Sziraz. hp.
Villamos hilézata: 1d.3.0.b-c alatt

3.26. 104 PolgArmesteri iroda
Tlizv.i besoroldsa: "D" mérsékelten tiizveszélyes.

Jellege: Széraz. hp.
Villamos héldzata: 14.3.0.b-c alatt

3.27. 105 J. i iroda

Tlzv.i besorolgsa: "D" mérsékelten tlizveszélyes.
Jellepe: Széraz. hp.

Villamos hélézata: 1d.3.0.b-c alatt

3.28. 105 szoba
Tiizv.i_besorolésa: "D" mérsékelten tiizveszélyes.

Jellege: Sziraz. hp.
Villamos hélézata: d.3.0.b-c alatt

3.29. 106 szoba

Tiizv.i_besorolisa: "D" mérsékelten tlzveszélyes.
Jellege: Sziraz. hp.

Villamos hdlézata: 1d.3.0.b-c alatt

1%



3.30. 107 szoba

Tiizy.i besorolfisa: "D" mérsékelten tlizveszélyes.
Jellege: Sziraz. hp.

Villamos hdlézata: 1d.3.0.b-c alatt

3.31. 108 szoba

Tlizv.i besorolfsa: "D" mérsékelten tiizveszélyes.
Jellege: Szdraz, .

Villamos hélézata: 1d.3.0.b-c alatt

3.32. 109 Al i szoba

Tizv.i besoroldsa: "D" mérsékelten tlzveszélyes.
Jellege: Szdraz. hp.

Villamos hélézata: 1d.3.0.b-c alatt

3.33. Folyosd i

TOzv.i besoroldsa: "D mérsékelten tlizveszélyes.
Jellege: Széraz. hp.

Villamos h#lézata: Rendben

3.34. Felvond

Tiizv.i ldsa: "D" mérsékelten tlizveszélyes.
Jellege: Szdraz. hp.

Villamos hél6ézata: Rendben

3.35. 110, raktir

Tilizv.i begoroldsa: "D" mérsékelten tlizveszélyes.
Jellege: Szdraz. hp.

Villamos h#lézata: Rendben

3.36. 112/1. Méiszald osztily
Tizv.i rolisa: "D" mérsékelten tlzveszélyes.

Jellege: Széraz. hp.
Villamos hdlézata: 1d.3.0.b-c alatt

3.37. 11272, Miszraki osztély

T(zvi besoroldsa: *D" mérsékelten tiizveszélyes.
Jellege: Széraz. hp.

Villamos hslézata: 1d.3.0.b-c alatt
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3.38. 112/3. Miiszaki osztily
Tiizv.i besoroldsa: "D" mérsékelten tlizveszélyes.

Jellepe: Széraz. hp.
Villamos hél6zata: 1d.3.0.b-c alatt

3.39. 114, Teakonyha
Tdzv.i besoroldsa: "D" mérsékelten thzveszélyes.
Jellege: Sziraz. hp.

Villamos hilézata: 1d.3.0.b-c alatt

3.40. 116. Térségi miszaki iroda
Tizv.i besoroldsa: "D" mérsékelten tiizveszélyes.

Jellepe: Széraz. hp.
Villamos hdlézata: 1d.3.0.b-c alatt

3.41. 107/1. Humsdapolitika
Ttzv.i besoroldsa: "D" mérsékelten tlizveszélyes.

Jellege: Szdraz. hp.
Villamos hélézata: 1d.3.0.b-c alatt

3.42. 107/2. Jogi elfadd
Tiizv.i besoroldsa: "D" mérsékelten tlizveszélyes.

Jellege: Széraz. hp.
Villamos hél6zata: {d.3.0.b-c alaft

3.43. 117/ Iktatd

Tézv.i besoroldsa: "D" mérsékelten tlizveszélyes,
Jellege: Szdraz. hp.

Villamos hdlézata: 1d.3.0.b-c alatt

3.43. 118 Anvakinyvvezetb
Tizv.i besorolisa: "D" mérsékelten tiizveszélyes.

Jellege: Sziraz. hp.
Villamos halézata: 1d.3.0.b-c alatt

L



4. VEDELMEK

4.1. Faldramvédelem:

A tildramvédelem értékelését az MSZ 10900 , az MSZ HD 60364 ili. az MSZ 1600
szabvénysorozatok vonatkozo el6irdsai alapjén végeztiik

Megillapfthatd, hogy a létesitményben {izemeld villamos szerkezeteket tilterhelés ellen
olvad6 biztositékkal és kismegszakitskkal védik, amelyek kioldédrama nem illeszkedik
a fogyaszték teljesitményéhez, valamint a vezetékek terhelbet8ségéhez.

4.2 Tilfesziiltség védelem.
A villamos berendezésekben 1égkdni, illetve kapcsoldsi kisérbjelenségek kbvetkeziében

veszélyes tilfeszilltségek keletkezhetnek
Biztonsdei illetve ntok indokolidk a ti éo elleni em

kialakitdsdr. Id 3.0.f pont alattiakat

4.3 Feszilltségestkkenés elleni védelem:

A fesziiltsépestkkenés elleni védelem a létesitményben megoldott.

Az llzemi vilagitds fesziiltségestkkenés ill. kimaraddsakor
Visszakapcsol- megfelel.

4.3.1.Statikus feltsltGdés.

Statikus feltdltddést a miiszilas ruha okozhat. Az ebbdl adddé veszély nem
&ll fenn.

4.4 Erintésvédelem:

Az érintésvédelmi szabvényosségi fellilvizsgalatot kordbban elvégeztiik. Errd] kiilén
Mingsitd irat készilt

4.5 Villimvédelem:
Az éplilet rendelkezik kiépitett villimvédelemmel,
Felilvizsgdlatit kordbban elvégeztiik, jelenleg érvényes.
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5. MERESEK

Szigetelési ellendllds mérése

A vezetékhAl6zat (izem szerfien fesziiltség alatt 4116 részeinek a f5ldhoz képesti

szigetelési ellendllisa: megfeleld

A mért értékek 50-80 Mohm kozbttiek, szitkséges érték > 0,2Mohm megfeleld

A hasznalt méromiszer: SW 11 szigetelésvizsgild Gysz. 800286
kalibralva 2019, 02.
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6. OSSZEFOGLALAS

Az esedékes tlizvédelmi szabvényossdgi felillvizsgdlatot elvégeztitk. Ennek sordn
megallapitdst nyert, hogy a vizsglt épiilethalézat eldregedett, korszeriitlen. A 1étesftéskori
beépitett teljesitmény messze elmarad a jelen beépitett és csatlakoztatott fogyasztk igényelte
teljesitménytBl. Ezéltal folyamatos tilterhelten dzemel, melynek sordn az év melegebb
id8szakéban gyakoriak az lizemzavarok. A beépitett tuliramvédelmi szervek egyiddsek a
35-40 éves hildzattal ,ezért mlik8dési biztonsdguk kétséges. Ez az dllapot hosszabb tavon
nem terthatd fenn.

TOTH GYULA
*Eyéni villalozs « Nysz.: 35269212
Szigetvdr, Munkds u, 42,
Addszam: 79I94l6|-.].12

Szigetvar , 2020. 02.14. 10410008-6365855 63752371
i, L1, m‘r@.
Feliilvizsgélé
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SZIGETVARI POLGARMESTER! HIVATAL
Titkarsagi Osztaly
7900 Szigetvar, Zrinyi tér 1.

KIVONAT

Szigetvar Varos Onkormanyzatanak KépviselG-testillete 2022. februir 24-i rendes
{ilésének jegyzokinyvébdl ’

Targy: ElSterjesztés Szigetvari Polgarmesteri Hivatal északi pince részének
villamoshalézat felijitasahoz kapcsolodo szerzddés utdlagos 16véhagyésérol
Eléterjesztd: Dr. Vass Péter polgarmester

§5/2022. (11.24.) Kt. sz. HATAROZAT

Szigetvar Varos Onkormanyzat Képviselé-testiilete megtargyaita az .Elbterjesztés Szigetvari
Polgarmesteri Hivatal északi pince részének villamoshalozat felljitasahoz kapcsolédd
szerzddés utdlagos jovahagyasaré!” targyu napirendi pontot, és az alabbi hatérozatot hozta:

Szigetvar Varos Onkormanyzat Képviselé-testllete az elbterjesztés mellékletét képezd
Orosz Mihaly Laszlé egyéni valtalkozoval alairt vallalkozési szerzGdést megismerte és
azt jovahagyja.

Felelbs: Dr. Vass Péter polgarmester
Kozrem@kodd: Dr. Weszner Veronika jegyz0
Marton-Fekete Csilla osztalyvezet

Hataridd: azonnal
K.m.f.
Dr. Vass Péter s.k. Dr. Weszner Veronika s.k
polgarmester jegyzd

A kivonat hitelétl: Antal Margit Narghita jkv.




VALLALKOZASI SZERZODES

MELY LETRE)OTT EGYRESZROL Szigetvar Viros Onkormanyzat
székhely: 7900 Szigetvar, Zrinyi tér 1.
adészdm: 15724193-2-02
torzsszam: 724199
KSH statisztikai szamjel: 15724193-8411-321-02
bankszamlaszam: 11731094-15332233
képvisel6: Dr. Vass Péter polgarmester

mint Megrendeld (a tovabbiakban: Megrendeld)

MASRESZROL Orosz Mihdly Laszlo egyéni villalkozo
székhely: 7900 Szigetvir, Kaposvari u. 26.
adészam: 43278273-2-22
vall.ig. szam: ET-038056
nytsz.: 2515602

bankszamlaszam: 50800018-10063297
mint Vallalkoz6 (a tovabbiakban: Vdllalkozd)

(a Megrendel6 és a Vallalkozd a tovébbiakban egyiittesen: "Felek"; kiilon-kiilén: "Fél")
kézott alulfrott helyen és napon az alabbi feltételek szerint.

Eldzmények:

Szigetvar Varos Onkormanyzat a 7900 Szigetvar, Zrinyi tér 1. (313 hrsz.) szam alatt
taldlhaté Megrendeld tulajdondban 1évé hivatali épiiletre vonatkozéan Téth Gyula
5/2020-EBF munkaszamu 2020.02.14. napjan készftett er8sarami berendezések
feliilvizsgélata kapcsdn megallapitotta, hogy az épiilet teljes villamos haldzatdnak
szaktervezd altali ijraterveztetése és annak alapjan térténd villamos haldzat
feltjitasa sziikséges. A déli pincerész erésirami villamos szerelés rekonstrukcié
kiviteli tervét 2022.05.11. napjan KGY 2022-28 munkaszdmon Kaldsz Gyula
villamos tervezd készitette el. Erre tekintettel, a Megrendelé megrendeli e hibak
elharitasanak céljabél elébb irt épiilet déli pincerészének vonatkozasiban annak
épiiletgépészeti és épiiletvillamossagi korszerisitését, illetve szakipari felGjitasat.

Szerzo6dés targya:

Villalkozd kdtelezettséget vallal arra, hogy a Megrendelé tulajdondban lévd
Szigetvar, belteriilet 313 hrsz.-( és a természetben 7900 Szigetvar, Zrinyi tér 1. szam
alattlévo épiilet déli pince részének villamos haldzat feltjitasat Toth Gyula 5/2020-
EBF munkaszami 2020.02.14. napjan készitett erdsiramd berendezések
feliilvizsgalata és Kalasz Gyula villamos tervez6 altal 2022.05.11. napjan KGY 2022-
28 munkaszamon készitett épiilet erésarami villamos szerelés rekonstrukcié
kiviteli terve alapjan a villamos halézatot feltjitja.



3.1  Megrendel§ a szerzédésben szerepld elvégzett feladatait, azok mennyiségét és
mindségét jovahagyd teljesités-igazolassal veszi at a Vallalkozotol.

3.2 A Felek szerz6dés ellenértékeként vallalkozasi dijat &llapitanak meg. Vallalkoz6t az 5.
pontban meghatarozott feladat hibatlan és hidnytalan teljesitéséért Gsszesen nettéd
1.112.260,-Ft, azaz netté egymillio-szaztizenkétezer-kettdszdzhatvan, plusz
27% azaz huszonhét szdzalék altaldnos forgalmi add, amely brutté 1.412.570,-
Ft, azaz brutt6 egymillié-négyszaztizenkettéezer-6tszazhetven forint illeti meg.
Megrendeld a szerz6dés szerinti vallalkozasi dijat a Polgari Térvénykényvrdl sz6lo
2013. évi V. térvény (tovabbiakban: Ptk.) 6:130. § (1) és (2) bekezdése alapjan
teljesiti.

3.3 A Villalkozé el6legre nem jogosult.

3.4 Villalkozé akkor jogosult a véllalkozéi dijrél szamlat kibocsatani, amikor az atadas-
atvétel teljes egészében sikeresen megtortént.

3.5 Megrendeld fizetési késedelme esetén Vallalkozé jogosult a Ptk. 4ltal meghatarozott
késedelmi kamatot kévetelni.

3.6 A munkateriilet atadas idépontja a szerz8dés alairasat kévetd 5 napon beliil.
Jelen szerzédés 2. pontjaban meghatarozott feladatok teljesitésének hatarideje
2022.09.30. napja.

3.7 A Megrendel§ el6teljesitést elfogad.

4, Egyiittmiikédés, kapcsolattartas:

4.1 A szerz6d6 felek megéllapodnak abban, hogy a vallalkozasi szerz8désben foglaltak
maradéktalan  megval6sitdisa  érdekében  sziltkség szerint folyamatosan
egyuttmikédnek. Ennek megfelelSen idében tdjékoztatjak egymdst, nem csupan a
jelen megallapodasban foglaltak teljesitésérdl, hanem minden olyan kérdésral (tény,
adat, korlilmény), amely a szerzdédés teljesitésére kihatassal van.

4.2 Kapcsolattartasra kijel6lt személyek:

A Megrendel6 altal

Név: Marton-Fekete Csilla osztalyvezetd
Telefon: 06-73/514-324
E-mail: muszaki@szigetvar.hu

A Villalkozd altal
Név: Orosz Mihaly Laszlo egyéni vallalkozo
Telefon: 06-30/500-6364
E-mail: oroszvillmest@freemail.hu



5. Felek jogai és kitelezettségei:

5.1 Jelen szerz6dés 2. pontjdban meghatérozott tevékenységet a Vallalkozé 2022.09.30.
napjaig koteles elvégezni.

5.2Megrendelé koteles a munkateriletet alkalmas allapotban a Vallalkozé
rendelkezésére bocsatani azzal, hogy a kivitelezés eldrehaladasa soran a teljesitéssel
érintett helyiségek kitiritésérél folyamatosan gondoskodik.

5.3 Megrendel&nek jogaban &li a munka barmely részét visszautasitani, amennyiben azt
hibasnak, vagy nem megfelel6 mindségiinek taldlja, de ennek tételes indokolasat a
kijavitds érdekében koteles a Vallalkozé tudomasara hozni. Villalkozénak a hibat a
jegyz6kényvben megjelolt hatdrid6n belil ki kell javitania. Ha ezt a Vallalkozé
elmulasztja, a Megrendeld jogosult a kijavitast mas személyekkel elvégeztetni, és az
dsszes ezzel kapcsolatban felmeriilt kiadasat Vallalkozéra tovabbhdaritani.

5.4 Megrendeld jogosult Vallalkozé tevékenységét folyamatosan ellendrizni a
munkafolyamatok sziikségtelen zavarasa nélkiil.

5.5 Vallalkoz6 jogosult és koteles a munkateriiletet Atvenni, az &tvételkor a
munkavégzésre val6 alkalmassagot megvizsgalni

5.6 Vallalkozo jogosult a munka elvégzéséhez alvallalkozdt igénybe venni.

6. zerzddést biztosité mellékkotelezettsépgek:

6.1 A Véllalkozé késedelmes teljesitése esetén késedelmi kotbért kételes fizetni a
MegrendelGnek. A késedelmi kétbér mértéke a bruttdé vallalkozasi dij 1 (egy)
szazaléka/nap, azaz egy szazaléka naponta. A Megrendeld a teljesitésigazolisba
koteles rogziteni a késedelem tényét és idStartamat. A Vallalkozd a kétbért a
Megrendeld irasbeli felszdlitasdra és cégszeriien kidllitott és aldirt szdmla ellenében
10, azaz tiz napon beliil a Megrendel6 jelen szerzédés szerinti bankszamlajara térténd
atutalassal kételes rendezni. A Megrendelé a szerzddés szerinti kotbér
érvényesitésén feliil a késedelembdl szarmazo karat is érvényesitheti.

6.2 Amennyiben a Vallalkozé a végteljesitéssel 30, azaz harminc napot meghaladé
id6tartamot késik, a Megrendel6 jogosult a szerzddést felmondani, és egyben jogosult
a meghiusulasi kotbér érvényesitésére. Vallalkozd a szerz6dés meghilsuladsa esetén a
brutté vallalkozasi dij 25 %-anak, azaz huszondt szdzalékidnak megfeleld dsszeg(l
meghitsulasi kotbért kdteles fizetni Megrendel6nek.

6.3A vallalkozo a beépitett anyagokért, az épitési-szerelési munkadk hibatlan
elvégzéséért jotallast vallal. A jotéllasi id6 mértéke az lizembe helyezéstdl szamfitott
24 honap.

6.4 A munkavégzésbdl szarmazé vétkes magatartissal okozott kirokért a Véllalkozé
feleids, a kdrok rendezése az 6§ feladata. A munkavégzéssel, vagy a munka hataridére
torténd elvégzésének elmulasztisab6l adodé, a Megrendel8nek vagy harmadik
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személynek okozott kdrokért a Vallalkozd kézvetleniil felelGs, akkor is, ha a kart
alvallalkozoja okozta.

7. Egyéb rendelkezések:

7.1Felek jelen szerz6désb6l eredd vitds kérdéseiket elsdsorban békés uton kivanjik
rendezni, amennyiben ez nem vezet eredményre ligy a polgéri perrendtartasrdl sz616
2016. évi CXXX. tbrvény alapjan hataskérrel és illetékességgel rendelkezd birésagnal
eljarast kezdeményezhetnek.

7.2 Jelen szerzGdés a Felek altal torténd alairas napjan tovébbi jogcselekmény nélkiil lép
hatélyba.

7.3 A jelen szerz6désben nem szabalyozott kérdésekre a Polgari Torvénykényvrél szolé
2013. évi V. torvény rendelkezései iranyadok.

7.4 Jelen szerzddés elvilaszthatatlan részét képezi a vallalkozéi Arajanlat. (1. sz.
melléklet)

Felek jelen szerz6dést annak elolvasisa és értelmezése utdn, mint akaratukkal
mindenben megegyez6t 4 eredeti példanyban frjak ala, melybé) 3 példany a Megbizat, 1
példany a Vallakozét illeti meg.

Kelt: Szigetvar, 2022........ccueuee.
Szigetvar Varos Onkormanyzat Orosz Mihaly Laszlé egyéni vallalkozd
Dr. Vass Péter polgarmester Orosz Mihaly Laszlé
Megrendel6 Vallalkozo
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