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ELOTERJESZTES

Szigetvar Varos Onkormanyzata Képviselo-testiilete
2017. szeptember 28-i iilésére

Targy: Eléterjesztés a BARANYA-VIZ Zrt. Szigetvari Uzemigazgatésaga altal — a
125/2017. (V1.29.) Kt. sz. hatarozat alapjan - készitett tajékoztatérol
Eldterjeszto: Dr. Vass Péter polgarmester

Tisztelt Képviselo-testiilet!

Szigetvar Varos Onkormanyzatanak Képviseld-testiilete 2017. julius 29-i iilésén targyalta a
BARANYA-VIZ Zrt. Szigetvari Uzemigazgatésaga 2016. évi mitkodésének fobb adatairél
sz0l6 tajekoztatot. A napirendi pont targyaldsa kapcsin a Képvisel6-testiilet felkérte a
BARANYA-VIZ Zrt. Szigetvari Uzemigazgatosagt, hogy 2017. szeptemberi képvisel6-
testiileti iilése elé készitsen egy tdjékoztaté anyagot, amely tartalmazza tobbek kozott
Szigetvar kozigazgatasi teriiletén a vizbazisok és a viztermel6 berendezések allapotat,
vizmennyiségeket (termelt, technoldgiai, értékesitett), a vizkezelé technolégia allapotat
(trihalometan vizsgélatok jegyzokonyveinek csatolasaval), az elosztd halozat allapot
elemzését, esetlegesen tervezett azbeszt vezetékek cseréjét. A szennyvizhaldzat esetében a
tajékoztatd tartalmazza tobbek kozott az elvezetett szennyviz mennyiségét (koziileti,
lakossagi), a szennyvizrendszer 4llapotelemzését, Szentl6rinc telepiilés altal a
szennyviztelepre beszallitott szennyviz mennyiségét. Kérte a Képvisels-testiilet tovabba, hogy
a tajékoztatd térjen ki a Sanc utca - Miklos utca - Almas utca - Kérhaz utca vizgytijté
terliletén (2. szdmu végatemelonél) a csatornahdlézatnal fennédll6 problémak megoldasi
lehetOségeire.

A testiilet dontésére és a tajékoztatd anyag elkészitésére vonatkozé 125/2017. (V1.29.) Kt.
szamu hatarozat az el6terjesztés mellékletét képezi.

A képviselé-testiileti dontésnek megfelelden felkértik a BARANYA-VIZ Zrt. Szigetvari
Uzemigazgat6sagat a tajékoztatd anyag elkészitésére, mely az eldterjesztéshez mellékletként
csatolasra keriilt.

Kérem a Tisztelt Képviselo-testiiletet, hogy az elbterjesztést megtargyalni és a hatarozati
javaslatot elfogadni sziveskedjen.

Hatarozati javaslat:

Szigetvar Varos Onkormanyzatanak Képviseld-testiilete az ,Eléterjesztés a BARANYA-VIZ
Zrt. Szigetvari Uzemigazgatosaga altal — a 125/2017. (VL 29.) Kt. sz. hatarozat alapjan -
készitett tajékoztatorol” cimii napirendi pontot megtargyalta a tajékoztaté anyagot elfogadja,
az abban foglaltakat tudomasul veszi.

Felkérte a véros polgarmesterét, hogy a hatarozat-kivonat megkiildésével a tajékoztatd
elfogadésarél a BARANYA-VIZ Zrt-t irasban értesitse.

Felelds: Dr. Vass Péter polgarmester )
Kele Janos BARANYA-VIZ Zrt. Szigetvari Uzemigazgatoja
Hatérid6: 2017. szeptember 28.

Szigetvar, 2017. szeptember 21.
Dr. Vass Péter
polgarmester
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Targy » Tajékoztaté anyag megkiildése

Tisztelt Szigetvar Varos Onkormanyzatanak Képviselé-testiilete!

A 01-4/566/2017. iigyiratszami megkeresésiiknek, valamint a 125/2017. (V1. 29.) Kt. szamii
hatérozatban foglaltaknak megfelelden, a BARANYA-VIZ Zrt., mint Szigetvar Varos vizi-
kdzmiveinek iizemeltetdje az alabbiakrdl tajékoztatja a Varos Onkormanyzatat.

Szigetvar teriiletén az alabbi vizbazisok taldlhatoak:

' Kit I"J?emelé / .
Jelolés Kut ka,taszterl R IpETSene Lét’esités f‘lgyelé / Vas : Mangé? Ammc’m;a
szama [m] éve Tonk.rement',' (ug/dm’) | (ug/dm’) | (mg/dm")
nem {izemelo
1L B-12 182,6 1950. | nem iizemeld 2350 122 0,41
IIV/A. K-75 152,0 1999. |t6nkrement 268 121 0,33
V/B. B-82 177,7 2015. izemeld 200 62 2,70
VL K-48 161,5 1974. {izemeld 573 259 0,46
VIL K-50 170,0 1975. tartalék 245 37 4,60
VIIL K-51 165,5 1975. tartalék 1050 92 0,06
IX. Csert6 K-5 186,0 1977. nem ilizemeld
X. K-70 200,0 1989. nem {izemeld
XL Botykapeterd K-4 190,0 1989 {izemeld 585 52 0,67
Becefa I. | K-65 246,8 1982. izemeld 508 92 0,26
Hobol I. |K-64 309,5 1982. | nem iizemeld 5935 96 1,57

A térség vizellatasarél a B-82, K-48, K-4, K-65 kataszteri szami, Szigetvaron és Becefan
talalhato, V/B,.VI., XI., Becefa I. szamu furt kutak gondoskodnak.

A legjobb vizmindségli kat, a III/A. 2017. februar 23-an tonkrement. Ezt megel6zden a
BARANYA-VIZ Zrt. a kit melléfirasos felujitisat terjesztette a Képviseld-testiilet elé. A
2017.02.21-ei Gazdasagi, Pénziigyi és Varosfejlesztési Bizottsagi iilésen elhangzottak alapjan, a
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Szigetvari III/A. elnevezésii ivoviz kut felajitasat elvetették. Korabban a Képvisel6-testiilet kettd
alkalommal is elfogadta a Gordiild Fejlesztési Tervet, amelyben szerepelt a kat fel(jitasa.

A KEHOP palyazathoz készitett terv miiszaki leirasaban szerepel a III/A. jelii kit, mint
vizbazisként figyelembe vett objektum. A miszaki leirdas 11. oldalan a 3. 1. Viztermelés,
vizbdzis: fejezetben leirja a tervezo:

"...A 2012 végéig folyamatosan iizemeld III/A. jelii fiirt kit sziirdje tonkrement, rendbehozataldn
az iizemeltet6 megbizdsabol dolgoznak a kitszakértGk. A vizmii viztermeld kapacitdsdnak
fejlesztését ezért a VI-os és a VIll-as jelii fiirt kit melléfirdsos felijitdsaval tervezziik, az
iizemeltetovel egyetértésben.”

Mellékeljik, 2 BARANYA-VIZ Zrt. levelét a Szigetvar Véaros Onkormanyzata részére. (I.sz.
melléklet.) Az iizemeld kutak altal szolgaltatott viz mennyisége elegendd a vizfelhasznélas
fedezésére. A karbantartasok elvégzéséhez, mar nincs elég kapacitsa a jelenlegi vizbazisnak. A
Becefén iizemel6 XI. kut kiesését nem tudja pétolni a rendszer. Ez azt jelenti, hogy Szigetvaron
nem lesz elegendd ivoviz, ha a XI. kit 1 napot meghaladd id6tartamra kiesik. Minden telepiilés
vizellatasban van tartalék vizbazis, pl. Szentlérinc esetében Tortyogdrdl kaphat ivévizet, Sellye
varosnak 100 % tartalék vizbazisa van. Szigetvar esetében gyakorlatilag nincs tartalék.

Az alabbiakban ismertetjiik a vizmennyiségeket (korabban 2017. aprilis 27-én megkiildtiik):

2016. év
adatok [m3] L n.év II.n.év IIL.n.év IV.n.év
1. Kutak viztermelése 180 129 171 852 185912 189 587
28 Ertékesitett vizmennyiség 91 130 126 725 93 145 118 158
3 Technoldgiai viz 28 750 28 750 28 750 28 750

Szigetvar II. sz. kiut a megvaltozott vizmindsége miatt nem dolgozhat a haldzatra, ezért az
eltomedékelése javasolt.

Szigetvar III/A. kat betétszlir6zéssel javitott kat, amelynek melléfurdsos felujitdsahoz a tervek
rendelkezésre allnak. A kitbdl a szivattyl és a rudazat kiszerelésre keriilt, az automatika rendszere
teljesen miikodéképes.

Szigetvar V/B. kut modern technolégiaval kivitelezett szilir6zéssel késziilt. A szivattyd
frekvenciavéltoval vezérelt, igy a kitermelt viz mennyisége veszteségmentesen szabéalyozhat.

Szigetvar VI. kut régi technoldgiaval késziilt, igy kezdetek 6ta er6sen homokol. A kitermelt
vizmennyiség mindossze 200 liter/perc. A szivattyll élettartamat jelentdsen csokkenti a vizben
1év6 homok. A kut gépészeti elemei feljitasra keriiltek 2012. évben.

Szigetvar VII. katnadl 2006. évben elbontasra keriiltek a torésponti kldrozashoz sziikséges
berendezések. A klor bevitele csak a Szigetvari vizmiitelepen torténhet. A kitba beépitett
szivattyu és rudazat Gjszerii allapotban vannak. Az automatika rendszere megfelelden mikaodik.

Szigetvar VIII. kiat a 2000. évben tortént feldjitasa utan vasbaktériumok elszaporoddsa miatt nem
lizemel. 2015.évben specialis vegyszeres kezelés utan el lett inditva, mert az V/A. kit
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meghibasodott, de amint mdd volt rd azonnal leéllitottuk. Ezen idészak alatt megndvekedtek a
lakossagi panaszok a vizmindségre vonatkozdan.

Szigetvar IX. kat tizemen kiviil lett helyezve, a rossz éllapotii nyersviz vezetéke miatt, valamint az
allando transzformatorolaj lopasok miatt. Jelenleg nincs szivattyl a k{tban, a villamosenergiat
biztosité transzformatort megrongaltdk. A BARANYA-VIZ Zrt. rendelkezik tartalék szivattytval,
valamint 20/0,4 kV-os transzformator is raktarkészleten van.

Szigetvar X. kat az ivovizmindség-javitd program keretén beliil lesz iizembe helyezve, ha
valamikor megvalésul. A SZIGET-VIZ Kft.-nek volt egy javaslata, hogy a kut aramellatasat és
vizgépészetét kialakitja ugy, hogy lizemzavar esetén beindithatd legyen. Ez az 6tlet nem keriilt
megvaldsitasra. (A vizjogi lizemeltetési engedély alapjan el kellett volna tdmedékelniink.)

Szigetvar XI. kat adja a véros ivovizének 2/3-at. A kitban a szivattylt iizemora alapjan cseréljiik.
A kiat fontossigdra val6 tekintettel, a kat rudazata rozsdamentes acélbol késziilt, s gyors
csatlakozés. A kut folyamatosan, gyengén homokol. A kutat nem tudjuk miiszeres vizsgéalatoknak
alavetni, mert nem eshet ki az tizemb6l 24 6ranal tovabb.

Becefa I. sz. kit az erds homokoldsa miatt, napjainkban csak fele kapacitdssal mitkodik. A kat
felujitasat tervezziik, ehhez sziikséges hogy az IVMIJP megvaldsuljon a Becefa Il.sz.
vizmiitelepen. A kiesé Becefa 1. vizmiitelep, helyett a Becefa Il.sz. vizmiiteleprdl latnank el
Becefa telepiilésrészt €s a sz6l6hegyet.

Hobol 1. sz. kutat visszaadtuk az Hoboli Onkormanyzat tulajdonaba, mert a vizjogi iizemeltetési
engedély alapjan el kellett volna tomedékelni. (Igy lehetett megmenteni a kutat.)

Az alabbi tablazatban tiintettiik fel a Szigetvar Varos kozigazgatasi teriiletén iizemeld kutakbdl
kitermelhetd vizmennyiségeket (korabban 2017. marcius 10-én megkiildtiik):

kitermelhetd
maximalis

vizmennyiség
[liter/perc]

kit megnevezése Uzemeléssel kapcsolatos megjegyzés:

Becefa XI. kut 900-950
Szigetvar V/B. kat 500
Szigetvar VI. kit 200 |A VL. és VII. kat egyszerre nem tud
Uizemelni, mert a klér mennyiségét nem
Szigetvar VIl. kat 180 | tudjuk biztositani.
Magas vasbaktérium tartalma miatt, a
Szigetvar VIll. kat 230 | rendeletek szerint nem helyezheté

tizembe.

Vizkezelo technolégiak allapota:

Becefa 1. szami vizmiitelepen iizemel FERMASICC SPECIAL tipusi vastalanité tartily
(Qmax=36 m*/h, d=2200 mm). A viztisztité berendezés oxidaciés leveg6jét elballitdo kompresszor
cseréje még 2017. évben megtorténik, (GFT-ben szerepel). A tartaly feljitasa szerepel a felujitasi
tervek k6zott. A sziir6berendezés jelenleg megfeleld hatasfokkal miiksdik.

Bankszamlaszam: 50400096-16076527-00000000
Adészam: 24257017-2-02 Cégjegyzékszam: 02-10-060389 Pécsi Torvényszék Cégbirdsaga
MEKH engedélyszam 3192/2014
3/13



Becefa II. szimi vizmiitelepen 2 db parhuzamos tizemii CHRIST FERMASTIL 2500 tipust vas-
, és mangantalanitd berendezés (Qmax=90 m’/h, d=2500 mm), 1db KAESER KCT 840-100 tipusu
légkompresszor. A tartalyok felujitdsa (4talakitdsa) az ivovizmindség-javité programban szerepel.
A szolgaltatott viz mindsége megfelel a rendeletben foglaltaknak. A rendszer iizembiztosan
mikddik. Nagyon jo dontés sziiletett 2004. évben, hogy ez a viztisztitd technoldgia keriilt
kivalasztasra. A kapacitdsanak 2/3 at hasznalja ki a rendszer. A t6ltetre 10 év lizemidot javasoltak
a gyartok. A viztisztitd 12 éve lizemel komolyabb meghibasodas nélkiil.

A Szigetvar V/B. kit vizmiitelepen ilizemelé 2 db parhuzamosan kapcsolt FERMASICC
SPECIAL tipust vastalanito tartaly (Qmax=92 m3/h, d=2800 mm), 1 db légtartaly (d=1100 mm,
V=3,2m’) és 2 db BDS 15H tipusii kompresszorbél épiil fel, amelyek koziil egyik meleg tartalék.

A klorozas melléktermékeinek eltavolitasat a 4 db aktivszén adszorbens (Qmax=92 m*/h, d=1600
mm) végzi el. A vastalanito tartalyok jo allapotban vannak, a téltet rendben van. A szilir6kapacitas
felét hasznaljuk ki, mert nem all rendelkezésre t6bb vizbazis.

A kompresszorok javitasat a hivatalos szerviz sem vallalja mar, mert az alkatrész beszerzés
koriilményes. Munkatérsaink végzik el az lizemdrak alapjan sziikséges beavatkozasokat.

A szénszlrokben viszonylag j aktiv szénen tudjuk &tvezetni az ivovizet. A tartalyok
fertotlenitését atépitettiik, jelenleg sokkal jobb a hatasfoka mint az atalakitast megel6zoen.

Mellékeltiik a Szigetvdr vdarosban szolgaltatott ivovizvizsgalati eredményeket excel tablazatban
(2.5z. melléklet).

A kért trihalometan vizsgadlatok jegyzékonyveit csatoltuk (3.sz. melléklet).

Eloszto halozat:

Szigetvar varosban 25 137 m AC anyagii vezeték kicserélésére van sziikség, NA8O, NA100 és NA
200 méretben. A kormany felismerte az ivovizrendszerek eléregedésébdl adodod vizveszteségek
novekedésének veszélyét. Tobb forumon elhangzott, hogy palyazati lehetdségeket biztositanak a
vizikdzmi vagyon tulajdonosai részére.

Szigetvar varosi ivovizhalézat egyik sajatossdga, hogy un. ,,0ntd5z6” vezetékbol épitették ki egy
jelentds részét. Ezeket a vezetékeket acél csatlakozo idomokkal szerelték 6ssze. A csatlakozasok
er6sen korrodaltak, és ez sok hibahely forrasa. Az ilyen tipusi PVC vezetékek vékonyabb
falvastagsagtiak, és sokkal t6bb a csOrepedések szdma, mint mas PVC anyagl vezetékeké.
Szigetvar varosban mintegy 8 500 m "6nt6z6" PVC anyagt gerincvezeték cseréjére lenne sziikség.

Az NA150 és annél nagyobb atmérdjii PVC vezetékek is nagy kockazatot jelentenek, a miianyag
eloregedése €s elridegiilése miatt. Szigetvar varos vizellatasaban kulcsfontossagot betdlté Becefa
— Szigetvér tavvezeték ilyen, NA300 PVC vezetékbo! épiilt. Evente 3-4 db csétorés is van ezen a
vezetékszakaszon, ami vizellatasi gondokat okoz a varosban.

Szigetvaron, a Dézsa Gy. utca északi részével folytatjuk a halézat rekonstrukciés munkait. AC
anyagu vezetékek kivaltasa PE anyagu vezetékre.
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Az alabbi tabldzatban soroltuk fel

rekonstrukcidra szoruld azbesztcement

anyagu

csOvezetékeket:

Alapi G. 100 524,70
Alkotmany tér 80 50,02
Alkotmany tér 100 151,36
Almas 100 174,31
Aradi 80 188,78
Arany J. 80 200,94
Arpad 100 273,48
Bajcsy Zsilinszky 100 1057,47
Basa 80 500,99
Bastya 80 373,45
Batthyany 80 343,45
Bemu. 100 23,74
Dandé kéz 100 128,37
Deak tér 80 123,76
Dézsa Gy. 100 221,85
Erdélyi 80 268,56
Fert6 koz 80 165,13
Gorosgali 100 1226,73
Harsfa 80 226,84
Harsfa 100 77,47
Hoboli 100 331,52
Honvéd 80 121,81
Horvath M. tér 100 79,43
Ilona 100 245,17
Istvanffy 80 37,36
Istvanffy 100 119,91
Jozsef A. 80 360,13
Jozsef A. 100 356,57
Jozsef A. 125 630,39
Kaposvari 150 648,78
Karpatok 100 388,16
Katona 80 22,99
Katona 100 427,46
Kerecsényi 100 190,86
Kolozsvari 80 305,77
Koérhaz 100 240,98
Kossuth tér 100 235,02
Kossuth tér 125 54,82
Miklés 80 99,80
Miklés 100 349,22
Mora F. ltp. 80 231,29
Munkacsy utca 100 162,59
Munkas 80 353,82
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Munkas 100 5,73
Munkas 150 227,15
Olay L. 100 144,50
Orszag 80 57,31
Orszag 100 213,56
Orszag (vasuton tal) 100 286,49
Pet6fi 80 472,64
Piac tér 100 109,16
Radovan tér 100 203,46
Roékus koz 80 73,32
Roézsa kéz 80 61,95
Roézsa 80 557,82
Sénc 100 439,67
Sas kéz 80 41,77
Szabadsag 100 894,09
Széchenyi 150 916,31
Szecs6di M. 80 82,58
Szecsodi M. 100 338,48
Szent Istvan ltp. 100 653,70
Szent Istvan ltp. 150 611,97
Szent Istvan ltp. 250 316,24
Sziv 80 151,54
Szuliman 80 568,18
Téancsics 100 122,12
Temesvari 80 406,23
Tinédi 80 673,89
Torok 100 283,03
Turbéki 100 322,14
Turbéki 125 378,44
Turbéki 150 88,46
Tiiskevar 150 144,81
Varkoriili park 80 168,65
Varkoriili park 100 739,74
Varkoriili park 200 677,90
Varkériili park 250 170,73
Var 200 427,36
Vasvari 100 241,51
Vorosmarty 100 170,71
Zarda 100 67,86
Osszesen: 25137,44

Mintegy 25 km ivdvizvezeték cserére van sziikség a jovOben. A kozmiirendszeren
izemeltetett 88,5 km gerincvezeték 28 % azbesztcement anyagii. (Ezen feliil még 5,9 km
azbesztcement kutviz gylijtdvezetéket is lizemeltetiink Szigetvaron.)
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A halézaton a bekotovezetékek tobb mint 50%-a acél vagy dlom anyagl, ezek allapota
folyamatosan romlik a korréziotdl. Az IVMIP keretén beliil olyan helyekre terveztiink
rekonstrukciés munkélatokat, ahol sok az acél vagy 6lom bekdtovezeték.

A halézati hibak feltarasa soran kett6 f6 hiba tipus jellemz6:

- A gerincvezeték - bekotovezetékek csatlakozasanal hasznalt csatlakozéelemek hibdja.
- Gerincvezetékeket 6sszekto fém kotdidomok elkorrodalasa.

Szennyvizelvezet6 halézat tekintetében:

A varosi szennyvizelvezet6 halézaton 2016 évben elvezetett szennyviz mennyisége:
Lakossagi:  282.675 m’
Koziilet: 128.210 m’
Osszesen:  410.885 m’

Szentlérinc  Szennyviztisztité Miibél Szigetvari Szennyviztisztité Milbe beszallitott
viztelenitett szennyviziszap mennyisége 2016. évben 624 m® volt.

Szigetvar Varos Szennyvizelvezeto haldzatanak attekint6 ismertetése:
A csatornahalézat hossza — Szigetvar kdzponti belteriilet

- gravitacios gerincvezeték:

Atmérd ——_——_]1 Hossz (fm)
NA 300 beton 626
NA 300 ac. 8964
NA 300 KGPVC 2289
NA 200 ac. 2139
NA 200 KGPVC 26767
NA 200 kbagyag 2425
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- nyomott gerincvezeték:

NA 150 acél 367
NA 150 acny. 26
NA 120 KM PVC 40
Dk 110 KPE 687
NA 100 KM PVC 326
Dk 90 KPE 574
NA 80 KM PVC 298
Dk 63 KPE 559
Dk 32 KPE 493

A csatornahélozat hossza — Becefa, Zsibot, Domolospuszta, Turbékpuszta telepiilésrészek
- gravitacids gerincvezeték:

Becefa

Zsibot
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- nyomott szakaszok:

A szennyvizelvezetd haldzaton beépitett csdanyagok figyelembe vételével rekonstrukcidra
javasolhaték az azbesztcement és beton csovekbdl kialakitott vezetékszakaszok, amely
nyilvantartdsunk alapjan mintegy 12000 fm gerincvezeték cseréjét, vagy egyéb
rekonstrukcids eljarasokkal torténd feltjitasat jelentené, a kapcsolddo bekstovezetékekkel.

Az elmilt idészakban végzett csatornakameras vizsgalatok alapjan azonban megallapithato,
hogy a KG PVC anyagt gylijtéhalozati szakaszokon is sziikséges feldjitasi munkak végzése
az esOs idOszakokban jelentkezd infiltracid miatt. Az eddigi vizsgalatok kivitelezésre
visszavezethetd hibakat, hidanyossagokat tartak fel. A kameras diagnosztikai vizsgélatok
folytatasaval az elvezet6 halozati hibak feltarhatoak.

A vérosi szennyvizelvezet6 halézat csapadékvizzel torténd talterhelését eredményezi tovabba
az ingatlanok csapadékviz-elvezetd haldozatanak szennyviz bekotévezetékkel torténd
Osszekotése. Az érintett ingatlanok konkrét meghatarozasa tobb ponton akadalyokba titk6zik.

Egyrészt a rendelkezésre all6 ,fustdléses eljaras” nem ad eredményt abban az esetben, ha
csapadékviz elvezetésére szolgald cs6be beépitésre keriilt egy kvazi blizzaré idom. Masrészt a
valdban konkrét eredményt hozé vizsgalatot kizardlag az ingatlanra torténé bejutassal és a
bels6 csapadékviz elvezetd rendszer koriiltekintd atvizsgalasaval lehet elvégezni. Tarsasagunk
részére az ingatlanokra torténd bejutas és felderitdé vizsgalat végzésének lehet6sége nem

biztositott.

A varosi szennyvizelvezetd halézat nem hivatott az oda 6z6nvizszeriien beérkezd
csapadékviz, talajviz elvezetésére. Napjainkban egyre gyakoribba valnak az olyan mértékii
esdzések, melyek sordn rovid id6 alatt akér tobb havi csapadékmennyiségnek megfeleld esé is
leesik. Uzemeltetési tapasztalatunk, hogy a varosi csapadékviz-elvezetd halézat sem képes
ekkora mennyiségli es6 elvezetésére, és ezekben az esetekben a szennyvizelvezet6 hélozat
aknafedlapjain, valamint a nem megfelelen zart belsé fogyaszt6i halézatokon (pl. nem
megfelelden visszahelyezett tisztitdidom tet6k) keresztiil a varosi szennyvizgyiijté halézatba
keriil az esdviz.
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Szigetvar Varosban o&sszesen 18 db, Becefa, Zsibot, Domolospuszta, Turbékpuszta
telepiilésrészeken 4 db kozteriileti atemeld tizemel.
Az atemelOk adatait a csatolt 4.sz. melléklet tartalmazza.

Uzemeltetési tapasztalataink szerint a kozteriileti szennyvizatemelokbe beépitett szivattytik
jarokerék kialakitasaval nem lehet kikiisz6bSlni a szennyvizben 1évé — egyébként nem oda
val6 — szalas, darabos anyagok altal okozott duguldsokat. A duguldsos meghibasodasok
csokkentése érdekében mar tobb, kiilonbdzé hidraulikdval szerelt szivatty(l kiprobalasra
keriilt. Uzemeltetési tapasztalatunk, hogy a meghibasodéasok szama valamelyest csskkenthetd,
de a szennyvizelvezetd haldzatba bekeriild darabos szennyezddések mennyisége és jellege
miatt nem teljesen kikiiszob6lhetd. Az elvezeté halézaton iizemeld szennyvizszivattyuk
ellenérzése, és megel6z6 karbantartdisa a vonatkozd iitemtervekben rogzitetteknek
megfelelden folyamatosan torténik, a miiszaki és koltséghatékonysagi szempontbol
javithatatlannak itélt szivattyik cseréje pedig az Onkormanyzattal egyeztettet médon és
idében.

A virosban {izemeld szennyvizatemel6kben a vizszintek alapjan t6rténd szivattyu inditas és
leéllitds uszokapcsolok alkalmazasaval torténik. A vezérlés korszerlibb modja az atemeldk
ultrahangos szintkapcsoldval térténd ellatdsa, mely precizebb lizemiranyitast tesz lehetové.

A viros teriiletén 13 db olyan szennyvizitemel6 lizemel, amely SMS alapi bejelzéssel
rendelkezik, illetve 1 db atemeldé miik6désérdl nem lett kialakitva a rendszer kivitelezése
soran bejelzd rendszer. (Sajnos a Schumann-Fischer Bt. ezeket épitette be, tiltakozasunk
ellenére.) Ez a rendszer nem képes online adatokat szolgéltatni.

Javasolt az érintett szennyvizatemel6k URH rendszerli kommunikéicios egységgel és
szamitogépes vezérléssel torténd elldtdsa. Az URH kommunikacios egység lehetové teszi a
folyamatos bejelzést a BARANYA-VIZ Zrt. Szigetvari Uzemigazgatésiganak épiiletébe,
melyet a diszpécser folyamatosan észlel, és a szamitogép naploz.

Az atemelok szamitogépes vezérléssel torténd ellatasa lehetdvé teszi az atemeld telepeken
lévé gépek lizemi jellemzdinek tovabbitasat az lizemigazgatdsagon lévd szamitdgépre. A
gépek miikodési rendje az lizemigazgatosag épiiletébdl modosithatd. Mindezen fejlesztések
nagyobb iizembiztonsagot eredményeznének €s a gépek tizemelési korillményeinek behatobb
ismeretét tennék lehetove.

Sanc utca-Miklds utca-Almaés utca-Korhaz utca szennyvizelvezetd haldzataval kapcsolatban
az alabbiakat kozoljiik.

Az érintett vezetékszakaszokon — ahogy a véaros t6bb pontjan - torténtek kameras
csatornadiagnosztika vizsgédlatok. A vizsgdlatok soran a Sanc utcai fogyiijté vezeték
elzsirosodésara deriilt fény, mely két okra volt visszavezethetd. A szennyvizrendszer nem
rendeltetésszerli hasznalata, valamint a II. szami végatemelSben 1év6 lizemi szintek. A
probléma orvoslasara az iizemi vizszintek atallitasra keriiltek, valamint beépitésre keriilt egy,
az eredetinél nagyobb szallitasi teljesitményii szivattyll. Az érintett vezetékszakasz tisztitasa a
zsirosodas kikiliszobolése érdekében a haldzattisztitasi titemtervnek megfelelden térténik.
Ugyanakkor fontosnak tartjuk megjegyezni, hogy az érintett vezetékszakasz
anyagmindségébdl kifolydlag agresszivabb tisztitasi eljaras alkalmazasdra nincs méd a csé
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szerkezetének megovasa érdekében. Ezen szakasz a rekonstrukcidra javasoltak kozott
szerepel.

Csapadékos idoben a II. szamu végatemeld gyljtérendszerének tulterhelését a mar ismertetett
tényez0k okozzdk. Az érintett vezetékszakasz rekonstrukcids eljarasanak meghatarozasakor
javasolt ismételt diagnosztikai vizsgédlatok végrehajtasa, tovabba a rendszer hidraulikai
kapacitasanak méretezése, €s a felujitdsi munkalatok ennek megfelelen torténd tervezése.

Szigetvar Varos Szennyviztisztitd Mii:

A Szigetvari Szennyviztisztitd Mi hidraulikai tisztitokapacitasa 4000 m*/d, amely 25 333 LE-
t jelent. A szennyvizelvezeté halézaton esézések idején jelentkezd infiltracié hidraulikailag
lokésszerli tobbletterhelést jelent, amely a tisztitomi berendezéseinek allapotahoz hasonléan,
szintén erésen befolyasolja a tisztitasi hatasfokot.

- Durva gépi réacs cseréje

A racsgéphéazba 2 db AG-1 tip. ives gépi racs van beépitve, 15 mm péalcakézzel. A racs pélcai
korrodaltak, eldeformalddtak, a palcakdz nagy, ezért nem alkalmas a darabos szennyez6dések
szennyvizbol vald eltavolitasara. A racson athaladé szennyezddések terhelik a homokfogot és
a biologiai tisztitbegységet, amely tisztitasi hatasfok csokkenést, stlyosabb esetben pedig a
technoldgiai rend felborulasat eredményez(het)ik. Javasolt az I. szdmu durva gépi racs
finomrécsra torténd cseréje.

- Racsgéphaz épiiletének felujitasa.

A racsgéphéazat 1978-ban épitették. Az allagmegdérz6 munkalatokon tul, az épiilet teljes
felujitasat célzé tevékenység — a sziikséges gazdasdgi hattér hianyaban — nem tortént. A
racsgéphaz épiiletében talalhatdé a gépi racsokon kivil a szennyviztisztité mi
vezérléstechnikdja és a fuvogéphaz. Ezekben a termekben olyan alapvetd, a telep
miikddéséhez nélkiilozhetetlen funkcidkat ellatd villamos berendezések és gépészeti egységek
tizemelnek, melyek védelmérél gondoskodni kell. Elsdlegesen fontos az épiilet tetejének
csapadékviz elleni szigetelését, valamint a nyilaszarék és az iiveges feliiletek cseréjét
megoldani. Javasolt a kiilso, belsé falfeliiletek javitasa, festése.

- Homokfogé miitargy feljitasa

A Szigetvari Szennyviztisztité Telepen jelenleg 2 db tangencialis bevezetési homokfogd
miitargy iizemel. A technolégidban bet5ltott szerepét illetéen megallapithat6, hogy funkcidjat
nem tolti be, kialakitasa korszeriitlen, hatasfokat tekintve az egyik legrosszabb homokfogd
tipusok egyike, mely alkalmatlan a zsir kifogasara. Levegdztetett homok és zsirfogd miitargy
kialakitdsa javasolt, mely magdban foglalja a homokfogd kotréhidat, a homokzagy kiemeld
szivattylt, a kapcsolddo légfvot és a homokzagy viztelenit6 berendezést

- Biologia tisztitoegység

Jelenleg lizemel:

4 db anaeorb tér [Vi=4x60,3 m*=241,2 m’]
1 db ABS RW 15-4 tip. keverd
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1 db ABS RW 15-4 tip. kever6
1 db ABS RW 30-21 tip. keverd
1 db RW 3034-A28/6-EC tip. keverd
3 db anoxikus tér [Vh=3x125m’=375m’]
2 x 1 db SULZER XRW3033PA29/6EC keverd
1 db RW 3034-A28/6-EC keverd

5 db aerob tér [Vo=1x377m’+3x252 m*=1133 m’]

Beépitve 412 db JAEGER HD 340 tip. tanyérmembranos diffizor. A légellatast valtakozo
iizemben 3 db Hick Hargreaves 4052-08/7 tip. fivo biztositja. Az aerob tér végéhez egy belsd
recirkulacids szivattyli van beépitve (Flygt NP 3127.160 MT 438).

A mechanikai tisztitasi [épcsé rossz hatasfokabodl kifolydlag a reaktorterek szalas anyagokkal
és egyéb darabos szennyezddésekkel terheltek, mely nemcsak a gépészeti meghibasodasok
miatt jelent problémat, hanem ezen szennyezddések kiiilepedése miatti reaktortérfogat
cstkkenésbdl kifolydlag is.

A kapcsolodé gépészet cseréje az Onkormanyzattal egyeztetett médon és iddben torténik.
Javasolt a 3 db Hick Hargreaves 4052-08/7 tip. fuvo cseréje.

- DORR tipusu utdiilepitd medence

A DORR tip. utéiilepité funkcidjat betolti. A kotréhid és a hozzd kapcsolodd elemek
karbantartasa az éves TMK iitemtervben régzitetteknek megfelel6en torténik

Problémat jelent viszont, hogy a slirit6t a DORR medence aljaval 6sszekotd technoldgiai
vezeték eldugult, a benne 1évd ivek miatt. Ez a tisztitds-technoldogia szempontjabol
kedvezétlen, mert jelenleg a folosiszapot a recirkulacids iszapvezeték megcsapolasaval lehet
csak a technoldgiabdl kivenni.

Javasolt a beton és fémfeliiletek allagmegévasi munkalatainak végrehajtasa, valamint a
technoldgiai 6sszekotd vezetékek cseréje.

- Iszapkezeld vonal

Az utdiilepitd medencébdl elvett f616s iszap egy gravitacios rendszerii siiritd acéltartalyba
keriil (40 m®). A vizfazis a csurgalékviz elvezetd halozatba keriil. Az iszap fazis sszegyiilik a
siiritd  aljan, tolézar nyitasaval, majd pedig szivattyi segitségével jut a viztelenitd
berendezésre (LHP 1200 tip. szalagsziird prés), ezt kdvetden a viztelenitett iszap a telepi
szikkasztéagyakra keriil depondlasra. A siiritd mitargy allapota kielégitdnek mondhatd,
azonban a technoldgiai vezetékek allapotanak feliilvizsgalata idGszeri, a rajta jelentkezd
dugulasok szdmanak emelkedése miatt. Az iszapszikkaszt6 agyak beton elemei toredezettek,
helyenként kiddltek.

Javasolt a szennyviztelepen olyan technologiai vezetékek és szerelvények létesitése, amely
lehetdvé teszi havéria esetén a szennyviz kormanyzasat, a mitargyak megkeriilését.
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- A szennyviztisztitd mii megkozelithetdségének biztositasa

Amint azt méar tSbbszor jeleztik Szigetvar Varos Onkorméanyzata felé, a telep
megkozelithetdségét biztositd tutszakasz jarhatatlan és balesetveszélyes, mivel undort keltd
anyagok szallitisa is torténik egy baleset esetén a kornyezetszennyezés lehetdségével is
szamolni kell, tovabba jogszabaly irja el a szennyviztisztitd milivek megkdzelithetéségének
biztositasat. Ebb6l kifolydlag javasolt az érintett utszakasz burkolatanak feldjitasa,
Ujraaszfaltozasa, olyan mindségben, hogy az utfeliilet képes legyen felvenni az athalado
teherforgalom altal okozott terhelést.

Szigetvar, 2017. szeptember 20.

Tisztelettel:
Kele Janos
lizemigazgato

Mellékletek:
- 1.BARANYA-VIZ Zrt. levele a Szigetvar Varos Onkormanyzata részére
- 2. Szigetvar varosban szolgaltatott ivovizvizsgalati eredmények excel tablazatban
- 3. Ttrihalometan vizsgalatok jegyz6konyveinek masolata
- 4. SzennyvizatemelOk adatait 6sszefoglald tablazat
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vvwvvvh BARANYA-VIZ Zrt. Szigetvari Uzemigazgatésag
BARANY A-‘l ) I"Z ~ BA7900 Srigetvir, Gyir u. 1.
ad ®73-514-015 £73-311-622, szigetvar@baranyaviz.hu

. www.baranyaviz.hu

Szigetvar Varos Onkorményzata
Dr. Vass Péter Polgirmester
Postacim * 7900 Szigetvir, Zrinyi tér 1.

Cimzett o

Iktatoszam  * S-00023-00100/2017.

Datum * Szigetvar, 2017. 03. 06.

Targy * GPV Bizottsag hatarozata.
Tisztelt Polgarmester Ur!

Megvizsgaltam a Gazdasagi, Pénziigyi és Varosfejlesztési Bizottsag iilésén hozott hatarozat
varhaté kovetkezményeit abbdl a szempontbdl, hogy az mennyire veszélyezteti Szigetvar
vizellatasat.

Mellékelem a kollégaim ezzel kapcsolatos észrevételeit és az iigy szempontjabdl fontos
megallapodast és iratokat.

Osszefoglalva:

- A IIVA. kat melléfurasos felujitdsa Szigetvar vizellatasa szempontjabol elengedhetetlen
feladat.
Ez a probléma mar 2 éve felmeriilt és ezért is keriilt be a Gordiild Fejlesztési Tervbe
(GFT), amit a Tisztelt Képvisel6 Testiilet elfogadott és jovahagyott. A GFT-ben szerepld
fejlesztések megvalositasat a MEKH szigorian ellendrzi €s szankcional.
A folyamatban 1évé KEHOP beruhézas is szamol a II/A. kit vizhozamaval.

- Szigetvar varos biztonsagos ivovizellatasa szempontjabol létfontossagu a III. sz. hiitdvizes
kat. Ezért is sziiletett 2015. 08. 14-én egy haromoldali megallapodas, melyben a
Gyogyfiirdd, mint engedélyes, vallalja, hogy mérési helyet épit ki, ezen keresztill 500
I/perc kapacitast biztosit a varos vizellaté rendszerébe. Ezzel szemben (nem tudni, milyen
okboél) a Gyogyfiirdé 108 liter/perc kapacitasra kérte meg az {izemeltetési engedélyt.Ennek
tullépése szintén komoly biintetéssel jar.

A rendszer miiszaki 4atadasakor jeleztik, hogy a kiépitett mérbhely feltétele a
hozzajarulasunknak. Miutdn ez a mai napig nem tortént meg, sikertelen miiszaki atadas
nélkiil miikédik a rendszer.
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Mivel mindannyiunk célja Szigetvar biztonsagos vizellatasa, ezért kérem a T. Polgarmester
Urat, hogy az el6zéek tiikrében ismét vizsgalja feliil a dontéseket és tegyék meg a megfeleld
intézkedéseket, vagyis hagyjdk jova a GFT-ben is elbirt kut javitasat (felujitasat) és
modositsdk a Hiitovizes kut lizemeltetési engedélyét a haromoldali megallapodasnak
megfeleléen!

BARANYA-VIZ Zrt.
Szigetvari Uzemigazgatosig
7900 Szigetvar, Gyar u. 1.
Adbszam® 24257017-2-02

Tisztelettel: h Jﬂ( H
Kele Janos
iizemigazgatd

Mellékletek:

- Haromoldalu megallapodas a nyersviz hasznalatanak megosztasarol

- Tender terv részlet, amibdl kitiinik, hogy a palyazat szamol a III/A. kuttal
- Vizjogi lizemeltetési engedély (Szigetvéri Gyogyfiirdd)

- Szigetvari III/A. kit melléfurasos feltjitasa miiszaki dsszefoglalé
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SZIGETVAR-HOBOL IVOVIZMINGSEG JAVITO PROGRAM
TENDERTERV

3. A tervezett létesitmények:

A vizelldtéo m( fejlesztése soran a Szigetvar varosi vizm( és a Becefa II. vizmltelepen
tortéennek modositasok. Ezekhez kapcsolddva felGjitdsra kertil 2 furt kat (Szigetvar VI, és
VIII jeld), és tervezziik a bekotését a Becefa Il. vizmlire a Szigetvar X-es jell furt
katnak.

A beruhazasi koéltségek 20 %-nak mértékeéig lehet6ség adodik a meglévé cséhaldzatok
rekonstrukciéjara. Ennek soran els6sorban a hidraulikai szempontbdl legfontosabb
vezetékszakaszok cseréjét irdanyoztuk el6. Uj nyomocs6 épll a X-es szamu kut
bekdtéséhez, illetve a vizmi telepek teriiletén a vizkezelési technoldgidk bévitéséhez.

3. 1. Viztermelés, vizbazis:

A jelenlegi és tavlati vizigényeket bemutato tablazatok alapjan a vizellaté md kapacitasat
Q= 2600 m3/d értékre hatdroztuk meg. Ezen beliil a Szigetvar varosi és a Becefa II.
vizm{i telepen 1200-1200 m3/d, mig a Becefa 1. vizm{i telepen 200 m3/d kapacitassal
szamolunk. A kapacitasokat 20 éras {izemid6 figyelembe vételével hataroztuk meg. A
Becefa I. vizm{ teriiletén nem terveztink fejlesztést a palyazati feltételek miatt (részben
kilteruleti terlletek ellatasat biztositja a vizmi).

Szigetvar varosi vizma:
A varosi vizm( 9 db mélyfurasu katja kozil folyamatosan jelenleg csak az V/A jel( fart

kuat tGzemel, 500 I/min viztermeléssel. A kit miiszaki adatait és a vizmindséget az el6z6
tablazatokban ismertettik. A 2012 végéig folyamatosan Gzemeld III/A jell furt kit

szlirGje tonkrement, rendbehozatalan az Uzemelteto megbizasabol dolgoznak a
kutszakérték. A vizm( viztermelG kapacitasanak fejleszteset ezert a VI-os €s a VIlI-as
jelt furt kat melléflirdsos feltjitdsaval tervezziik, az Gzemeltetvel egyetértésben. A VI-
os és VIII-as kUt eredeti vizfoldtani napldja alapjan a létesitéstikkor a kutak 750- 800
I/min kitermelhetd vizmennyiséget szolgaltattak, a kifogdsolt vizminfségi parameéterek a
vas, mangan, ammonium és metan. A fel(jitds utan a kutakbdl a biztonsag javara csak
260-300 I/min kitermelhet6 vizmennyiséggel, és a meglévé kutadatokkal azonos
vizminéséggel szamolunk. A terveket a kutak fel(jitdsat kdvetben, ténylegesen meért
adatok alapjan feltlvizsgaljuk.

Az V/A, és a felijitott VI és VIII jell kutakbdl kitermelheté vizmennyiség a fentiek
alapjan minimum Q= 1300 I/perc korul varhato. A vizmi vizkezeld kapacitasat Q= 1000
I/min (60 m3h, 1200 m3/d) értékre tervezziik, a kutak tehat a sziikséges tartalék
kapacitassal is rendelkezni fognak. A kutak viztermelésének és a vizkezel6 berendezés
kapacitasanak az Osszehangoldsa, a kutszivattyuk kivalasztasaval, méretezésével
megtérténik.

A kutak a terv szerint a vizmi telep teriiletén kialakitott Uj vizkezel6 berendezésre
termelik a vizet,

A katszivattyukat a gaztalanitd utdn beépitett kdzbens6 tarold vizszintjeirél vezéreljik. A
k6zbensé taroloba vezetés elott GMT-1200 tipust gaztalanitét épitiink be a rendszerbe,
ami biztositja a metangaz eltavolitasat.

Katszivattyak kivalasztasa:

A kutszivattyik feladata a nyers viz tovabbitasa a Szigetvar varosi vizm(i telepen
tervezett gdztalanitd berendezésen keresztiil az iker elrendezés(i 2x25 m3-es, tervezett
Gj kozbensd viztaroldba. Az egyik 25 m-es tarolé rész a gaztalanitott, a masik a
vastalanitott vizek kézbenso taroldja lesz,

A kutak koéz(l az V/A jelG a varosi vizmi teriiletén jelenleg is lizemel. Az Uj vizkezeld
éplletig az V/A kuttdl, a meglévd NA 200-as azbesztcement cs6hodz csatlakozva, Dk
225x20,5 mm-es nyomovezetéket terveztink. Erre a vezetékre csatlakozik a fel(jitasra
keriil6 VI és VIII- as jel( kutak bekdté vezetéke is.
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Szigetviri I1I/A. kit melléfarasos felajitisa miszaki 6sszefoglalé

A 2017.02.21-ei Gazdasagi. Pénziigyi és Varosfejlesztési Bizottsagi iilésen elhangzottak alapjan, a
Szigetvari III/A. elnevezésii ivoviz kut felujitasat kettd indokkal vetették el:

1. Kozel van a Gyogyfiirdoé hiitdvizes kutjaihoz, s azok vizhozamat veszélyeztetné.
2. A KEHOP palyazatban szerepel a V1. és VIII. jelzésii kutak felujitdsa, s nem indokolt a 1II/A.
szamu kut felu)itasa.

- A Gyogyfiird6 vizellatdsanak egy részét biztosité I1I. sz. hiitdvizes kithoz legkozelebb, a minddssze
20 m-re 1évo és azonos mélységben sziirdzott I1. sz. hiitdvizes kit tizemel. Ez minden bizonnyal
rahatassal van a masik kitra. A szakemberek szerint 400-500 m tavolsagban mar gyakorlatilag nem
kimutathatdo a kutak egymasra hatasa. A Gyogyfurdo Kft. lizemeltetésében lévé hiitdvizes kutak
mintegy 300 m-re helyezkednek el a véaros ivovizellatasat biztosito III/A. ivoviz kattol. Meg kell
jegyezni, hogy a termalviz hiitésére furt kutak létesitésekor masoltdk le a III/A. ivovizes kit
paramétereit (a II. szamu hiitdvizes kit esetében sikerteleniil, a [II. szdmu kat mér korszerii anyagok
felhasznalasaval késziilt, s a Szigetvaron talalhaté legjobb kut.).

- A KEHOP pélyazathoz készitett terv miiszaki leirasaban szerepel a III/A. jelii kat, mint vizbazisként
figyelembe vett objektum. A miiszaki leiras 11. oldalan a 3. /1. Viztermelés, vizbazis: fejezetben leirja a
tervezo:

”...4 2012 végéig folyamatosan iizemel6 1II/A. jelii furt kit sziirgje ténkrement, rendbehozatalan az
tizemeltetG megbizdsabol dolgoznak a kitszakériok. A vizmii viztermeld kapacitdsdanak fejlesztését
ezért a Vi-os és a VI-as jelii furt kit melléfurasos felijitasaval tervezziik, az iizemeltetével
egyetériésben.”

Keresztes Laszlo tervezd megerdsitette, hogy igenis a palyazati terv szamol az akkor még V/A., mara
mar V/B. és I1I/A. kutak vizhozamaval és azok vizmindségével, ezért tartalékként sziikséges a VI. és
VIII. szam kutak felujitasa.

Amennyiben a Go6rdiild Fejlesztési Tervben (GFT-ben) szereplé Szigetvar III/A. szamu ivéovizkat
felujitasa nem torténik meg (vagy barmelyik mas beirt feltjitas), azt jelezni és indokolni kell a MEKH
felé. A Hatosag kivizsgalja az indokokat és sok esetben szankciot alkalmaz. Azt tudni kell, hogy a
KEHOP palyazatok megvaldsithatésagat is a MEKH véleményezie és hagyta jova. igy konnyen fény
deriilhet arra, hogy Szigetvéron nem ivovizmindség-javitasrol van sz6, hanem vizbazis névelésrol, ami
6nmagaban nem tdmogatott. Legrosszabb esetben bukhat a palyazat.

Szigetvaron a lakossag folyamatos vizellatisa mindig is nagyon kiélezett volt. Ugyan van egy
haromoldalt megallapodas vizatadasra a Gyégyfiirdd Kft., Szigetvar Varos és a BARANYA-VIZ Zrt.
vizikbzmii-szolgaltaté kozott. A megallapodas 500 liter/perc vizmennyiségré! szol. A Gyogyfiirdo
vizjogi lizemeltetési engedélyében mar csak 108 liter/perc szerepel. Feltételezziik, hogy a Hatdsag nem
magatdl irta 4t. Az atadasi pontot a mai napig nem épitette ki a Gyogyfiirdé Kft..

Uzemzavar tortént a Bizottsagi iilést kiveto 2. napon:

2017. februar 23-an a szamitogépes feliigyeleti rendszer ilizemzavart jelzett a Véros ivovizellatisat
biztosito 1II/A. kut mikddésében. A hibaelharitasra kivonult szakemberek megallapitottak, hogy a
kutba beépitett buvarszivattyl hibasodott meg.



2017. februir 24-én (masnap) sor keriilt a buvarszivattyu kiszerelésére: Megallapitottuk. hogy a
szivattyu a kat nagymértékii homokolasatol hibasodott meg. Nagymennyiségii homok kivalas volt
lathaté a termel6 csovon, illetve az egyes szerelvényeken. A kiut homokkal tortént feltoltodését
allapitottuk meg, amelynek alapjan a sziirok alsé része (1.5-2 m) nem miikédik. A meghibasodas el6tt
a szivattyi mar mindodssze 150 liter/perc vizhozammal tizemelt. a 1étesitéskor szallitott 550 liter/perc
helyett.

2017. marcius 3-an probaszivattyil beépitésére keriilt sor a III/A. kitba. Munkatarsaink tobb oras
probaszivattyizads sordn vizhozam €és vizszintmérést végeztek. Megallapitasok a kovetkezok: A kit a
szivattyl induldsakor er6sen homokol, az iizemi vizszintje jelentésen lecsokkent. 150 liter/perc
vizhozamnal mar -49,3 méter volt. A kit teljes lizemen kiviil helyezése mellett dontéttiink.

A [II/A. kut korabbi javitasat végzd szakembert és az 1j létesitendd kut tervezOjét tdjékoztattam a
torténtekrol. A szakember szerint is elkeriilhetetlen a III/A. szam ivovizes kit melléfiirasos felyjitasa.
(O készitette Szigetvar Varos KEHOP beruhazasahoz kapesolods kutfelijitasokat is.)

Szigetvari ivovizmindség-javitdé program 2017. évben nem indul el. (A kisebb projektek finanszirozasa
kezdédik csak el. 300 millié Ft alatt) Amennyiben nem térténik valtozas Szigetvaron az ivovizbazisok
tekintetében ugy a nyari honapokban vizkorlatoz6 intézkedések bevezetése varhatd. Az ivovizhalozat
folyamatos karbantartdsat is veszélyezteti a szikdsen rendelkezésre allo ivoviz. Ez el6bb-utobb
vizmindség romlashoz fog vezetni, amelynek bakterioldgiai kihatasai is lehetnek.

Szigetvar, 2017. marcius 3. .

Magda Jozsef
Szigetvari fomémdok
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Baranya Megyeli Kormanyhivatal Népegészségligyi Féosztaly
Laboratériumi Osztaly
Koérnyezeti Analitikai Laboratorium
Cim: 7623 Pécs, Szabadsag Gt 7. Telefon: 72-514-899 Fax: 72-514-952

A NAT altal NAT-1-1336/2012 szamon akkreditalt vizsgaldlaboratorium.

IVOViZ VIZSGALATI JELENTES

Megrendeli:
Mintaszam  2016F1372 Kéd: BARANYA-ViZ Zrt. Szigetvari Uzemig.
A minta szarmazasa: Szigetvar, Gyar utca 1.
Kérhaz 1. emeleti konyha
Baranya-Viz Zrt. vizhal6zata . 7900
7900 Szigetvar, Szent Istvan lakételep 7.
Mintavevd: BARANYA-VIZ Zrt. Szigetvari Laboratérium
Mintavétel: 2016. 05. 10.
Bevétel: 2016.05.10 Kiadas: 2016. 05. 12.
Megjegyzés:
Géikromatogréfiés vizégélatok
Osszes trihalometan MSZ 1484-5:1998 30 pg/t

A mintavételt és a heiyszﬁi_\l_izgéla_tglgét nem az akkreditait laboratoriumunk vég-ezfé_._a_ﬁiﬁav'é_tgl s'z"a_k_szérd_ségé_ér_t. a
minta azonossagaért és a helyszini vizsgalatok eredményeiért a mintavevd vallal felelésseget!

A vizsgalati eredmény csak a megvizsgalt mintara vonatkozik. A vizsgalati jegyzékonyvet a vizsgéié laboratérium engedélye
nélkiil csak teljes terjedeimében lehet lemasolni.

Jelmagyarazat

Nincs jel Megfeleld a 201/2001.(X.25.) Korményrendelet szerint
+ Kifogésolt
* Nem fogadhatd el
< Alsbé méréshatér

\
& Kerekes Irén vizkémiai
laboratdriumvezetd

(}‘\, = audatd

gy Enikd o ztélyveiéfc’i

Mintaazonosité 2016F1372
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fessie portal http /Avww nessie huJactualvrglsvstemilaunch. php?pg=@5 .Ix _ness
Koml6-Viz vizikézmii Uzemeltetd és Szolgaltatd KFt.
| Laboratériuma
levelezési cim: 7300 Komié, Kossuth Lajos u. 8.
Telefon (72) 582-200 Fax:(72) 582-225
Email: jabor@komioviz hu Honlap www kormiaviz hu

A NAT é&ital NAT--1001j2012 szdmon akkreditalt vizsgaidlaboraténum
1

IVOVIZ VIZSGALATI JELENTES ’
Minta azonosite: 16F-01251

Tvov Megrendeld:
inta: [voviz Kéd: : q o
Miris: JOVZRS Baranya-Viz Zrt. Szigetvari
A minta szérmazasi helye: - : T
Korhiz Uzemigazgatdsag
1. emeleti konyha : 2
7900 Szigetvar Szent Istvan ltp. 7. SZI?etvar
Mintavevé: Kalman Tibor Gyaru. 1.
Mintavétel/Minta atvétel: 2016.07.21 7900
Vizsgalat kezdete: 2016.07.22 Kiadas: 2016.07 28
Megjeqyzeés:
laborafériumvezetd{k) :
Kémia
Osszes trihalometan MSZ 1484 - 5 1998 35 lJg/L
—_ Jelmagyarazat:
A mintavételt nem Gt k végezte, @ mintavétel szak iségéért és a nincs jel Megfeleld A t3bbsz. médositott
minta dgdért a mi 5 villal g + Kifogésolt 201/2011. (X. 25)
A j ény csak a 2sgdk mintdra ik. A iz i * Nem fogadhatt el Korményrendelet szerint
Jegyzdknyvet a vizsgdfatot & laboratérium engedélye nélkil csak teljes < Alsd méréshatér alatt
terjedelmében lehet lemdsolni! T AT e i

T Cai

Balatinacz Szilvia

ratonumvezeto
KOMLO-Viz Klt.
7300 Komlo, Kossuth L 9
Adoszam 4J543637 2—i
ro.

A vizsgilati JegyzOkonyv a NESSIE 3 1.0 (2015.01 10) programmal kész0lt — www nessie hy

i

-

2016 0728 14:54
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Baranya Megyel Kormanyhivatal Népegészségilgyi Fdosztaly

Laboratériumi Osztaly

Kérnyezeti Analitikai Laboratérium
Cim: 7623 Pécs, Szabadsag it 7. Telefon: 72-514-989 Fax: 72-514-952

IVOVizZ VIZSGALATI JELENTES

Mintaszam: 2016F3135 Kéd:
A minta szarmazasa:
Gérdsgali utca 5.
Baranya-Viz Zrt. Vizhalézata
7900 Szigetvar,
Mintavevd: BARANYA-VIZ Zrt. Szigetvari Laboratérium
Mintavétel: 2016.09.15.
Bevétel: 2016.09.15.  Kiadas: 2016.09.22.

Megjegyzés:

Megrendelb:

BARANYA-Viz zZrt. Szigetvari Uzemig.
Szigetvar, Gyar utca 1.

7900

3azkromatografias vizsgalatok
Osszes trihalometan MSZ 1484-5:1998 3.2.szakasz

49 pgll

A mintavételt és a helyszini vizsgalatokat nem az akkreditalt laboratoriumunk végezte, a mintavétel szakszeriségéért, a
minta azonossagaért és a helyszini vizsgalatok eredményeiért a mintavevo véllal feleldsséget! .

A vizsgalati eredmény csak a megvizsgalt mintara vonatkozik. A vizsgalati jegyz6konyvet a vizsgald laboratorium engedélye

nélkil csak teljes terjedelmében lehét lemasolni.

Jelmagyarazat

Nincs jel Megfeleld # a 201/2001.(X.25.) Korményrendelet szerint
+ Kifogéasolt # : a jelzett vizsgéalat és a jelmagyarazat értelmezése nem tartoznak a
* Nem fogadhaté el laboratérium akkreditélt tevékenységi kdrébe.
< Alsbé méréshatar
U
hobos fou
S Kerekes Irén’

mérndk munkatdrs

Mintaazonositd 2016F3135

Y OV Y Y

L6kiné Nagy Enikd

1 laboratériumvezetd
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Baranya Megyei Kormanyhivatal Népegészségligyi Foosztaly

Laboratériumi Osztaly

Kbrnyezeti Analititkal Laboratérium

Cim: 7623 Pécs, Szabadsag Gt 7. Telefon: 72-514-999 Fax: 72-514-952

A NAH altal NAH-1-1336/2016 szamon akkreditalt vizsgalélaboratérium.

IVOViz VIZSGALATI JELENTES

Mintaszam 2016F3785 Kdd:
A minta szdrmazasa:
Konyha, mosogatd, csap
Baranya-Viz Zrt. Vizhalézata

7900 Szigetvar, Szent Istvan lakételep 7.

Megrendeld:

BARANYA-VIZ Zrt. Szigetvari Uzemig.
Szigetvar, Gyar utca 1.

7900

Mintavevé: BARANYA-VIZ Zrt. Szigetvari Laboratérium

Mintavétel: 2016. 11. 08.

Bevétel: 2016.11.08 Kiadds: 2016. 11. 21.

Megjegyzés:

Géazkromatografias vizsgalatok

Osszes trihalometan MSZ 1484-5:1998 3.2.szakasz

37 pgh

A mintavételt és ;\'el'y_szinl vizsgalatokat nem az akkreditalt laboratériumunk végezte, a mintavéte! szakszerliségéért, a
minta azonossagéaért és a helyszini vizsgalatok eredményeiért a mintavevé vallal felelésséget!

A vizsgdlati eredmény csak a megvizsgalt mintéra vonatkozik. A vizsgalati jegyzékdnyvet a vizsgalé laboratérium engedélye
nélkil csak teljes terjedelmében lehet lemasoini.

Jelmagyarazat

Nincs jel Megfeleld
+ Kifogasolt
* Nem fogadhatd el
< Alsbé méréshatar

W&Lf\‘

Kerekes Irén
mérndk munkatdrs

Mintaazonosité 2016F3785

Jelmagyarézat a 201/2001.(X.25.) Kormanyrendelet szerint.
A # jellel megjelélt vizsgélat és a jelmagyarazat értelmezése nem
tartoznak a laboratérium akkreditalt tevékenységi kérébe.

e X
et Korm A I“-/%
% 7\ Lokiné Nagy Eniké
laboratériumvezetd
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Sy ' BARANYA-VIZ Zrt.
BARANYA- mﬂ Komléi Uzemigazgatésag Komloi Vizsgalélaboratérium
ZRT,

Levelezési cim: 7300 Komld, Kossuth Lajos u. 9.
Telefon: +36 (72) 582-200 Fax: +36 (72) 582-225
Email: labor.komlo@baranyaviz.hu __ Honlap: www.baranyaviz.hu

A NAH altal NAH-1-1001/2016 szamon akkreditalt vizsgalétaboratérium,

IVOVIZ VIZSGALATI JELENTES

Minta azonosit6: 17-B01856 Megrendeld:
wILZB TS L Baranya-Viz Zrt. Szigetvari
A minta szarmazasi helye: . X = B
Szigetvari Kérhaz I. emeleti konyha Uzemigazgatosag
halézati viz Szigetvar
Szigetvar, Szent Istvan lakételep 7. Gyar utca 1.
Mintavevd: Matyas Szabolcs Baranya-Viz Zrt. 7900

Mintavétel / Minta atvétel: 2017.05.24.

Vizsgalat kezdete: 2017.05.26. Kiadas: 2017.05.31.
Megjegyzés: .
Laboratériumvezetd(k):

Kémiai vizsgalatok

Osszes trihalometan MSZ 1484-5:1998

A mintavétel akkreditalt.

<10 ug/l

Jelmagyardzat:

< Als6 méréshatar alatt
nincs jel Megfeleld

+ Kifogasolt

* Nem fogadhat6 el

A tébbsz. mddositott 201/2001 (X.25) Kormanyrendelet szerint.

A vizsgéiati eredmeény csax a megvizsgait mintdra vonatiozik. A vizsgalati jegyz&ibnyvet-a vizsgélatot végzé laboratorium

engedélye nélkill csak teljes terjedelmében lehet lemésolni!

KKG o R a_eSee S\LQ

Balatinacz Szilvia
Laboratériumvezetd

BALANYA ViZ 2
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SZIGETVARI POLGARMESTERI HIVATAL
Titkarsagi Osztaly
7900 Szigetvar, Zrinyi ter 1.

KIVONAT
Szigetvar Varos Onkormanyzatanak Képvisel-testiilete 2017. junius 29-i {ilésének
jegyz6konyvébdl
Targy: Elbterjesztés a BARANYA-VIiZ Zrt. Szigetvari Uzemigazgatésaga 2016. évi
miikodésének fébb adatairdl

Eldterjesztd: Dr. Vass Péter polgarmester

125/2017. (V1.29.) Kt. sz. HATAROZAT

Szigetvar Varos Onkormanyzatanak Képviseld-testiilete az ,Eléterjesztés a BARANYA-VIZ
Zrt. Szigetvari Uzemigazgatdsaga 2016. évi mikodésének fébb adatairdl® targyl napirendi
pontot megtargyalta és az alabbiak szerint hatarozott:

1.) Szigetvar Varos Onkormanyzatanak Képviselé-testiilete a BARANYA-VIZ Zrt. 2016.
évi miikodésének fébb adatairdl szold tajékoztatdé anyagot megismerte, az abban
foglaltakat tudomasul veszi.

Felelds: Dr. Vass Peéter polgarmester 1
Kozremiikodé: Kele Janos BARANYA-VIZ ZRT. Szigetvari Uzemigazgatdja
Hataridd: 2017. junius 29.

2.) A Képviselt-testiilet felkéri a BARANYA-VIZ Zrt. Szigetvari Uzemigazgatdjat, hogy a
testiilet 2017. szeptemberi (lése elé készitsen egy tajékoztatdé anyagot, amely
tartalmazza tobbek kozott Szigetvar kozigazgatasi terlletén a vizbazisok eés a
viztermelé berendezések allapotat, vizmennyiségeket (termelt, technoldgiai,
értékesitett), a vizkezelé technologia allapotat (trihalometan vizsgéalatok
jegyz6konyveinek csatolasaval), az elosztd haldzat allapot elemzését, esetlegesen
tervezett azbeszt vezetékek cseréjét. A szennyvizhaldzat esetében a téjékoztatd
tartalmazza tobbek kozott az elvezetett szennyviz mennyiségét (koziileti, lakossagi),
a szennyvizrendszer allapotelemzését, Szentlérinc telepiilés altal a szennyviZielepre
beszallitott szennyviz mennyiségét. Kéri a Képviselé-testiilet tovabba, hogy a
tajékoztatod térjen ki a Sanc utca - Miklés utca - Almas utca - Kérhaz utca vizgyjté
teriletén (2. szami végatemel6nél) a csatornahalozatnal fennalld probléméak
megoldasi lehetéségeire.

Felel6s: Dr. Vass Péter polgarmester x
Kézrem(ikodo: Kele Janos BARANYA-VIZ ZRT. Szigetvari Uzemigazgatéja
Hatarid6: 2017. szeptember 28.

Dr. Vass Péter s .k.
polgarmester

Csokliné dr. Valler Maria s.k.
jegyzé

A kivonat hiteléiil: Barkaszi Maria jk\;r.




